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címlap-mind AZ OERG Kft. Technológiai lJtasításai Kiadás: A
kötet TU_A Gázelosztó vezetékek létesítése Módosítás'' 2
fe1ezet A-06. Acélcsövek építési_szerelési munkái Kiadva: 2013.12.20.

1' Az utasítás hatálya
2. A mûvelet technológiai jellemzoi
3' A hegesztés elõkészítése
4. A hegesztés végrehajtása
5. Minõségellenórzési elõírások
6. Munka- és tûzvédelmi elõírások

6.1 . Munkavédelem
6.2. Tûzvédelem

Mellékletek:
1 . mel léklet Elektródatípusok megválasztása fel használ ás szempontjából
2. me l l ékl et Al átámasztás i el õír ás a gázv ezeték hegesztési mu n kái hoz
3. melléklet Hegesztési kÖrvarratok varrat- és rÖntgen sorszámozása

1. Az utasítás hatálya

Kiterjed az OERG Kft. szolgáltatási terÜletein a GVBSZ Vl. fejezete szerint épített gázeloszhó
vezetékek építési-szerelési munkáira.

2. A mûvelet technológiai jellemzõi

2'1. Hegesztés módja

. lánghegesztés;

. bevont elektródás kézi ívhegesztés;

. AWl hegesztés.

2.2. Hozaganyag típusok

. a konkrét létesítmény sajátosságait és kÖrülményeit figyelembe véve kell megadni a
hegesztési technológiáhoztartozõ Aktualizáló lapon (akézi ívhegesztéshez ajánlott
típusok az 1. sz. mellékletben találhatók).

2.3. Fontosabb gépek, berendezések

. Hegesztõ berendezések: a hegesztési eljárásnak megfelelõ hegeszÍõgép.

. Emelõgépek: az emelendõ csõ súlyának megfelelõ teherbírásúak legyenek.

. Hordozható és fix alátámasztások (lásd 2. sz' melléklet).

2.4' Felszerelések

. kézi sarokcsiszoló gépek;
o csiszoló korongok;
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o S?foboló kalapács;
. forgó drÓtkorongok;
. külsõ és belsõ illesztõk;
. illesztésihézagmérõk;
. csõemelõ kÖtelek;
. hegesztéstvégzõkvédõfelszerelései;
. poroltó készÜlék.

2.5. Személyi feltételek

Hegesztõk: minosített ív- vagy lánghegesztok'

A hegesztõ csak a minõsítésének megfelelõ hegesztési feladattal bízható meg. A hegesztõ
szakmunkás vizsgabizonyítványának fõbb adatait a helyszínen tartott hegesztési naplóba be
kelljegyezni.

Minden hegesztõnek
- akit elõszÖr alkalmaznak gázvezeték hegesztésére, vagy
- aki félévnél hosszabb ideig nem végzett gázvezetéki hegesztést, vagy
- aki új technológiai elõírás szerinti hegesztési munkát végez
vizsgájától fÜggetlenÜl a hegesztési technológiai elõírásnak megfelelõ próbavarratokat kell
készítenie a hegesztõfelelõs jelenlétében.

A próbavarratokat roncsolásmentes vizsgálattal ellenõrizni kell A varrat minõségének ki kell
elégítenie az adott csóvezeték hegesztési varrataira elõírt követelményekét.

Csõillesztok:

. CsÖvek illesztését vasipari szakmával rendelkezõ személy végezheti, akit arra a
munkára kiképeztek.

3. A hegesztés elõkészítése

3.1. Tervdokumentáció felÜlvizsgálata
A gázszolgáltató hegesztési felelõse a tervdokumentációt felÜlvizsgálja, aláírásával és
dátummal látja el.

3.2. Anyagok elókészítése
A munkavégzéshez használt anyagoknak MSZ EN 10204 szerinti megfelelõségi
tanúsÍtvánnyal kell rendelkezni' A csõanyagot a társaság mûszaki vezetõje határozza meg' A
hozaganyaggal szembeni kÖvetelményeket a WPS lapok Íarlalmazzák' A hozaganyagokról
azMSZ EN 10204 szerinti megfelelõségi tanúsítvánnyal kell rendelkezni. A hegesztó a WPS
lap szerinti elektródától tÖltõ és fedóvarrat esetén egy mérettel eltérhet.

3.3. Hegesztési segédanyagok elõkészítése

A csõvezeték létesítésénél beépítésre kerülõ anyagokat (csõszálakat, idomokat,
szerelvényeket) azezzel megbízott személy a beépítés elott a helyszínen koteles ellenõrizni,
hogy azok a vonatkozó elõírásoknak megfelelnek-e (minõség, méret, elokészítettség stb... ).
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Hibás vagy sérÜlt szennyezett idomok és szerelvények gázelosztó vezeÍékhálozat
létesítéséhez nem használhatók fel.

4' A hegesztés mûveletei

4.1' Csõelokészítés

. vágás;

. csõvég kalibrálás;

. élkiképzés, csóvég falvastagság kiegyenlítés;

. csõvég tisztítása;

. csõvégek illesztése.

4.2. Hegesztés

. fûzõvarratok készítése;
r Vorlot tisztítás;
. gyÖkvarrat készítése, varrat tisztítás;
. tÖltõ varratok készítése, varrat tisztítás;
. fedõvarrat készítése, varrat tisztítás.

100 mm-nél nagyobb kÜlsõ átmérõjû csÖveket kÖzpontosító csõbilinccsel vagy más, erre a
célra alkalmas szerkezettel kell beépítés elótt egymáshoz illeszteni.

Az egyes csÖvek kÖzÖtt - a falvastagságtól függõen - legalább 2 mm rést kell hagyni, amelyet
hézagolóval kell beállítani.

A csövek beállított illesztéseinél legalább 3 helyen kb. 1o-2o mm-es hosszúságban
"fûzóvarratokat''kell készíteni. Afûzóvarratok elkészítése után a beállító bilincs eltávolítható.
A'fíizõvarratokat a csõkötés hegesztéséhez elõírt elektródákkal vagy hegesztóhuzalokkal kell
készíteni.

A gyokvarrat készítésénél biztosítani kell, hogy a csõ belsejébe tÖrténõ anyagbefolyás 2 mm-
nél nagyobb ne legyen. A gyÖkvarrat készítéskor a nem megfelelõ fûzõvarratokat el kell
távolítani.

A gyÖkvarratról el kell távolítani a varratot fedõ salak-takarót, a varratot gondosan meg kell
vizsgálni. A hibás részeket ki kell vágni, újra kell hegeszteni.

A csövek Összehegesztését lehetõleg a csõszálak forgatásával kell végezni,
a) kézi villamos ívhegesztést az elektróda típusának megfelelõ legkedvezõbb helyzetben,
b) lánghegesztésnél a varraton minden esetben alulról felfelé.

Szeles, nedves idõben a hegesztést védõsátor vagy védoernyõ alatt kell végezni. A
hegesztési varratot a gyors lehûléstõl védeni kell.

Ötvozott acélfajták hegesztésénél az elõmelegítés szÜkségességét, módját, homérsékletét
és ellenõrzését technológiai utasításban kell meghatározni.
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Ötvözetlen Vagy gyengén ÖtvÖzött szénacélokból készített gázvezetékeket -5 "C-nál kisebb
kÖrnyezeti homérséklet alatt hegeszteni nem szabad.

Lánghegesztést teljes varratkészítésre legfeljebb 150 mm-es névleges átmérõjû és 5,0 mm-
nél kisebb falvastagságú csÖveknél lehet alkalmazni. Nagyobb névleges átmérõjû, illetve
falvastagságú csÖveknél lánghegesztés csak a gyÖk hegesztésére alkalmazható.

5. Minõségellenõrzési elõírások

A hegesztés minóségét a kivitelezõnek mûszakonként ellenorizni kell.

A hegesztó csoport vezetõje felelos a technológiai utasítások betartásáért'
KÖteles fokozottan ellenõrizni az utasítás

. csovégelokészítésére;

. illesztésre;
o ?Z elkészÜlt varratok felületminóségére vonatkozó részét.

Valamennyi varratot szemrevételezni kell.

AcélcsÖvek esetén a hegesztési varratok roncsolásmentes vizsgálatát el kell végezni:
a) a munkaárokban készített fej feletti varratoknál;
b) a javított varratoknál;
c) ahol csÖkkentett méretû biztonsági Övezetet kellett megállapítani;
d) a technológiai tartozékoknál (kompresszorállo más, gázfogadó állomás, gáznyomás
szabályozó állomás stb... );

e) a szerelvények, idomok elõtti és utáni egy-egy varratnál;
f) a tervezo által kÜlÖn megjelÖlt varratoknál;
g) az átlagosnál nagyobb igénybevételnek kitett vezetékszakaszon (hídon elhelyezett
vezeték, mederkeresztezés, stb... );

h) védõcsoben lévo, valamint a védõcsõ elõtt és után egy-egy varratnál;
d) minden olyan vezetékszakasz varratát, amelynek nyomásprobá4a nem volt elvégezhetõ,
j ) kÖzm ûa l ag útban vezetett gázv ezeték varrata i nál.

A varratokat úgy kell vizsgálatra kijelÖlni, hogy legalább 'l0 naponként, de minden munkán,
valamennyi hegesztõtõl legalább 1-1 varrat ellenorzésre kerÜljÖn.

A csÖvek és a csoidomok hegesztési varrat minõsítéséhez az alábbi jelzéseket kell
használni:

. megfelelõ (osztályba sorolással);

. javítandó (helymeghatározással);

. kivágandó(helymeghatározással)'

Ha a varratellenorzés alkalmával valamely hegesztõ varratainak 10 %-a hibásnak bizonyult,
a hegesztó varratainak25 % -át meg kell vizsgálni. Ha ezen ellenõrzéskor további varrat
minosÜlt hibásnak, a hegesztõ által készített valamennyi varratot ellenõrizni kell és a
hegesztõt a gázvezeték-hegesztési munkáról le kell váltani.
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Az elõirt Varratvizsgálatok megtÖrténtét és a vizsgálat adatait jegyzõkÖnyvben kell rÖgzíteni.

Hibás hegesztési varratszakaszt NA 100 csõméret alatt egyszer, NA 100 és e feletti
csõméretnél legfeljebb két esetben lehet javítani'

Ha a javítás minõsége sem kielégítõ, a csõszakaszt ki kell vágni, és olyan toldócsÖvet kell
beépíteni, hogy a kÖrvarratok 0,5 m-nél kozelebb ne kerÜljenek egymáshoz.

Radiológiai vizsgálatot csak a szemrevételezéssel megfelelõnek minõsített varratoknál
szabad és kell végezni.

Varratszámokat és a monogramokat csak beutõ-számmal és beÜtõ-betÛvel szabad a csÖvon
jelÖlni (3. sz. melléklet).

Bizonylatolás

A hegesztési munkálatokról naplót kell vezetni. A hegesztési naplónak legalább az alábbi
adatokat kell tartalm aznia:

a) - a hegesztõ szakmunkás neve, jele;
- a hegesztõ szakmunkás vizsgabizonyítványának száma, kelte és minõsítésének foka;

b) -avarratsorszáma;
- a varrat neme (gépi, kézi) és minõsítése;
- a varraton végzett javítások;

c) - a hegesztés kÖrÜlményei (idõjárás stb...);
- a csószál azonosítási jelei, beépítési szelvényszáma (10 cm-es pontossággal).

A hegesztési naplót naprakész állapotban kell vezetni és adatainak helyességét a
kivitel ezésért fele lõs helyi m u n kavezetónek aláírásával kel l i gazol n i a.

A hegesztési napló alapján - annak mellékleteként - kivitelezéskor olyan hegesztési
nyomvonal ábrát kell készíteni, amelybõl a hegesztési varratok helye, minõsítése
egyértel mûen megál lap ítható.

A hegesztési napló a megvalósulási dokumentáció mellékletét képezi'

6. Munka és tûzvédelmi elõírások

6.1. Munkavédelem

A hegesztési munkák megkezdése elott a felelõs vezelõ köteles ismertetni a dolgozókkal a
technológiai utasítást és az egyes emberek feladatait.

Az oktatáson kÜlÖn fel kell hívni a figyelmet az elõírt védõfelszerelések használatára'
Az elõírt védõfelszerelések használata kÖtelezõ. Ha a védõfelszerelés, védõruha
meghibásodott, azonnal ki kell cserélni.

Lángvágáshoz védoszemÜveget, ívhegesztésnél védõpajzsot, kÖszÖrÜlésnél arcvédõ álarcot
kell használni.
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Mûanyag védósisak használata kÖtelezõ:

o CSoPoftvezetõnek;
. darukÖtÖzõnek;
. csõillesztõnek;
. valamint minden olyan munkahelyen, ahol gépi és kézi anyagmozgatás tÖrténik;
. árokban végzett munkánál'

Munkagödörben végzett munkánál a hegesztõ egyedÜl nem dolgozhat.

150 kg-nál súlyosabb csÖvet csak megfelelõ emelõszerkezettel és mûbizonylatolt
emelõkÖtéllel szabad felemelni.

Munkát csak a munkavégzéssel megbízott és oktatott dolgozók végezhetnek.

6.2. Tûzvédelem

v A munkahely tûzvédelmének meg kell felelni a,,Túzvédelmi SzabályzaÍ" elõírásainak.

Túzveszélyes tevékenységet csak a tûzvédelmi szabályokra kioktatott személy végezhet.

Túzveszélyes kÖrnyezetben csak tûzgyújtási engedély birtokában szabad tûzveszélyes
tevékenységet végezni.
Csak olyan villamos berendezés Üzemeltethetõ, amely a biztonsági kÖvetelményeknek
megfelel és érintésvédelme biztosított'

A munkahelyet el kell látni a csoport nagyságának és a gépeknek berendezéseknek
megfelelõ számu és nagyságú tûzoltó (porraloltó) készÜlékekkel.

Amennyiben a Veszélyforrás a szokványostól eltér, a létesítményre vonatkozó technológiai
utasításban kell a fokozott veszélyforrással kapcsolatos munka és tûzvédelmi kívánalmakat
részletesen megadni!
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címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai ljtasításai Kiadás: A
kötet TU_A Gázeloszto vezetékek létesítése
fejezet A_06. Acélcsöveképítési_szerelési munkái

Módosítás. 2
Kiadva: 2013.12.20.

A06m 1 El ektródatípusok megváI asztása a fel h asznáI ás szempontjábó l

Bázikus bevonatú elektródák

. KÜlÖnleges, (nagy szívósságú és nyúlású) varratokhoz

" Pl. Philips 27 P;

" BÖhler EV 50;
o Böhler EV 60;

" EB 11;

" EB 12.

Gellulóz bevonatú elektródák

o Vol1álihegesztéshez;
. terepi ÖsszekÖtõ Varratokhoz;
. terepijavításhoz

" Pl. Fleetweld 5P;

" Shield-Arc 85;
o Shield-Arc 65+;
o Bohler Fox Cell 85;
o BÖhler Fox Cell 90;
o BÖhler Fox Cell Mo;
o Phoenix: Cell 70, Cell 80, Cell 90.

Rutilos bevonatú elektródák:

. összekÖtõ és javító varratokhoz

" Pl. ER 21;

" ER 23;
o ER8.

A felhasználható elektródatípust mindenkor a technológiai utasításban kell meghatározni
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címlap-mind Az oERG Kft. Technológiai Utasításai Kiadás: A
kötet TU_A Gázelosztó vezetékek létesítése Módosítás. 2

fejezet A-06. Acélcsövek építési_szerelési munkái Kiadva: 2a13.12.20.

A06m2Al átámasztási el õírás a gázv ezetékek hegesztési mu n kái hoz

A gázeloszto vezeÍékek hegesztésénél a fejfeletti (nem forgatott) varratok elkészítéséhez
biztosítani kell a csÖvek biztonságos alátámasztását - a hegesztés kÖzben és mûszak végén
is a csÖvet az Összes alátámasztás tartja - úgy, hogy a talajtól kb. 40 cm-re kerÜljenek.

Az alátámasztásért a hegesztést irányító - csoportvezetõ, mûvezetõ - a felelõs, aki az
alátámasztás módjáról és mennyiségérõl a csõ mérete és íveltsége, a terepviszonyok és a
talajviszonyok alapján dÖnt.

Az alátámasztás módját úgy kell kiválasztani, hogy arról a csÖvek ne guruljanak le és az
alátámasztás a cso súlya alatt ne sÜllyedjen meg.

KulÖnÖs tekintettel kell kiválasztani az ívelt szakaszok alátámasztásának módozatait.

Az aláÍámasztási módokra az alábbi megoldások alkalmazhatók:

1. Fagerendás;
2. FÖld;
3. Mûanyag alátét;
4. Homokzsák'

Fagerendás al átámasztás
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d./,,Má9lya''

Földalátámasztás

AIátámasztás poliészter_gyönggyel töltött mûanyag zsákkal

. Hengeres. 2,04 x 144 cm 6,90 kg

. Négyzetes: 1 ,75 x 144 cm 6,5 kg

A fÖldprizma alátámasztást a nyomvonalon a hegesztést megelõzõen az egyéb
alálámasztást a hegesztési technológiában leírt mûveleti sorrendben meghatározott idoben
kell elkészíteni'

A csÖvek alátámasztásra helyezésénél Ügyelni kell, hogy a csÖvek gerendán kialakított
támaszték közé, illetve támasz kÖzepére kerÜljenek. A faékes aláÍámasztásnál a faékeket a
csõ két oldalához kell feszíteni.
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Azon a szakaszon ahol hegesztenek, a kiválasztott alátámasztáson kívul NA 300, NA 400 és
NA 500 esetben 30 m-enként, NA 600, NA 700 és NA B00 átmérõjû csovek esetén 50 m-
enként 40 x 40 x 300 cm-es fagerendákat kell elhelyezni.

Az alátámasztásokat a fÖld alátámasztás kivételével meg kell szÜntetni, melyre engedélyt
ezen elõírások figyelembevételével a hegesztést irányító csoportvezetõ, mûvezelõ ad'

RÖvid szakaszok _ pl.. mûtárgy, szakaszhegesztés - csak a szakasz összes varratának
teljes befejezése után lehet az alátámasztásokat megszÜntetni. llyen esetekben az
alátámasztás megszÜntetésekor az állványozással megbízott személyeken _ emelõgép
kezelõn, kÖtÖzõn - kívÜl a munkavégzésnél más nem tartózkodhat'

Alátámasztás megszÜntetése elõtt meg kell gyõzõdni, hogy a csõ alatt és közvetlen
kÖzelében (kb. 10 m) a fenti személyeken kívÜl más nem tartózkodik.

Vonalhegesztésnél, az alátámasztás megszÜntetése a hegesztés után folyamatosan
végezhetõ'

Az aláÍámasztás megszüntetését végzõ csoport és a hegeszto csoport utolsó munka alatt
lévõ varrata kÖzÖtti távolság nem lehet kisebb az alábbi értékeknél:

. NA <= 500-ig 25O m;

. NA > 500 300 m.

Meg kell gyõzõdni, hogy a fenti távolságon belÜl az alátámasztást megszÜntetõ egyénen
kívül más nem tartózkodik-e, és jelt kell adni a munka megkezdésére.

Az aláÍámasztást úgy kell megszÜntetni, hogy a kötözõ irányításá val azemelõgép
(oldaldarus traktor kezelõje a csövet az alátámasztástól 10 cm magasra emeli. Ezután a
kÖtÖzõ és segítõje az aláÍámasztásokat eltávolítja, majd jelt ad a csõ talajra engedésére.

Ezen eloírás, az emelõgépek Üzemeltetési elõírásával egyÜtt érvényes, melyet az emelógép
vezetõje és a kÖtÖzõ részére, az építésvezetó kÖteles átadni és meglétérõl a háziszemle
alkalmával köteles meggyõzõdni'
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Kiadás: A
Módosítás. 2
Kiadva: 2013.12.20.

A06m3Hegesztési körvarratok varrat és röntgen sorszámozása

1. Vonali varratok

Ha a vezeték varratai nem sorozatszerûen készÜlnek, a varratszámon kívÜl rá kell Ütni a
csõre a varratot készító hegesztõk jelét (2' sz' ábra).

2. M ûtárg y ra1zzal re n d e l kezõ so rszámozott m ûtá rgy

Varralszám a kÖvetkezõ (3' ábra) Pl.

M14-1
Mûtárgy sorszáma

(nem a mûtárgy jele, hanem
a folyamatos sorszám)

MI4-2.....stb

A bekÖtésnél készÜlt
varratok sorszáma'

i
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3. Nem sorszámozott mûtárgyak: pl. l. o. földút, vonalmegszakítások, stb...

Varratszám a kÖvetkezõ. Pl.
1953-1 1953-2...... stb.

A vonalmegszítás kezdõpont felÖli ÖsszekÖtésnél készÜlt
szomszédos varratának varratszáma. varratok sorszáma.

Aszámozás alapját képezõ szomszédos varrat varratszáma a csõvégre rá van festve'

4. Kivágott varrat helyett készült varrat

Varratszám a kÖvetkezõ'' Pl.

1983 198311...... stb.
Kivágott varrat száma Az qõlag készÜlt varrat száma

A 2. és 3' pont alatti varratok kivágása esetén az újõlag készÜlt varratoknál a számozás a
következo: Pl.

M14-1 M14-111
1953-1 1953-111

Kivágott varrat száma Azujõlag készÜlt varrat száma'

s. Általanos rendelkezések

Az 1. Pont szerinti varratszámokat a vonali hegesztõcsoport üti be a csõbe 8-100 mm-es
nagyságú acél beÜtõvel.

Az 1.1. pont alatti varratoknál a csÖvÖn nem kell feltÜntetni a varratot készíto hegesztõk jelét'
a monogramot csak a hegesztési naplóba kell bejegyezni.

Minden egyéb Varratnál fel kell tüntetni a csövön a Varratszámon kívül a
Varratot készítõ hegesztõk monogramját.

A depóhelyen már megvizsgált varratok röntgenszámát beépítés alapján a hegesztési
naplóban a varratszámmal egyÜtt fel kell tÜntetni.

A varratok rÖntgenszáma a kÖvetkezõ (csak a filmen ke!l feltüntetni):
566 M 14-1

Munkaszám három utolsó Az 1-4 pontok alatt
számjegye részletezett varratsorszámok

A varrat-film azonosításához szükséges kezdõpont és irányt csak radiológus ütheti be csõbe.
Ha ez nem elégséges a filmek azonosításához, a vizsgálatot végzó radiológus esetenként
dÖnt ki egé szítõ jelzés al kal mazásáról'

A depóhelyen készÜlt varratokat úgy kell vonalba építeni, hogy a rÖntgenszám a vezeték
felsõ harmadába kerÜljÖn.
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Javításnál a javítást végzõ hegesztõk monogramjait a 4' ábra szerint kell beütni.
Vonalmegszakítások esetén a szigetelés elhaladásakor a 0 pont felóli oldal utolsó varratának
sorszámát fel kell festeni a leszigetelt szakasz bekÖtés felÖli végére. Termelõcsõre a
monogramot és varratszámokat csak monogram beütõvel, illetve acélbeÜtõvel szabad
beütni.

A termelõcsövön - a körvarratot kivéve - bárminemû hegesztés, elektróda
begyújtása tiIos!

A hegesztési napló alapján (vonal, mûtárgy) a varratokról naprakészen varrattÖrzslapot kell
vezeti.

A varrattól méÉ 50 mm_en belül számot, monogramot' stb... betitni tilos!
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címlap-mind AZ QERG Kft. Technológiai l]tasításai Kiadás: A
kötet TU-A Gázelosztó vezetékek létesítése Módosítás'' 2

fejezet A-07. Acél anyagú gázelosztó vezetékek hegesztése Kiadva: 2013.12.20.

01. Hatály és alkalmazási terÜlet
02. Fogalmak
03. Hivatkozások
04' Szerzõdés és tervek átvizsgálása
05. Alvállalkozás
06' Hegesztõ személyzet
07. Ellenorzó és vizsgáló személyzet
08. Berendezések, alkalmasságuk, karbantartásuk
09' Hegesztési tevékenységek

9.1 . Gyártási terv;
9.2. Hegesztési utasítás (WPS);
9.3' A hegesztés technológia (hegesztési utasítás) jóváhagyása;
9.4. Munkautasítások;
9.5. Dokumentáció.

10. Alapanyagok
11. Hozaganyagok

1 1'1 . Hozaganyagok meghatározása',
1 1.2. Hegesztési segédanyagok;
1 1'3' Hozaganyagok tárolása, kezelése.

12. Hegesztési munkák elõkészítése
12'1' Csõelõkészítés;
12.2' Csõvég elõkészítés;

13. F ûzõvarratok készítése
14. Hegesztés
15. Szerelési és javítási inunkák kÜlÖnleges kÖvetelményei
16. A csovezeték építés sajátosságai
17. Hegesztés utáni hõkezelés
1 8. Varratok roncsolásmentes vizsgálata
19. Varratok javítása
20. Hegesztési munkák megfelelõsége érdekében végzett ellenõrzések és vizsgálatok

1. A hegeszto kiemelt ellenõrzési feladatai;
2. Hegesztés elõtti vizsgálatok;
3. Hegesztés kÖzbeni vizsgálatok;
4. Hegesztés utáni vizsgálatok;
5. Ellenõrzés csovezeték építésnél;
6. EllenõrzÖtt és vizsgált állapot.

21. Eltérés és korrekciós tevékenység
22. Kalibrálás
23' Azonosítás és nyomon kÖvethetõség
24. MinõségÜgyi dokumentumok (feljegyzések)
25. Munka- és tûzvédelem, biztonságtechnika, balesetelhárítás

1. Gázhegesztés;
2. ívhegesztés;
3. Veszélyes és ártalmas tényezók;
4. Védõeszközök'
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A 07.doc

1. Hatály és alkalmazási terület

Az oERG Kft. szolgáltatási terÜletén a Technológiai Utasítás betartása kÖtelezó, a társaság
munkavállalói és társaságunk által foglalkoztatott kivitelezõ cégekrészére egyaránt.

Ézt a Technológiai Utasítást kell alkalmazni az acél anyagú gázelosztõ vezetékek és
tartozékaik létesítése, karbantartása, átalakítása és javítása során végzendõ hegesztési
munkáknál, mint külÖnleges folyamatoknál.

Nem vonatkozik a gázelosztó vezetékbe, annak tartozékaként beépített gyári berendezések
és gyártmányok varrataira, így például a szerelvények, csõidomok, fittingek, stb... gyári
elõkészítésû varratai ra.

Hegesztó eljárások vonatkozásában jelen elõírás a bevont elektród ás kézi ívhegesztésre
(111), a volfrámelektródás, semleges gázas ívhegesztésre (14'1), gázhegesztésre (3í1)
vonatkozik.

A Technológiai Utasításnak a hatósági rendeletekben szabályozott eloírásaitól eltérést csak
a Bányahatóság, kötelezõvé tett szabványoktól való eltérést csak a minisztérium
engedélyezhet.

A Technológiai Utasításban foglalt, kÖtelezõvé tett hatályos jogszabályokkal, szabványokkal,
hatósági rendeletekkel nem ellentétes eltérést csakaz OERG Kft. mûszaki vezetõje
engedélyezhet.

2. Fogalmak

A hegesztéssel kapcsolatos fogalmakat a MSZ EN 729-1 szabvány tarLalmazza.

3. Hivatkozások

M i nõségirányítási KézikÖnyv
Folyamatleírások
Az OERG Kft. Tûzvédelmi Szabályzata
A hegesztéssel kapcsolatos jogszabályok és szabványok jegyzéke

4. Szerzõdés és tervek átvizsgálása

Meg kell vizsgálni, hogy a szerzodés szerinti Összes hegesztési és minõségi kÖvetelmény
megvalósítására a megfelelo feltételek, a határidõ betartására elegendõ erõforrás
rendelkezésre áll-e.
A Vevõ vagy az OERG Kft' által szolgáltatott tervek ellenõrzése során meg kell gyõzódni:

. megfelel a mértékadó szabványoknak;
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. a hegesztéshez, ellenõrzéshez és vizsgálatokhoz való hozzáférhetõség,
megkÖzel íthetõség biztos ított;

. a mihõségi és átvételi kÖvetelmények teljesíthetõk.

Az átvllágítás eredményérõl feljegyzést kell készíteni, amely részét képezi a
dokumentációnak.

4.1 . Szerzõdés átvizsgálása

A hegesztési felelós a kÖvetkezõ kÖvetelmények teljesíthetõségét vizsgálja:

C 3Z alkalmazandó szabványok, elóírások és kiegészítõ kÖvetelmények;
. a hegesztési utasítások, vizsgálatok technológiai elõírásai;
. a jóváhagyott hegesztési eljárások;
o á SZ€ÍT'|élyzet minõsítése, hegesztõk;
C áZ ellenõrzés és vizsgálat;
: áZ alapanyagok, a hegesztok és a hegesztett kÖtések kiválasztása, azonosítása és

nyomon követhetõsége;
. a minoségirányítási rendszer vonatkozõ elõírásai;
. egyéb hegesztési kÖvetelmények;
. a helyszíni hegesztéssel kapcsolatos kÖrnyezeti feltételek;
. alvállalkozás;
. intézkedés nem megfelelõ termékek esetén.

4.2. A tervek átvizsgálása.

A hegesztési felelõs a kÖvetelmények teljesíthetoségét vizsgálja:

. a hegesztett kÖtések elhelyezkedése, hozzáférhetõsége az elkészítés sorrendje;

. a hegesztett kÖtések felÜleti minõsége és a varratalakok;
C ?Z alapanyagokkal és a hegesztett kÖtésekkel kapcsolatos kÖvetelmények;
. a gyártó Üzemi Vagy a helyszíni hegesztett kÖtések feltÜntetése;
. a gyártó Üzemi Vagy a helyszíni kÖtések feltÜntetése;
o á V?l'l'atalak és elõkészítése, valamint a kész kÖtés méretei és részletei;
. kÜlÖnleges módszerekalkalmazása;
. a heg€sztett kÖtések minõségi és átvételi kÖvetelményei;
. egyéb kÜlÖnleges kÖvetelmények.

A szerzõdések átvizsgálása során azMF 7.2.1 A szerzõdések, a tervek átvizsgálásánál az
MF 7.3.1 Gázeloszto vezetékek létesítése folyamatleírásokat kell figyelembe venni.

5. Alvállalkozás

A hegesztési feladatok végzésére, ellenórzésére olyan alvállalkozõ bízhato meg' aki
rendelkezik megfelelõ referenciával és egyéb a megfelelõ képességet igazoló okirattal.

A hegesztést és ellenõrzéslvégzõ alvállalkozónak tevékenységét az MSZ EN lSo 3834
kÖvetelményei szerint kell végeznie, tevékenysége során a Technológiai Utasításban
szereplõ elõírásokat be kell tartania' és annak megfelelõen kell a kivitelezési dokumentációt
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(feljegyzéseket) szol gáltatnia.

A vonatkozõ elõírások, követelmények és szerzódéses íeltételek biztosításáért a megbízott
alvállalkozõ részére az OERG Kft mûszaki vezetõje felelõs.

Az információ-szolgáltatásnál figyelembe kell venni a szerzódés és a tervek álvizsgálásánál
keletkezett mértékadó és vonatkozõ információkat is.

Az alvállalkozõk értékelésénél azMF 7.4.1 A beszállítók és alvállalkozók folyamatleírásban
rÖgzítetteket kell alkalmazni.

5. Hegesztõ személyzet

6.1. Átatános elõírások

Az oERG Kft. rendelkezik a megfelelõ számú és kompetens (illetékes) személyzeltel az
elõírt kÖvetelmények szerinti hegesztési tevékenység kivitelezésére és felÜgyeletére.

6.2. Hegesztõk

Acél csõvezetékek és tartozékok építése, gyártása, karbantartása során végzendõ
hegesztési munkákhozaz OERG Kft. rendelkezik az EN 287 szabványnak megfelelõ
minõsítésû hegesztõkkel'

A minõsített hegesztõk nyilvántartását a hegesztési felelõs a jelen technológiai utasítás
szerint naprakészen vezeti (1. sz. melléklet.)

A minõsített hegesztõk vizsgájuk alapján azonosító bélyegzõvel és bizonyítvánnyal vannak
ellátva. Amennyiben bármilyen okból is egy hegesztõ hat hónapon át nem végez a
minõsítésének megfelelõen ellenõrzött munkát, akkor a hegesztési felelõs próbavarratot
készíttet vele az adott minõsítés igazolására a vonatkozo elõírás, szabvány figyelembe
vételével.

A hegesztok minõsítési bizonyítványait a hegesztési felelõs hathavonként az ellenõrzÖtt
- varratok jegyzõkÖnyveinek, Vagy a próbavarratok alapján érvényesíli. Az érvényesítésben

felhasznált dokumentációt a minõségirányítási vezetõ a minõsítési bizonyítvánnyal egyÜtt
tárolja és megõrzi.

A munka végzésével csak az a dolgozo bízható meg, aki:

. a biztonságos munkavégzésre orvosi szempontból alkalmas;
o Íiluoko- és tûzvédelmi oktatásban részesÜlt és az ott elhangzottakat, valamint a jelen

Technológiai Utasítás anyagát és a munkavégzéshez szÜkséges eszkÖzÖk kezelését
bizonyítottan elsajátította, illetve tûzvédelmi szakvizsgát tett és az ismétlõdõ
munkavédelmi oktatásokon rendszeresen részt Vesz, továbbá az elõírt szakmai
tanfolyami képesítéssel és errõl szóló vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik;

o 3Z adott munkához megfeleló, érvényes hegesztõ minõsítéssel rendelkezik;
o á ÍT'lUl']ka végzésére alkalmas állapotban Van.

A fenti feltételek mindegyikének egyÜtt teljesÜlnie kell.
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6.3. A hegesztési koordinációval fogIalkozó személyzet

Az OERG Kft. rendelkezésére áll megfeleló hegesztési koordinációs személyzet úgy, hogy a
hegesztéssel foglalkozo személyzet ellátható a szukséges hegesztési elõírásokkal vagy
munkautasításokkal, hegesztési tevékenység megfelelõen végezhetõ és szabályozhatõ.
Alvállalkozókkal tÖrténõ egyÜttmûkÖdés esetén koordinációs személy kijeloIését
megkÖveteljÜk.

6'3.1. Hegesztési feleIõs teljes körû mûszaki ismeretekkel (hegesztés irányító)

olyan személy lehet, aki teljes kÖrû szakismerettel rendelkezik a hegesztési gyártás
tervezésében, kivitelezésében, felÜlvizsgálatában és vizsgálatában végzendó Összes feladat
és felelõsség tekintetében. Hegesztõ szakmérnÖki képesítéssel kell rendelkeznie.
Hegesztési felelos feladatai:

. a tervdokumentáció, konstrukció hegesztési szempontból tÖrténõ átvizsgálása;

. hegesztés technológia meghalározása',

. új hozaganyagok kipróbálása, bevezetése, amennyiben szÜkséges;
o a hegeszto berendezések szÜkségességének meghatározása, javaslattétel új

berendezések besze rzésér e, beszerzési tervek vé l eményezése;
o a hegesztõ berendezések jegyzékének aktualizálása;
. hegesztési utasítások (WPS lapok) elkészítése;
. a technológiavizsgálatok koordinálása;
o a hegesztõ munkaprobák koordinálása;
. a hegesztõk megfelelõ minõsítésének elõírása, az érvényesítéshez szukséges

próbahegesztések lefolytatás a, az eredmények értékel ése;
o a hegesztõbizonyítványok beterjesztése 2 éves hosszabbításra, amennyiben annak

feltételei fennáIlnak;
. a minõsített hegesztõk, a hegesztóminosítések nyilvántartása;
o a hegesztési munkát végzõ alvállalkozók alkalmasságának elbírálása (auditálása);
. szúrõpróbaszerû munkaellenõrzés végzése.

- 6.3.2. Hegesztési felelõs részleges szakmai ismeretekkel (hegesztõ csapatvezetõ)

Legalább kÖzépfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezõ személy lehet.
Hegesztõ csapatvezetõ feladatai :

. hegesztési hozaganyagok azonosítása, a tárolási, kezelési elõírások betartásának
biztosítása;

o o ÍT'lU1']kavégzés megfelelõ kÖrnyezeti feltételeinek, az egészségvédelmi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai és kÖrnyezetvédelmi feltételeknek a biztosítása;

. a hegeszto berendezések és segédberendezések alkalmasságának biztosítása,
hegesztogép felÜlvizsgálatok elvégzése, elvégeztetése;

. a hegesztõk munkavégzés elótti eligazítása, hegesztési utasítások, (WPS)
munkautasítások kiadása;

. hegesztési hozag- és segédanyagok kiadása,

. a hegesztési munkák felÜgyelete, a varratok elõírt terjedelmû szemrevételezéses
vizsgálatának elvégzése (ha erre az MsZ EN 473 szerint minõsítése van), a további
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roncsolásmentes vizsgálatok elvégeztetése, a tÖmÖrségi és nyomáspróbák
felügyelete;

. a hegesztési munkák végdokumentációjának Összeállítása.

7. Ellenõrzõ és vizsgáló személyzet,

A társaság hegesztéssel ÖsszefÜggõ feladatainak vizsgálatára szakalvállalkozól - vizsgáló
laboratórium _ Vesz igénybe.

Hatósági átvételhez szÜkséges vizsgálatok esetében az adott vizsgálatra csak akkreditált
laboratórium vehetó i génybe.
A vizsgáló alvállalkozók felkészültségének és alkalmasságának felugyeletét a hegesztési
felelõs látja el.

8. Berendezések, alkalmasságuk, karbantartásuk

s.1. Áttatános követelmények

Az oERG Kft. rendelkezik a hegesztéshez alkalmazott fontosabb berendezésekkel,
eszkÖzÖkkel és készülékekkel a kÖvetkezõk szerint:

. hegesztõ áramforrások és egyéb berendezések;

. aSZköZÖk a varrat elõkészítéséhez és megmunkálásához;

. készülékek és befogók;

. a hegesztéshez szükséges emelõ- és kezelõ berendezések;

. a hegesztéssel kÖzvetlenÜl kapcsolatos személyi védõfelszerelések és egyéb
biztonsági eszkÖzÖk;

. hozaganyagok szárításáhozéshõntartásához szÚkséges eszkÖzÖk;

. tisztításhozszÜkséges eszkÖzok.

A hegesztési munkákhoz szÜkséges berendezések megfelelõ tartalmú nyilvántartásáról
(UZEMLEiRAS), rendelkezésre állásáról a mûszaki vezetó koteles gondoskodni. A
nyilvántartás tartalmazza azon paramétereket, melyek lehetõvé teszik a hegesztõÜzemi
kapacitás és lehetóség értékelését.- Az alkalmazott berendezések tegyék lehetõvé az elõírt hegesztési paraméterek értékeinek
beállítását, leolvasását és ellenorizhetõségét.
Amennyiben a berendezés nem rendelkezik mûszerrel vagy digitális kijelzovel, a
hegesztõgépet csak akkor szabad használní, ha a paraméterállítási helyeknéljól látható
módon feltüntetésre kerÜlnek a kalibrált hegesztési paraméterek. A paraméterek
feltÜntetéséért a hegesztési felelós a felelõs.

Az ívhegesztõ berendezésekre vonatkozó speciális feltétel, hogy zárt térben (ill. szûk
helyen, a hegesztõvel egy munkatérben) csak ''S''' ill. "K' jelzéssel ellátott elektromos
hegesztõ berendezések, illetve a Hegesztési Biztonsági Szabályzat vonatkozó pontja

szerinti tulajdonságokat dokumentáltan kielég ítõ gépek al kal mazhatók.

8.2. A berendezések alkaImassága

Az oERG Kft. használatában levõ berendezések a szÜkséges ellenõrzések eredménye
alapján alkalmasak a felhasználás céljára'
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Ú1 1vagy felújított) berendezések beállítása után el kell végezni az adott berendezésen a
megfelelõ vizsgálatokat. Ezeknek a vizsgálatoknak tanúsítani kell az adott berendezés
megfelelõ mûkÖdését.

A vizsgálatokat a vonatko zo szabványok szerint kell végezni, ezekrõl jegyzõkönyvet kell
felvenni.

8.3. Karbantartás

Az oERG Kft. karbantartási részlegvezetõje éves karbantartási terv alapján, folyamatosan
gondoskodik a kezelésében levó berendezések karbantartásáról.

A karbantartás során a berendezések mindazon jellemzõinek karbantartásával kapcsolatos
ellenõrzéseit elvégeztetik erre feljogosított szakemberekkel, amelyek a vonatkozó
hegesztési utasításokban felsorolt paramétereket szabályoznak, illetve a hegesztett
szerkezet elõírt minõségének biztosításához szÜkséges.
A gázhegesztõ-vágó felszerelések ellenõrzését negyedévente, az ívhegesztés
berendezéseit évente kell ellenõriztetni.

A karbantartási dokumentumokat a karbantartási részlegvezetõ õrzi.

Hibás berendezést azonnal ki kell vonni a munkából'

A karbantartás tervezésénél és végzésénél az MF 7.5.2 Karbantartási tevékenység
folyamatleírást kell alkalmazni'

9. Hegesztési tevékenységek

9.1. Gyártási terv

Az oERG Kft. által alkalmazott gyártástervek a kÖvetkezóket tartalmazzák''

. a kivitelezés sorrendjének elõírását, azaz a külÖnálló szerkezeti elemek vagy
szerelvények szerelési sorrendjét és a végsõ szerelés Ütemtervét

r á SZe[kezet gyártáshoz szÜkséges egyes technológiai fázisok meghatáro zását;
. a hegesztéssel és rokon eljárásaival kapcsolatos megfelelõ utasításokra való

hivatkozásokat;
. szÜkség esetén a hegesztési sorrendet;
o áZ egyes technológiai mûveletek sorrendjét és ütemezését;
C ?Z ellenõrzés és vizsgálat elõírásait, beleértve esetleg valamely fÜggetlen

el lenõrzótestÜlet bevonását;
. a kÖrnyezeti feltételeket, pl. a széltõl és csapadéktól való védelmet;
l ?Z adagonkénti, szerelvényenkénti vagy részegységenkénti tételazonosítást'

9.2. Hegesztési utasítás (WPs)

Az oERG Kft. minden technológiai tevékenységre gyártói hegesztési utasítást (WPS) készít
azMSZ EN 288 megfelelõ része szerint, és biztosítja, hogy azokat Üzemszerû kÖrÜlmények
kÖzÖtt megfelelõen alkalmazzák. A2. számú mellékletben elõkészített gyártói hegesztési
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utasítást a konkrét feladatnak megfelelõen kell a hegesztési felelõsnek kell kitÖltenie.

9.3. A hegesztési technológia (hegesztési utasítás) jóváhagyása

Az elkészített gyártói hegesztési utasítást (WPS) a hegesztési tevékenységek beindítása
elótt a mûszaki vezetõ hagyja jóvá'

9.4. Munkautasítások

Az oERG Kft. a hegesztési utasítást (WPs) alkalmazza azÜzemben kÖzvetlenÜl a
hegesztók irányítására.
Amennyiben szÜkséges alternatív módként alkalmaz egyedi munkautasításokat. Ezeket
valamely jóváhagyott hegesztési utasításból kell a hegesztési felelõsnek elkészíteni.

9.5. Dokumentáció

Az oERG Kft. minõségirányítási rendszere és jelen Technológiai Utasítás szabályozza a
- minóségÜgyi dokumentácio, azaz a hegesztési utasítások és a hegesztõk minósítési

bizonyítványainak kezelését és karbantartását.
A dokumentumok (feljegyzések) kezelése során azMF 4.2' A dokumentumok kezelése és
az MF 4.3 A feljegyzések kezelése folyamatleírásokban rÖgzítetteket kell figyelembe venni.

10. Alapanyagok

A felhasznált alapanyagok legyenek hegeszthetõk és feleljenek meg a várható
igénybevételnek, valamint az oERG Kft. mûszaki kÖvetelményeinek'

Valamennyi hegesztéshez felhasznált alapanyag minõségét az MSZ EN 10204 szabvány
elõírt pontja szerinti bizonyítvánnyal, a hegesztéshez felhasznált segédanyagok minõségét a
szabvány 2.2ponl1a szerinti minoségazonosítási bizonyítvánnyal kell igazolni.

Az anyagminóségek elóírását a tervdokumentációnak tartalmaznia kell. A beszerzés során
azMF 7.4'2. A beszerzés (Beszerzési Szabályzat) folyamatleírást kell figyelembe venni.

- A tárolás nem befolyásolhatja károsan az anyagjellemzõit. Tárolás során gondoskodni kell a
megfelelõ azonosításról (MF 7 .5.3. Azonosítás és nyomon kÖvetés).

Az alapanyagok tárolása feleljen meg azMF 7.5.4. Raktár gazdálkodási szabályzat címij
folyamatleírásban foglaltaknak.

11. Hozaganyagok

1 1 .1 . Hozaganyagok meghatározása

A hozaganyag típusát a hegesztendo alapanyag kémiai Összetétele és mechanikai
tulajdonságai alapján kell a hegesztési felelõsnek kiválasztani.

Az alkalmazhato hozaganyagok a hegesztési utasításokon (WPS lapokon) vannak elõírva
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A WPS lapokon feltüntetett egyenértékû helyettesítõ hozaganyagok is alkalmazhatók. Csak
ke l l õ referenci ával rendel kez õ hozaganyagot szabad fel haszná l n i.

A WPS lapokon eloírt méretû ívhegesztõ elektródák esetén - a gyÖksor hegesztését kivéve -

a hegeszto saját belátása alapján jogosult egy mérettel kisebb Vagy egy mérettel nagyobb
elektróda átmérõt is használni.
Lánghegesztõ pálcák, ill' a gyÖksor hegesztése esetén az elektródák csak a WPS lapon
feltÜntetett átmérõvel al kal mazhatók.

A hozaganyagok legalább azMSZ EN 10204 szabvány 2.2. pontja szerinti bizonylattal
rendelkezzenek.
A hozaganyagok adagonkénti vizsgálata csak akkor szÜkséges, ha azt a szerzõdés
tartalmazza.

1 1.2. Hozaganyagok tárolása, kezelése

A hozaganyagok tárolására szolgáló hely száraz, egyenletes hõmérsékletû legyen.
A hõmérséklet nem sÜllyedhet '18 "c alá' A tároló hely relatív nedvességtartalma az 50oÁ-ot'

ne haladja meg.
A hozaganyagokat a tároló helyen tételenként - minõség és méret szerint elkÜlÖnítve - kell
tárolni úgy, hogy sem a gyártómûi csomagolásuk, sem a hozaganyagok nem sérÜlhetnek
meg. A tároló helyet úgy kell kialakítani, hogy az egyes hozaganyag csomagokat kézzel
sérÜlés nélkÜl lehessen rakodni és a készlet folytonos cseréje - cserélõdése - megoldható
legyen.

A hozaganyagok tárolására a foldtõl legalább 60 cm-re lévõ polcokat kell kialakítani.
A hegesztõpálcákat úgy kell tárolni, hogy a tárolás kÖvetkeztében ne gÖrbÜljenek, és ne
szenvedhessenek sérÜlé5eket'

A hozaganyagokat csak eredeti csomagolásban, olvasható minõségijellel szabad tárolni a
szállító elõírásait figyelembe véve.
A raktárban a hozaganyagok legyenek nyilvántartva.
A nyi lvántartáson szerepeljen:

. minõség;

. méret;

. adagszám vagy mûbizonylat szám;

. a beérkezett, ill. kiadott mennyiség;

. a beérkezés és kiadás ideje.

Az eredeti, sértetlen csomagolású elektródákat csak a gyártó által megadott szavatossági
idõn belül lehet felhasználni.

A gyártóterÜleteken - azon kézi ívhegesztó (foként bázikus bevonatú) elektródáknál,
amelyeknél a gyártó a kiszárítást a felhasználás elõtt javasolja - csak kiszárított és
hordozható elektród a szárítõban tárolt elektródák tarthatók. Akiszárításra vonatkozó
hõmérséklet-idõ adatok a WPS lapokon kerülnek elõírásra' Azokat az elektróda típusokat,
amelyekre vonatkozóan kiszárítást a gyártó nem javasol, és a WPS lap sem tartalmaz ilyen
utasítást (rutilos, cellulóz, rutil-cellulóz bevonatú elektródák) a hegesztõ munkahelyeken
elektródatartó fémdobozokban kell tárolni, amely a nedvességtõl, mechanikai károsodástól
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való védelmet biztosítja. A rutilos és rutil-cellulõz bevonatú elektródák szárítása (a nem
megfelelo tárolástszállítás kedvezotlen idõjárás miatti) átnedvesedés esetén szÜkségessé
válhat. Ez esetben a száríÍást 100-120 'C-on' 1-2 õrán át kell végrehajtani.

A bármely okbÓl szárításnak alávetett és fel nem használt elektródák ujraszárÍtás után
felhasználhatók, azonban legfeljebb háromszor lehet az elektródát szárítani, majd le kell
selejtezni.

Hozaganyagot a munkaterületen lehetõleg a hegesztési feladat ellátásához szÜkséges
mennyiségben kell tárolni.

12. A hegesztési munkák elõkészítése

12.1. CsõeIõkészítés

A beépítésre kerÜlõ csÖveket elõ kell készíteni és felÜl kell vizsgálni.
Az e l õkészítéseknek, fel Ü lvizsgál atoknak az alábbiakra ke l l kiterjed n i Ü k:

. csÖvek hosszának egyenkénti mérésére és a beépítés sorrendjében tÖrténõ
sorszámozására',

o á CSõVég felÜletének és rézselésének, a szigetelés épségének eIlenõrzésére
szemrevételezéssel;

. á CSõvégek falvastagságának és méretének szúrópróbaszerû mérésére.

Az elõkészített és felülvizsgált csövek hosszát falvastagságuk és sorszámuk feltÜntetésével
a hegesztési naplóba kell feljegyezni.

A csÖveket tisztán és lehetóleg szárazon kell tartani, csõvég elzárõval, fadugóval, gumi vagy
mûanyag zárószerkezettel kell lezárni, hogy fold' víz, homok, stb.'' ne kerÜlhessen bele.

Munkaárokban lehetoleg csak a hosszabb (duplázott, triplázott) szakaszok
Összehegesztését végezzuk, s ehhez a csõátméronek megfelelõ fejlyukat kell készíteni!

12.2. Csõvég elõkészítés, vágás (darabolás)

A csõvégek végeit a tengelyÜkre merõlegesen kell levágni egyenes beépítéshez (sima
csóvég).

Ezt a mûveletet helyszíni munkánál a csõ méreteitõl és a csõben lévõ közegtõl (pl. gáztól)
fÜggõen lángvágással, plazmavágással,fÛrészgéppel vagy gyorsvágóval kell végezni.

Termikus vágás esetén a részlegesen olvadt zonát (kb. 1-1,5 mm szélességet) mechanikus
megmunkálással vagy kÖszÖrÜléssel a hegesztés elõtt el kell távolítani.

A csovégek élkiképzése ezen Technológiai Utasítás 12.4. pontja szerinti legyen.

A 30'-os rézselés csõvégmaróval' ennek hiányában kézkÖszÖrûvel tÖrténjen.

12.3. Kalibrálás
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A szállítás Vagy lerakás kÖzben megsérÜlt csÖvek végeit - horpadásokat - ki kell egyengetni,
hogy teljes keresztmetszetÜkben kÖrkÖrÖsek legyenek.

A csõvégek ovalitását sima felÜletû (DN 100 mm-ig átfúrt tÖmör, ezen felül Üreges, de
vastagfalú) acélkúppal kell ellenõrizni.

Az ellenõrzés során a sima csõvég akkor felel meg, ha a kúpon a bejelÖlt második 113 D
mezõben fekszik. Amennyiben a kúp a tûrés mezóig nem megy fel, akkor a csovéget addig
kell tágítani, amíg a csõvég a tûrésmezóbe nem esik.

Más esetben, ha a csõvég eleve túlmegy a tûrésmezõn, a tÜskén aztbe kell jelölni és a
túlméretes csõvéggel szembekerÜlõ is tÚlméretes legyen. Ezt párosítással kell végezni.

Csóvégeket mindig hideg állapotban kell kalibrálni, gyengén ÖtvÖzÖtt acélból készített
tüskékkel.

A behorpadt csõvéget, amelybe a mérõkúp egyáltalán nem dugható be, le kell vágni. Ha a
csõ sérÜlése nagyobb mérvû beépíteni nem szabad.

KerÜlni kell a nagymérvû hidegalakításokat. Haez nem lehetséges, a hidegen alakított
csõvégeken feszültségmentesítést kell végezni (300'C-ra melegíteni lánggal, majd lassan
lehûteni)'

Kalibrálás és felÜleti kezelés után a csõvégeket szemrevételezéssel újra ellenórizni kell.
Berepedés, hosszirányú karc vagy horony nem lehet rajtuk. Ellenõrizni kell az átmérõket is
hogy azok a csõre elõírt tûrés határain belül vannak-e.

Az Összehegesztésre kerÜlõ csÖvek végeinek a csõ hossztengelyéhez viszonyított
merõlegestól való eltérése legfeljebb 0,6 mm lehet, a hegesztéshez illeszkedó csõvégek
vastagság különbsége nem haladhatja meg a névleges falvastagság 15 %át' (a
merõlegesség tûrése egyenes szakaszokra vonatkozik).

12.4. Él kiképzése

Az Összehegesztendõ csõvégek kÖzÖtti hézagnak a WPS lapokon elóírt méretre nyújtása,
Vagy a csõvég elferdítése tilos. Amennyiben az lllesztéshez betét szÜkséges, annak hossza
min. 200 mm legyen. Csóvégek falvastagság kÜlönbségét csak akkor lehet kiegyenlíteni, ha
a két csõ belsõ átméróje azonos. A vastagabb falú csõ külsõ átmérõjét kézi köszörûvel kell
lemunkálni.

12.5. Csõvég tisztítása

Hegesztés elõtt minden csóvéget a varrat kÖrnyezetében 20 mm szélességben kívÜl-belÜl
meg kell tisztítani a kémiai és mechanikai szennyezõdésektõl az erre a célra szolgáló
szerszámmal (drótkefével, drótkoronggal stb.)'
E munkát azér1' kell gondosan végezni, mert a csõvégen hagyott rozsda, reve Vagy
rozsdavédõ lakk a varratban zárványokat okoz, ami nem engedhetõ meg.

12.6. Csõvégek illesztése

A csõszálak végeit a szigeteletlen részeknél illesztõ szerkezetbe kell helyezni, amely
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biztosítja a csõszálak egytengelyûségét. Ellenõrizendõ (benézéssel, vonalzóval), hogy a
csÖvek vízszintes és fÜggõleges síkban egyaránt egytengelyûek legyenek.

Az illesztõ szerkezet lehet DN 100-nál kisebb csövek esetén szÖgvas-vályú, DN 100-nál
nagyobb csÖveknél görgõs csõtámasz. A gÖrgõs csõtámasz lehetõvé teszi a csÖvek
forgatását, ami a legelõnyÖsebb helyzet biztosításával megkÖnnyíti a hegesztést.

A gÖrgõs csõtámaszok magasságállítására az alátámasztó talajtól fÜggõen fa máglyát és
faéket vagy csak faéket kell használni' Az ék ne legyen kisebb 40 x 100 x 250 mm-nél.

A gyökhézag beállítása a csõvégek közé helyezett hézagmérõvel tÖrténik. (Beállításra
alkalmas egy megfelelõ vastagságú elektroda, huzaldarab). A beállított gyÖkhézag rÖgzítése
tÖrténhet: fûzõvarratokkal, a csõre hegesztett ideiglenes áthidaló lemezzel, amely utólag
lekÖszÖrÜlendõ. A DN 300-nál nagyobb csÖvek rÖgzítéséhez jol használható a két félbõl álló
csõkÖzpontosító bilincs, amely egyúttal az egytengelyûséget is biztosítja.

CsÖvek mozgatása a csovég illesztéshez

A DN 200-nál kisebb csÖveket kézzel, a nagyobbakat emelo berendezés segítségével kell
mozgatni' A csÖvek forgatásához olyan eszkÖzt kell használni, amely a csõvéget nem
deformálja (pl. láncos csófogót).

A csÖvek tolása, forgatása, |ll. az egész építési folyamat során ugyelni kell rá, hogy a csó
szigetelése ne sérÜljÖn.

Csõkapcsolatok összeál l ítása

Spirálhegesztésû és hosszvarratos csÖvek vógeit úgy kell Összeállítani, hogy a kÖrvarrat
mentén a spirál vagy hosszvarratoktalálkozása között legalább 100 mm távolság legyen.
TÖbb varrat találkozását, az ún. ''varrathalmozást'' kerÜlni kell!

Eovtenoelvû csõkapcsolatok Összeállításánál meoenoedhetó hiba

KÖvetelménye: a csõvégek Összeválogatással, forgácsoló megmunkálással vagy
kitágítással tÖrténõ illesztése. A megengedheto hibákat néhány jellemzõ falvastagság
értékre a 3. sz. melléklet tarlalmazza.

13. Fûzõvarratok készítése

Afûzóvarratok készítésének célja a beállított gyÖkhézag, az Összeállított darabok rögzítése'
Afûzõvarratok elhelyezhetõk a hegesztéshez elõkészített varrathoronyban, ill. a fûzés
tÖrténhet a csõre hegesztett ideiglenes áthidaló lemezzel, amelyet utólag le kell kÖszÖrülni'

Afûzõvarratokat a varrat készítésére is feljogosított hegesztõ készítheti. A fÛzõvarratok
készítése a WPS lapokon megadottak szerint tÖrténjen.

14. Hegesztés

Az oERG Kft. által elvégzett hegesztési varratok készítését jelen Technológiai Utasítás
mellékletében megadott és kitöltött hegesztési utasítások (WPS lapok) szerint kell végezni.
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Az alvállalkozóknak rendelkezniük kell saját, azMSZ EN 288 szabványsorozat szerinti
hegesztési utasításokkal (WPS), amelyek megfelelõségét szÜkség szerint azMSZ EN 288-3
szerinti technológiavizsgálattal i gazol niuk kel l.

A hegesztési munkák során az alábbi feltételek biztosítása elengedhetetlen'

. Szeles, nedves, esõs idõben a hegesztést védosátor vagy hegesztoernyo alatt
szabad végezni. Forgalmas helyen az ívfény zavaro hatását is ki lehet ezzel
kÜszÖbÖlni.

. A varratokat a gyors lehûléstõl védeni kell' A teljes lehulési idó kb. 2 ora. Talajvizes
helyen gondoskodni kell arról, hogy az emelkedõ víz ne érje el a varratot (zsomp,
szivattyú).

. A mûszakban megkezdett varratot be kell fejezni.

. ÖtvÖzetlen vagy gyengén ÖtvÖzÖtt szénacélból készített csÖvek hegesztését +5" C
hõmérséklet felett külÖn intézkedés nélkül el lehet végezni,-5'C és +5"C kÖzÖtt a
hegesztési hely kb.+30 o C-ra tÖrténõ elõmelegítésével kell a hegesztést végezni.

. ÖtvÖzetlen vagy gyengén ötvözött szénacélból készített csÖvek hegesztése -5 " C
hõmérséklet alatt tilos, vagy gondoskodni kell a csõ megfelelo elõmelegítésérol, a
kÖrnyezet temperálásáról, kÜlÖn hegesztési munkarend és utasítás szerint.

. KÜlÖnbözõ anyagminoségû csÖvek Összehegesztése esetén a hegesztési
munkarendet a kedvezõtlenebb tulajdonságú anyagnak megfelelõen kell
Összeállítani.

. Agázelosztó vezetékekbe a csÖveket, idomokat, szerelvényeket, stb...
feszÜltségmentesen (hajlítás, csavarás, stb... nélkul) kell beépíteni, a hegesztés ideje
alatt biztosítani kell, hogy a csõkiegyenlítõ elemek elõfeszítése a hegesztési varratot
Vagy Varratokat ne Vegye igénybe.

. Gázelosztó vezetékekhez utólagosan hegesztéssel erõsítendõ elemek és a vezeték
hegesztési varratai kÖzÖtt is, nem párhuzamos varratok esetében, távolságot kell
tartani, ez avezelék falvastagságának minimum ÖtszÖrÖse legyen.

. A varratok pontszerû egybeesése megengedett, de ezen a helyen a hegesztési hely
elõkészítése kötelezõ (varratalak ki munkálás, fel Ület elókészítés).

. Szerelvények és idomok, stb... keresztvarratai egymáshoz 100 mm-nél ne legyenek
közelebb.

. Technológiai tartozékok tartószerkezete nem hegeszthetõ a csóvezetékhez.

. Csonkok, csómegfogások, stb. varratai és a vezetékcsõ varrata kÖzÖtt min. 200 mm
legyen' spirálvarratos csõ esetén ez a távolság a csõkerÜlet 1/3 hosszánál nagyobb
legyen.

. A varrat lehûlését vízhûtéssel vagy egyéb módon siettetni tilos.

. A kész varratot' ha a WPS lap vagy egyéb utasítás elõírja, varrattakaró paplan alatt
kell lehûteni.

. Gáz alatti vezeték megfÚrásnál a vezetékre tÖrténõ karmantyú vagy karima
felhegesztésénél figyelembe kell venni a vezetékben áramlõ gáz hûtõhatását, 200'c-
os elõmelegítést kell alkalmazni a varrat és kÖrnyezetének beedzódése elkerÜlésére.
(NyomáscsÖkkentést a balesetveszély csÖkkentése érdekében céIszerû létrehozni.) A
beedzõdÖtt csõ eltÖrheti a csõfúró szerszámot, a felhegesztett csonk varrata
elrepedhet.

. ivhegesztésnél a gyöksor készítésekor afíizõvarratokat mindig ki kell kÖszÖrülni,
lánghegesztésnél a fúzõvarrat beleolvasztható a gyÖkbe.

. A repedtfûzõvarratot el kell távolítani.
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. ívhegesztésnél az egyes Varratsorok elkészítése után salakozó kalapáccsal, kézi
vagy gépi drótkefével, majd gondos kÖszÖrÜléssel el kell távolítani a varratot fedõ
salakréteget és zárványokat, a felÜletet egyenletesen simára kell kÖszÖrÜlni.

. Elektróda cserénél vagy ujrakezdésnél a már meglévõ varraton kell az ívet gyújtani a
végkrátertol visszafelé 10-15 mm-re és ott kell vezetni egészen a már leolvadt varrat
végéig.

. A hegesztõ az általa elkészített varratot a varrat szélétol kb. 50 mm-re, bélyegzõje
beütésével azonos ítja.

. Az elkészült varratok lehûlése után a korróziós károsodást meg kell akadályozni
átmeneti korrõziõvédelem alkalmazásával, pl. chloroplast csíkkal kÖrberagasztani a
vég leges szigetelésig.

15. Szerelési és javítási munkák különleges követelményei

A14. fejezet szerinti hegesztési elõírásokat kell alkalmazni azalábbi esetekben is:

. Gyors Üzemzavar elhárítás során végzendõ hegesztési munkáknál sok esetben nem
ismert a fÖldben lévõ vezeték anyaga. llyen esetben támpont, hogy a kisnyomású
elosztóvezetékek a korábbi években is csak jól hegeszthetõ, alacsony széntartalmú,
ÖtvÖzetlen acélokból vagy ezekkel egyenértékû anyagokból épÜltek, ezért ilyen
anyagokra készíthetõ WPS.

. A korábban épÜlt kÖzép- és nagy kÖzépnyomású vezetékek a nagyobb igénybevétel
és esetleg a fokozott biztonsági kÖvetelmények figyelembevétele miatt nagyobb
szilárdságú acélból készÜltek, amelyek magasabb szén és ötvözõ tartalmÚak.
E vezetékek hegesztésekor 300 'C-os elõmelegítés, a hõmérséklet tapintóhõmérõs
ellenõrzése és az anyagra elõírt WPS lapok alkalmazása kÖtelezõ a beedzõdés
elkerülésére. A maximális varratkÖzi hómérsékletez esetben sem haladhatja meg a
450'c-t a hegesztés során.

. Az elkészÜlt varraton és kÖrnyezetében (lehetõleg a hohatásÖvezetben is)
keménységmérést kell végezni, amelynek eredménye max. 300 HV10 lehet.
Amennyiben a keménységmérés eredménye nem felel meg ezeknek a
kÖvetelménynek, akkor az adott szakaszon a hegesztési munkákat a hegesztési
felelõs dÖntésének meghozataláig fel kell fÜggeszteni.

. Tervezett vezeték átalakítás elõtt a dokumentációból vagy mintavételt kÖvetõ
anyagvizsgálattal meg kell gyõzõdni a fÖldi vezeték anyagminõségérõl' amely alapján
lehet kiválasztani a hegesztési technológiát.

16. A csõvezeték építés sajátosságai

Elsõsorban gyárilag rézselt végû csÖvek kerÜlnek felhasználásra, de a munka során
gyakran elõfordul a leszabás vagy beszabás mûvelete, amikor a csõvéget merõlegesen kell
levágni, adott hosszúságúra vágni, majd a ''V'' Varrathoz a felÜletet kialakítani. lde tartozik a
90'-os csoívekbõl készítendó szeletek leszabása, valamint a csõelágazások készítéséhez
szÜkséges áthatások kimunkálása. Ezen elõkészítési munkák végzésekor alapvetõ
kÖvetelmény a pontosság.

A pontosságot a kellõ számú gondos mérés, ill. vékony lemezbõl kiszabott sablon
alkalmazása biztosíthatja. Csak így érhetõ el az elõírt méretû, egyenletes gyÖkhézag a
hegesztendõ csÖvek kÖzott.
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A csõvezeték hegesztése lakóterÜleten végzett karbantartási munkáknál - amikor tÖbb
kÖzmû kábelei és vezetékei keresztezhetik a kiásott gázvezeÍék nyomvonalát - a
gázvezeték árokba tÖrténõ befûzése a dúcolás kitámasztás kivételével tÖrténhet. llyen
esetben a vezeték hegesztését csak akkor szabad megkezdeni, ha a kivett támasztékok
visszahelyezésével a veszélymentes munkakÖrÜlmények biztosítottak.

A csõvezeték építés során az MF 7.5.1 Gázelosztó vezetékek Üzemeltetése folyamatleírást
kell figyelembe venni.

17. Hegesztés utáni hõkezelés

Az oERG Kft. tevékenységében a hegesztés utáni hõkezelésre nincs szÜkség.

1 8. Varratok roncsolásmentes vizsgálata

18.1. Szemrevételezés

A gázeloszto vezetékek varratait szemrevételezéssel 100 %-ban ellenõrizni kell a vonatkozó
szabvány elõírásait figyelembe véve.

18.2. Radiográfial és ultrahang vizsgálat

Radiográfiai és ultrahang vizsgálatot csak megfelelo minõsítéssel rendelkezõ vizsgálo
személyeket al kal mazõ szerv ezet végezhet.

Az értékelésnél figyelembe kell venni a kÖtésekben megengedhetõ eltéréseket.

A varratokat a ''A Bányahatóság felÜgyelete alá tartozõ acél csóvezetékek hegesztési
kÖrvarrataival szemben támasztott radiográfiai kÖvetelmények'' elõírásai szerint kell
kiértékelni'

KülÖn tervezõi elóírás esetén a kiértékelés tÖrténhet más szabvány szerint is. Az eltéréseket
a vonatkozo szabvány szerint kell besorolni.

Térfogati roncsolásmentes vizsgálatot kell végezni az adott vezeték hegesztési
utasításában, tervdokumentációjában elõírt helyeken kívÜl:

o ?Z elosztóvezeték hegesztési varratainak legalább 10 %-án;
r rT]Ut']koárokban készített varratokon;
. javított varratokon;
o SZe[€lVények, idomok elõtt és után egy-egy varratnál, valamint technológiai

tartozékok varratain;
. védocsõbe kerülõ, valamint a védócso elõtti és utáni egy-egy varratnál, a fokozott

igénybevétel nek kitett varratokon;
. minden olyan varraton, amely nyomáspróbával nem ellenõrizhetõ',
. minden olyan varraton, amelyen pl. a védõtávolság és biztonsági Övezet csÖkkentése

érdekében elõírják'

A radiográfiai vizsgálatra kiválasztott kÖrvarratoknak minden hegesztõ és hegesztõcsoport
varrataiból, valamint mindegyik hegesztési eljárással készített varratokból arányos részt kell
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tartalmazni.

Ha a varratellenõrzés alkalmával valamely hegesztõ varratainak 10%-a hibásnak bizonyult,
a hegesztõ varratainak25%-át kell megvizsgálni. Ha ezen ellenõrzéskor további varrat
minõsÜlt hibásnak, a hegesztõ által készített valamennyi varratot ellenõrizni kell és a
hegesztõt a gázvezeték hegesztési munké4árol le kell váltani.

A radiográfiai és ultrahang vizsgálat elõtt a vizsgált varrat vizsgálati számát a varrat mellett
maradandóan (pl. beüto bélyegzõvel) fel kell tÜntetni. A vizsgálati szám és a hegesztõ
azonosító jelének feltÜntetése kÖtelezõ a vizsgálatijegyzõkonyvÖn, ill. a radiográfiai
felvételen is.

19. Varratok javítása

A 18. fqezet szerinti roncsolásmentes vizsgálatok során nem megfelelonek minõsített
varratokat helyileg, vagy kivágással javítani kell.
Ha a vizsgált varrat hibás része avarra| hosszának 30 %-nál kisebb, akkor a hegesztett
csokÖtés a hibás rész kikÖszÖrülésével, illetve kivésésével, majd újbóli hegesztésével
kijavítható.

Ha a varrat hibája a varrat hosszának 30 o/o-nál nagyobb, a hibás csõkotést ki kell vágni és
legalább '1 m hosszú csõdarab kivágásával, ennek megfeleló hosszúságú csõdarab
behegesztésével lehet javítani. A varratjavítást felÜleti hibáknál is csak fémtisztára
elõkészített varratfelÜleten szabad végezni.

A hegesztési mûveletnél felderített anyaghibás csÖvet a gázvezetékbõl teljes hosszban ki

kell vágni. Ha a kivágás után a szÜkséges illesztési hézag nem biztosítható (a vezeték nem
mozgatható), akkor olyan hosszú toldócsÖvet kell alkalmazni, hogy a kÖrvarratok 0,5 m-nél
kÖzelebb ne kerÜljenek egymáshoz.

Varratszakaszt DN 100 csoméret alatt egyszer, e feletti méretnél legfeljebb kétszer szabad
javítani.

. A javítás (újrahegesztés) a varrat hegesztéséhez eredetileg alkalmazott WPs szerint
végzendõ el. lndokolt esetben (hibás varrat ki/elvágása esetén) a hegesztõ mûszaki
szakember más, a Mellékletben nem szereplõ, WPS szerint is újrahegesztetheti az adott
varratot.

A javítás tényét a hegesztõ bélyegzõje beütése mellett jelölni kÖteles:

o e$lSzer javított varrat esetén J jelet 
;

. kétszer javított varrat esetén JJ jelet kell beÜtni'

Javított varratokat 100 %-ban roncsolásmentes vizsgálat alá kell vetni. A ''J'', ill. ''JJ'' betût a

vizsgálati szám és a javítást végzõ hegesztõ azonosító jelének feltÜntetése mellett kÖtelezó
a vizsgálatijegyzokönyvÖn, ill. a radiográfiai felvételen is feltÜntetni.

20. Hegesztési munkák megfelelõségének biztosítása érdekében végzett ellenõrzések
és vizsgá!atok
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A hegeszto kiemelt ellenõrzési feladatai:

. minden munkakezdéskor maga a hegesztõ ellenõrizze a készÚlékeket,
szerszámokat, eszkÖzÖket, hogy alkalmasak-e a munkavégzésre (hibás eszkÓzzel
tilos a munkavégzés);

r á CSõ alálámasztás módja, stabilitása, az egytengelyûség biztosítása, csõfelÜletek
fémtisztasága;

. a lángvágott részek kellõ mértékû lemunkálása, a leélezés mértéke, egyenletessége;
o áZ élszalag megléte, egyenletessége, a gyÖkhézag eloírt beállítása;
. afûzõvarratokhossza, darabszáma;
o ? Y?ff?tsorok lerakása utáni kÖszÖrÜlés, varratjelÖlés megfelelõ-e.

Ellenõrzések és vizsgálatok hegesztés elõtt

Az oERG Kft. hegesztési felelõse a hegesztés elõtt a kÖvetkezõket ellenõrzi:

. a hegesztõk minõsítési bizonyítványainak megfelelõségét és érvényességét (azMSZ
EN 287-1 szerint);

. a hegesztési utasítás alkalmasságát (az MSZ EN 288 megfelelõ része szerint);
o áZ alapanyag minõségét;
o a heg€sztési hozaganyagok minõségét;
o ?Yaff?t elõkészítést (a varratalakot és méreteket a vonatkozo elõírás szerint);
. a hegesztési utasítás esetleges kÜlÖnleges kÖvetelményeit, pl. az elhúzódás

megelõzésével kapcsolatosan, az illesztést, a befogást és a fûzést;
. a gyártási próbák elõkészítését;
C dZ üzemi feltételek alkalmasságát hegesztéshez, beleértve a kÖrnyezeti feltételeket.

Ellenõrzések és vizsgálatok hegesztés során

A hegesztési felelõs a hegesztés során megfelelõ idõközÖnként vagy folyamatosan a
kÖvetkezõket el lenõrzi :

. a lényeges hegesztési paramétereket;

. a hegesztési varratsorok és rétegek tisztítását és alakját;

. a hegesztési sorrendet' ha szÜkséges;

. ahozaganyagot megfelelo alkalmazását és kezelését;
C ?Z elhúzódás mértékét;
. bármely kÖzbensó vizsgálatot, pl. a méretek ellenõrzését.

Az ellenõrzés eredményérõl a hegesztési felelõs jegyzõkÖnyvet vesz fel, amely a hegesztési
dokumentáciõ része.

Ellenõrzések és vizsgálatok a hegesztés után

A hegesztési felelõs a hegesztés után ellenõrzi a mértékadó átvételi feltételeknek való meg-
felelõséget. Szemrevételezéses ellenõrzést végez a vonatkozo elõírások, szabványok
szerint.

El lenõrzés csõvezeték építésnél
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A szükséges eszkÖzÖk: alátámasztások, gÖrgõs csõtámaszok, faékek, csõforgató eszkÖzök,
illesztõ készÜlékek, a csõ, ill. Összehegesztett csÖvek árokba emeléséhezkellõ számú daru
a megfelelo idõpontban.

Ellenõrizni kell:

o o ÍnUr]kavédelmi (biztonságtechnikai) és kÖrnyezetvédelmi elõírások betartását, a
védõfelszerelések meglétét, használatát;

. gyártási, szerelési, javítási munkák során fokozottan figyelni kell a 9. fejezetben
kiemelt elókészítési munkák (beszabás, stb... ) pontos végrehajtását.

Az ellenõrzés és vizsgálat során azMF 8'2.2jelû folyamatleírást kell alkalmazni.

El!enõrzött és vizsgáIt állapot

A vizsgált állapot terméken vagy kísérõ dokumentáción valo azonosítható feltüntetéséért az
ellenõrzést, vizsgálatot végzõ személy a felelõs.

21. Hiba és korrekciós tevékenység

Az OERG Kft. hegesztési felelõse köteles intézkedni, ha a hegesztés során az ellenõrzések
vagy vizsgálatok hibát vagy eltérést állapítanak meg.

Nem-megfeleloség, ha a termék, gyártmány nem felel meg az elõírt kÖvetelményeknek
(varrathiba, nem megfelelõ alapanyag, hozaganyag, nem megfelelõ technológia, stb...).

Azintézkedések célja ezen elemek illetéktelen (1ogosulatlan) felhasználásának megelõzése.

Amennyiben a hegeszteii felelõs javítást és/vagy korrekciós tevékenységet végez, végeztet,
akkor a javításra, korrekcióra megfelelõ javítási, átalakítási technológiát kell készítenie a
javítások, korrekciók elvégzésére.

A javítások elvégzését kÖvetõen az adott tételeket újra kell ellenõrizni és vizsgálatalá vonni
az eredeti kÖvetelmények szerint.

Az eltérésekrõl és javításokról a hegesztési felelõs köteles intézkedéseket hozni annak
biztosítására, hogy a hegesztett szerkezet minóségét károsan befolyásoló tényezõket
meghatározhassák és korri gál hassák.

Az eltérések kezelésével kapcsolatosan azMF 8.3.1 Az eltérések kezelése és hibajavító
tevékenység, a korrekciós tevékenységrõl az MF 8'5.1 jelû folyamatleírás rendelkezik.

22. Kalibrálás

Az oERG Kft. tevékenysége során az ellenórzõ_, a mérõ- és a vizsgálóberendezések
szÜkséges hitelesítésérõl az elõírásoknakaz MF 7.6.1 Megfigyelo- és mérõeszkÖzÖk
kezelése folyamatleírásnak utasításnak megfelelõen gondoskodik.

A mérésÜgyi felelos gondoskodik arról, hogy a kivitelezés alatt a szerelõk csak megfelelõ
kalibrált vagy hitelesített ellenõrzõ és mérõ eszközÖket használjanak.
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A hegesztett szerkezet minõségének értékeléséhez alkalmazott Összes berendezés
megfelelõ kalibrált vagy hitelesített állapotáért a karbantartási és vállalkozási részlegvezetõ
felel.

Alvállalkozók alkalmazása esetén az általuk hegesztett szerkezet vizsgálatához alkalmazott
Összes berendezés megfelelõ állapotának ellenõrzése a karbantartási és vállalkozási
részlegvezetó kÖtelessége.

23. Azonosíthatóság és nyomon követhetõség

Az oERG Kft. a hegesztési tevékenysége során szÜkség szerint megfelelõ azonosítási és
nyomon kÖvethetoségi rendszert alkalmaz és dokumentál azMF 7.5.3-es folyamatleírás
szerint.

A hegesztési mûveletek azonosításának és nyomon kÖvethetõségének megvalósítására
alkalmazott dokumentált rendszereklar1almazzák szükség szerint a kÖvetkezõket:

. gyártási terveket;

. technológiaiadatlapokat;
o a hegesztett kÖtések elhelyezkedését a szerkezetben;
r 3 Vár|'dtok jelÖlését bélyegzõk, címkék, stb'.. alkalmazásával;
. adott hegesztett kÖtések nyomon követhetõségét (beleértve a hegesztõt is);
o a hegesztõk minõsítését és a hegesztési technológia jóváhagyásait;
o o roflCsolásmentes vizsgálati eljárásokat és személyzetet;
. a hegesztési hozaganyagokat, azaza típus- és az adagszámokat;
o ?Z alapanyagot, azaz a típus- és az adagszámokat;
. a javítások helyét..

24. Minõségirányítási dokumentumok (feljegyzések)

A hegesztési munkákról hegesztési naplót kell vezetni, amelyet a vezeték és/vagy tartozékai
''D'' tervéVel egyÜtt a létesítmény Üzemeltetésének befejezéséig meg kell órizni (4.sz'
melléklet)'- A hegesztési naplónak az alábbi adatokat kell tartalmaznia.

. a hegesztési munkát végzõ hegesztok neveit és beÜtõ jeleiket, az általuk készített
varrat azonosításijelét és helyét, a munka során alkalmazott WPS lapok azonosítóit,
a hegesztés idõpontját;

o á Vál'l'?t sorszám át, a végzett varratjavításokat, a kÖrnyezet hõmérsékletét és -5 'C-
nál hidegebb hõmérséklet esetén az elõkészítés leírását, a hegesztési varrat
véde l mére használt korr õziõv édõ eljárás meg nevezését;

. a felhasznált elektróda típusát, adagszámál, a szárításra tett intézkedést, ha nem
azonos a WPS lapon szereplõvel;

r ? l'ol1Csolásmentes vizsgálati jegyzõkÖnyvek számait.

A hegesztési naplót az azt kiállító hegesztõ mûszaki szakember aláírásával (neve
feltÜntetése mellett) hitelesítenie és dátumoznia kell.

A szerzõdés szerinti kÖvetelményeknek megfelelõen szÜkség szerint a dokumentációhoz
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o ? SZQfZõdés és a terv átvilágításának írásos feljegyzéseit;
o 3Z alapanyagok és hozaganyagok mûbizonylatait;
. vizsgálatok és ellenõrzések jegyzõkÖnyveit (radiográfiai vizsgálatnál a filmekkel

egyÜtt);
. minõsített hegesztõk minõsítési bizonyítványait;
. a Vizsgálatot végzõk tanúsítványait;
. minden egyéb, a minõséget dokumentáló feljegyzést.

A dokumentációt úgy kell azonosítani, hogy a végzett munkához egyértelmûen hozzá-
rendelhetõ legyen.
A ''Dtl tervben (megvalósulási dokumentáció) minden egyes varratot jelezni kell, azok mellett
fel kell tÜntetni azilletõ varrat azonosító számát. Ha szÜkséges, Vonaltérképet kell készíteni.
A hegesztésre vonatkozo egyéb adatok, kÖrÜlmények az építési naplóba bejegyezhetõk.

25. Munka- és tûzvédelem, biztonságtechnika, balesetelhárítás

Hegesztési munkák végzésénél, a munkavégzés kÖrÜlményeinek biztosításánál be kell
tartani a3111994 (X1.10) lKM rendelet mellékletét képezõ Hegesztési Biztonsági Szabályzat
elõírásait, valamint a hegesztéssel kapcsolatos utasításokban foglaltakat. A munkák
végzése során a munkavállalóknak a munkavégzéshez elõírt védõfelszereléseket kell
viselniük'

Tûz- és robbanásveszélyes munkáknál be kell tartani a társaság Tûzvédelmi
Szabály zatá n a k el õ írása i t.

Minden társasági, valamint a társaság állományába nem tartozo, de ott rendszeresen Vagy
idõszakosan foglalkoztatott munkavállaló kÖteles a rendeletekben, szabványokban és a
jelen Technológiai Utasításban, valamint a Munkavédelemmel foglalkozo törvényben és a
Tûzvédel m i Szabályzatban fog l alt rendel kezéseket betartan i.

Gázvezeték épÍtési munkákat végzõ dolgozók száma legalább kettõ legyen. Ezt figyelembe
véve a létszámot a munkát kiadó vezetonek úgy kell megválasztania, hogy a munka
biztonságosan elvégezhetõ legyen'

Ha valamely munkát egyidejûleg két vagy tÖbb dolgozõ végzi, a dolgozók kÖzÜl egyet a
munka irányításával meg kell bízni és ezt a tÖbbiek tudomására kell hozni.

A hegesztõ csak a minõsítésének megfelelo hegesztési feladattal bízható meg.

Minden egyes munkahelyen, minden egyes hegesztõ részére, meghatározott idotartamra
érvényes túzveszélyes munkavégzésre szóló engedélyt kell kiállítani az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon (MF 7.5. 1 . GAZELoSZTo VEZETEKEK
ÜzrvrtrETÉSE 751m1O sz. melléklete). Eztaz engedélyt a mindenkori munkahelyi
vezetónek kell kiállítani két példányban, ennek egyik példányát a hegesztõnek állandóan a
munkaterÜleten kel l tartania.

Amennyiben a munkavégzés kÖrülményeiben változás kÖvetkezik be, az engedély érvényét
veszti, ki kell egészíteni, ill' újat kell kiállítani.
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Abban az esetben, ha a hegesztés idegen vállalat terÜletén tÖrténik, az engedélyt akkor is
az OERG Kft. munkahelyi vezetõjének kell kiállítania és azt az idegen vállalat
képviselõjének is alá kell írnia'

A kiállított engedélynek mindenkor tartalm azniakell a munkavégzés pontos helyét, a

hegesztési technológia (eljárás) fEtflát, jellegét, a munkát végzõ hegesztõ nevét, az
engedély érvényességének idõtartamát, az óvintézkedések részletes meghatározásál, a
tûzoltó készülékek fajtáját és darabszámát, valamint az engedély kiállításának idopontját és
a munkahelyi vezetõ aláírását.

A munkahelyen figyelmeztetõ táblát kell elhelyezni és az esetleg keletkezõ tûz oltására
alkalmas tûzoltó készüléket kell a munkavégzés helyszínén biztosítani.
T'Ûzveszélyes anyagból csak a napi felhasználandó mennyiséget szabad a munkahelyre
kivinni, illetve ott tárolni. Agáz alatti munkavégzés, valamint nyílt lánggal járo munkák
esetén az esetleg keletkezõ tûz oltására legalább 1 db 6 kg-os, porral oltó tûzoltó készÜléket
kell a munka helyszínén biztosítani.
Az esetleges tûz - atíizjellegétõl és a kornyezettol fÜggõen - oltható még széndioxiddal oltó
készülékkel vagy vízzel is.
olyan helyiségbe, ahol gázszivárgás, gázÖmlés veszélye fennáll, bemenni, illetve ott munkát
végezni csak a munkát irányító vezelõ engedélyével és megfelelõ számu figyelõ személy
beállítása mellett szabad.

A munkát irányító vezetõ kÖteles a munka megkezdése elõtt a munkafolyamathoz elõírt
egyéni védõeszkÖzÖket biztosítani, illetve meglétÜket ellenõrizni és azok használható,
védelemre alkalmas állapotáról, valamint munkavégzés alatti használatukról meggyõzõdni'

A munkát irányító vezetõ kÖteles ellenõrizni, hogy az egészséget nem veszélyeztetõ,
biztonságos munkavégzés feltételei biztosítva vannak-e, illetve, hogy a munkavállalók a
b iztonsági el õ írások betartásával végzi k-e munkáj u kat.

Tûz- és robbanásveszélyes kÖrnyezetben a hegesztés megkezdése elott a légtér mûszeres
ellenõrzése szükséges a robbanás elkerülése érdekében.
Minden gázzal szennyezett helyiségben, valamint aknában a javítási elõkészítõ munkákat
csak túlnyomásos, frisslevegós védõkészülékkel szabad végezni, ez csak az elõkészítõ
munkákra vonatkozik, szikrát keltõ és nyílt lángot kÖvetelõ mûveletet csak teljesen tiszta
légkÖrben szabad végezni.
A gázszennyezettséget feltételezõ munkáknál az Üzemeltetõnek és a kivitelezó
mûvezetónek jelen kell lennie, a munkát csak az õ utasítására szabad elkezdeni, a
szÜkséges vizsgálatok elvégzése után'
Az utasítást írásban kell adni (Beszállási engedély)! Az utasításnak tartalmaznia kell az
Összes külÖnleges teendõt'
A dolgozókat a fenti ártalmakon kívÜl még az ártalmas fémgõzÖktõl keletkezett mérgezés
veszélyétol is meg kell védeni' A mérgezési veszélyeztetettség mértékétõl fÜggóen
természetes szellóztetést, mesterséges szellõztetést: helyi elszívást, illetve megfelelõ
légzésvédõ készüléket kell alkalmazni.
Az olyan vezetékek, amelyek gyúlékonyfolyadékot (kátrányt, olajt, benzint, benzolt, stb...),
robbanékony gázokat, savakat, mérgezõ anyagokat, stb'.. tartalmaznak, az|lyen anyag
jelenlétérõl meg kell gyõzõdni' ha szÜkséges a hegesztés megkezdése elõtt azokat ki kell
Öblíteni és a hegesztés idejére vízzel, gõzzel, nitrogénnel vagy szénsavval kell megtÖlteni.
Nagyméretû csÖvek belsejében, szúk helyiségben végzett hegesztéskor megfelelõ
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szellóztetésrõl kell gondoskodni, hogy a keletkezõ ártalmas gázokat eltávolítsák és a
megfelelõ hõfokot biztos ítsák.
A magasban lévõ munkahelyeken végzendõ munkákhoz biztonsági Övet és tartókÖtelet kell
a dolgozóknak használni.

25.1 . A, gázhegesztés biztonságtechni kai elõírásai

Fejlyukban, szûk gÖdrÖkben és árokban tÖrténõ hegesztéskor a palackokat levinni tilos!

A gázpalackokat, nyomáscsÖkkentõ szelepeket, szilárd és hajlékony (gumi) vezetékeket
színjelzéssel kell ellátni osszecserélhetoségÜk kizárására, az oxigénpalackoknak és
tartozékainak színjelzése kék, az oldott acetilén (disszugáz) gázpalacké sárga, egyéb
éghetõ (hidrogén, metán, stb... ) gázoké pedig piros. oxigén esetében jobbmenetû, hidrogén
(és általában éghetõ gázok) esetében pedig balmenetû nyomáscsÖkkentõ szelepeket kell
használni. A disszugáz palackokat kengyeles szorítóval kell felszerelni.

Gázpalackok szállítását, tárolását és kezelését azMSZ6292 szabvány tartalmazza

Mind a telt, mind pedig az Üres gázpalackokat eldõlés ellen rögzítõ bilinccsel, szilárd vagy
elmozdítható állvánnyal, vagy egyéb módon megfelelõen biztosítani kell.
A kÜlÖnféle gázokat tartalmazó palackokat egymástól elkÜlÖnítve az illetékes hatóságok által
alkalmasnak minõsített helyiségben kell raktározni.

Égheto gázokat és oxigént egyÜtt tárolni tilos!

Gázpalackokat daruval csak abban az esetben szabad szállítani, ha erre a célra olyan
szá l l ítóberendezés szol gál, ame ly biztos ítja a gázpalack biztonságos szá l l ítását.

A megtÖltÖlt gázpalackokat hõ- és napsugárzástól, valamint erõs fagytól védeni kell, ilyen
hatásoknak kitett helyen palackokat sem tárolni, sem használni nem szabad!

SérÜlt gázpalackokat, nyomáscsÖkkentoket és egyéb tartozókokat használni tilos!
Amennyiben a sérÜlés használat közben tÖrtént, a sérült tárgyat a további használatból ki
kell vonni. Gázpalackokat a munkahelyen tárolni tilos! A zárt térben csak a használatban

- lévõ gázpalackokat szabad tárolni.

A használatba vétel elõtt a megtÖltÖtt gázpalackokat és szerelvényeket, foleg a csatlakozó-
vezetékeket meg kell vizsgálni, és a felszerelt gázpalackokat úgy kell felállítani' hogy a
szomszédos gázpalackok ne essenek azok csatlakozásainak és nyomáscsÖkkento szelepek
lefúvató berendezéseinek irányvonalába' a gázpalackokat a feldõlés ellen biztosítani, illetve
rÖgzíteni kell. Az oxigénpalackok szelepei és egyéb tartozékai zsírral, olajjal vagy glicerinnel
a robbanás veszélye miatt érintkezésbe nem kerÜlhetnek.

Tilos a dolgozóknak ezeket olajos vagy zsíroskézzel, olajos vagy zsíros ronggyal
megérinteni, olajos vagy zsíros tÖmítoanyagot használni.

Hegesztésnél alkalmazott gázokat csak a rászerelt nyomáscsÖkkentõn keresztÜl szabad a
pa l ackból Í ogy asztásra Vagy haszn ál atra kivenn i.

A disszugázpalackokat a függõlegestõl 30 o-nál nagyobb szÖg alatt használni nem szabad.
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A kiürült palackok szelepeit azonnal gázbiztosan el kell zárni és a szelepvédó sapkát rá kell
csavarni' A kiürult gázpalackokat ''ÜRES'' felirattal kell megjelÖlni és a tele, ill. részben
kiÜrített palackoktól elkÜlÖnítve kell tárolni.

Tartalék gázpalackokat a mûhelyben tárolni tilos!

A gázpalack kezeléséhez - pl. a megszorult szelepvédõ sapka levételéheZ -, ?
nyomáscsÖkkentõ felszereléséhez, stb... szikramentes szerszámot kell használni.
A ki nem Ürült palackot az elzáro szelep meghibásodása esetén a szabvány rendelkezései
szerint figyelmeztetó jelzéssel kell ellátni és a tÖltõüzemnek azonnal vissza kell kuldenil
A szelepen bármilyen javítási munkát végezni tilos! Disszugáz palackon bármilyen javítási
Vagy szerelési tevékenységet végezni tilos! Ezek a tevékenységek a cseretelep
illetékességi kÖrébe tartoznak.

A pisztolyok gázcsapjai a gázkeverõ és nyomáscsÖkkento kÖzÖtt legyenek elhelyezve.
A gázt a pisztolyba továbbító hajlékony vezetékeknek, tÖmlónek sérülési lehetoségtól
védettnek kell lennie, a legkisebb sérüléseket is azonnal ki kelljavítani, a sérült tÖmlõket
ideiglenesen szigetelõszalaggal vagy hasonló anyaggal megjavított állapotban használni
tilos! A sérült részt ki kell vágni és a tömlõdarabokat csatlakozó karmantyúval kell
egyesíteni.

A tÖmlot a csatlakozó csonkhoz gázbizÍosan kell illeszteni, ennek biztosítására megfelelõ
szorítóbilincseket kell használni, az új tÖmloket a felszerelés elõtt ki kell fúvatni. A szivárgó
tÖmlõket, nyomáscsÖkkentõket'(vízzárakat), stb... azonnal ki kell cserélni.

A pisztolyt a palackhozközelíteni vagy hozzáérinteni, ráakasztani tilos!
A pisztolyt mindig ki kell oltani és lehelyezésére kÜlÖn állványt kell biztosítani.
A hegesztõpisztoly és a palackok csapjainak jó zárását állandóan ellenõrizni kell, elzárt
csapok mellett sem oxigén, sem acetilén gázne szivárogjon a munkahelyiségbe. KÜlÖnÖsen
fontos ez a kÖvetelmény zárt térben (pl. tartályok belsejében) végzett hegesztéseknél.

A gázszolgáltatásban mutatkozó minden zavar (pl a pisztolyláng kialvása) esetén
valamennyi csapot azonnal el kell zárni' Amennyiben azavar megismétlõdik, a hegesztõ
berendezést Üzemen kívÜl kell helyezni, a hibát fel kell deríteni és csak annak kikÜszÖbÖlése
után szabad a berendezést újra Üzembe helyezni.

A hegesztõ berendezést Öt percnél hosszabb munkaszÜnet esetén le kell zárni'

A hegesztó berendezést és a biztonsági szerelvényt a HBSZ 8'1 ' pontja szerint
idõszakonként ellenõrizni kell. Az ellenõrzést csak szakirányú munkabiztonsági szakértõi
engedéllyel rendelkezõ személy, ill. akkreditált intézmény végezheti.

A hegesztõ tÖmlõ hossza 5 m-nél rÖvidebb, illetve 30 m-nél hosszabb nem lehet.

A balesetveszély csÖkkentésére csak lángvisszacsapás-gátlóval ellátott hegesztõpisztolyt
szabad használni, amely a tÖmlõt és a palackot is védi.

25.2. Az ívhegesztés biztonságtech n i kai elóírásai

Az ívhegesztéshez használt villamos berendezéseknek (hegesztõ dinamóknak, hegesztõ
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transzformátoroknak, csatlakozó kábeleknek, mérõmûszereknek, stb.. ) meg kell felelniÜk a
Magyar Elektrotechnikai EgyesÜlet ''Biztonsági Szabályzat''-a elõírásainak.
A helyhez kÖtÖtt és hordozható villamos hegesztõ berendezéseket az ''Erintésvédelmi
szabályzat'' el oírásokn ak megfe l el õen fÖl del n i kel l.

A hordozható készÜlékek földelését a munka megkezdése elõtt kell elvégezni és csak a
berendezés árammentesítése után szabad megszüntetni. A munkadarabot is fÖldelni kell'
A helyhez kÖtÖtt hegesztõdinamók és transzformátorok között a szabad át1árásra 1,5 m

széles közlekedési utat kell biztosítani.

A hegesztó berendezés Üresjárati feszÜltsége maximum:

. hegesztõ generátor esetén (szabadban alkalmazott) 100 V;

. hegeszto transzformátor és hegesztó egyenirányító esetén (mûhelyben alkalmazott)
80 V lehet.

A csatlakozó gumitÖmlõs szigetelésû vezetékek kifogástalan állapotát rendszeresen
ellenõrizni kell, és ezeket úgy kell lefektetni, vezetni és védeni, hogy meg ne sérÜlhessenek
(pl. rajtuk keresztül-haladó jármûvektõl vagy egyéb tárgyaktól).
A hegesztõ berendezések felszerelésének rendszeres ellenõrzését (beleértve az olvado
biztosíték cseréjét i s) csak szakképzett vi l l anyszerel õk végezheti k.

A villamos hegesztó berendezéseket csak szakképzett' a berendezés kezelésére,
veszélyeire, továbbá a hegesztés kÖzben jelentkezõ fénysugarak ártalmaira kioktatott
személyeknek (hegesztõknek) szabad kezelniÜk.

A hegesztõknek, segítõiknek, a kÖzelÜkben dolgozóknak, valamint mûhelyben a hegesztési
munkahely felett kÖzlekedõ daruvezetoknek is szemÜk védelmére a szabványos színes
tÜkrÖs védõszemÜvegget ellátott pajzsot kell rendelkezésre bocsátani.

Az ívhegesztéshez - lehetõség szerint - az ív fényerõsségéhez automatikusan alkalmazkodó
védõszûrõvel ellátott pajzsot kell használni. Ha ez nem lehetséges, a védõpajzson és a
hegesztõ berendezésen fel kell tÜntetni, hogy a hegesztõpajzsban a különbÖzõ hegesztési
áramerõsség függvényében milyen számozású védõszûrõt kell alkalmazni, a hegeszto
segítõje az elõzõek szerint meghatározott szúrõnél egy fokozattal gyengébb szíirõt
használhat.

Nagyméretû csÖvek belsejében lehetõleg egyenárammal kell dolgozni, szigetelõ alapról kell
gondoskodni és a hegesztõt gumiÖltÖzékkel, gumikesztyûvel és a fej hátsó részének
védelmére gumisisakkal kell ellátni.
A hegesztõ mellé megfelelõen felszerelt segítõt kell kirendelni, aki a hegesztõt állandóan
szemmel tartja és veszély esetén a hegesztõ berendezést azonnal kikapcsolja.

Nedves talajon, vasszerkezeten csak szigetelõ alapon állva szabad hegesztési munkát
végezni' Ha nem teljesen száraz helyen Vagy a villamos áramot jól vezeto helyen
hegesztünk, továbbá szûk helyen, nehéz viszonyok kÖzÖtt, tartályokban, csÖvek kÖzött kell
dolgozni, csak olyan hegesztógépet alkalmazhatunk, amelynek az üresjárati feszÜltsége
legfeljebb 50 V (kizárólag ''S'', ill. ''K'' jelzéssel ellátott egyenáramú hegesztõ berendezések,
ill. a Hegesztési Biztonsági Szabályzat megfelelõ pontja szerinti tulajdonságokat
dokumentáltan kielégítõ gépek alkalmazhatók)' llyen helyen a villamos hegesztést csak
akkor szabad elkezdeni, ha a csõvezelék semmiféle robbanó, éghetõ vagy ártalmas
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gázkeveréket nem tarlalmaz.

A munka megkezdése elõtt a csõvezetékbe valõ gázb€1utást meg kell akadályozni, a gáz
fajtát és jellemzõit ismerni kell. Az áramvezetéket, a kábelsarukat meg kell vizsgálni, ha
lazák, meg kell szorítani és égésmaradványoktól meg kell tisztítani.

Javított hegesztõ munkakábelt csak akkor szabad felhasználni' ha a javítás helye a fogótól 3

m-nél nagyobb távolságra van és a javítás az eredetivel egyenértékû.

A bekapcsolt gépen karbantartási munkát végezni tilosl

A hegesztés félbeszakításakor az elektródafogót úgy kell elhelyezni, hogy személyekkel
Vagy Vezetõ tárgyakkal villamos érintkezésbe ne kerÜlhessen. Az elektróda-befogó
szigetelését évente ellenõrizni kell. Az elektróda-befogót vízben hûteni tilos!

25.3. Veszélyes és ártalmas tényezõk

A veszélyes és ártalmas tényezók a kÖvetkezõk:

. a fÖldgáz robbanó képessége (4,9 és 15,4 vv oÁ között) - belobbanás miatt égési
sérülés veszélye;

o 3Z ún' oxigénhiányos fulladás lehetõsége, ha a kiszivárgott foldgáz a légtér 0z
tartalmát 16 % alá csÖkkenti (gáz alatt végzett munkáknál);

. gázpalackok robbanási veszélye;

. villamos áramÜtés veszélye;

. sugárzás és égési sérÜlés veszélye;

. fejlõdõ gõzök és gázok mérgezés veszélye;

. frÖcskÖlés, mechanikai sérÜlés veszélye;
o rT]ut"tkoeszkÖzÖk, gépek és berendezések hibájából, hibás kezelésébol eredõ

balesetveszély.

Tûz- és robbanásveszélyes anyagok, gázokjelenléte esetén - pl. gáz alatti hegesztés -, ahol
a munkavégzés ''Beszállási engedély"-hez van kÖtve, ott folyamatos gázkoncentráció
mérést kell végezni, lángálló védõruha használata kÖtelezõ. Mûszálas alsóruha használata- 
tilos!

A sugárzás káros hatása ellen a hegesztés során védõpa1zzsal, védõpajzsfallal, |ll. zárt
munkaruh ázattal kel l védekezni.

25.4. védõeszközök

Gáz alatti munkavégzésnél szÜkséges egyéni védóeszkÖzÖk. zárItérben (helyiség, pince,
stb'..)folyó munkavégzésnél, ahol aföldgáz koncentrációja eléri vagy elérheti az ARH 20 %-

át, a gázszerelõk és segítõk, valamint a figyeléssel, mentéssel megbízottak részére a
társaságnál elõírt egyéni védõeszkÖz (védõruha) használata kÖtelezõ.
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Jóváhagyta:

mûszaki vezeÍó

26126



t--- ''.

:J
,-,',',,,,,'-,,,..-.-,-.;j

'tr
o
N
o

I

o(\
z
lu
No
=o.o
o
!o

=

o
o\o
-t-
(Ú

?
!Y \(g

.H
EGtr
tr.Y\(Ú lo\-ZN
r- ct)l<o\o .c
N=oaD
c)o'ó
9q

LE'E
Ol-t(E
í/)l-rg6tro.E

(E

\o
o

.o
iz
i

i

l.GJNia
]Lioia

E
F-o

o

*'

tr-

-l

o
c!
N
-

a ctl.oö
.=NAA.o ooo o=o.oõ

\< >v

.E
(n

r$
Eqo)((5a
..{-) .6)

-'
-)N,a
'= oLV E)'5o 

P
.Av +

Y óJ-Ytr o.o)
-qg6O..LN3ss'.99
,Pl<NuE8r-r .o ii

, g Io s.Nrv. o ct)
|]! >.=
l= .o o)OKgo4
5€!'N.0)

.(U (Jo<

Í5ftF<

!
'E*
!6R5gs(!ts
E
(E

,i
V
o
É,
r!o



OERG Kft A 07m2.doc

tartalom-mina Az OERG Kft. Technológiai l]tasításai Kiadás: A
kötet TU_A Gázelosztó vezeték létesítése Módosítás'. 2

fqeze1 A-o7 Acél anyagú gázelosztó vezetékek Kiadva: 2013.12:0.' hegesztése

AO7m2 GYÁRTÓI HEGEszTÉsl urnsírÁs WPs)

@ffiRffi
GYÁRrÓl HEGEszTÉsl UTAsíTAs (WPs)
scHWEt BANWEISUNG DES HERSTELLERS OVPS)
WELDING PROCESS STATEMENT (WPS)

Az Üzem helye:

Ort

Eljárásvizsgálat:

Schwissverfahren des Herstellers

WPAR szám'.

WPAR -Nr

Gyártó:

Hersteller

A hegesztó neve:

Name des Schweisser

Hegesztési eljárás:

Schweissprozess

Kotéstipus:

Nahrart

A varratelõkészítés adatai :' (váz|al)

Einzeilheilen der Fugenvorbereitung (Zeichnung)

Próbadarab vastagsága: (mm)

Werkstückdicke (mm)

KÜlsõ átmérõ: (mm)

Aussendurchmesser (mm)

Hegesztési helyzet:

Schweissposition

Elokészítés módszere:

Art der Vorbereitung

Tisztítás módszere:

U3
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Art der Reinigung

Az alapanyag megnevezése:

Spezifikation des Grundwerkstolls

A rotoö riátá(itá5á
Gestallung der Verbindung

Váiiáttótépitos r nõg$'iáõrõóiieno )
scnwe-i$glgg 

.

A,_07m2.doc

Hozaganyag:
Zusalzwerkstaff

Gyártója és kereskedelmi neve:

Einleinung und Markename:

Esetleges kÜlÖnleges szárítás:

SondervorschriIIen für Trocknung

Védõgáz/ Fedõpor:
Schutzgas / Schweispulver

Védõgáz'.

Schutzgas

GyÖkvédelem:

Wuzelschutz

A^gáz áramló mennyisége (l/min):
Gasd urchflussm en g e

Yédõgáz:
Schutzgas

213



OERG Kft.

GyÖkvédelem:

Wurzelschutz

A wolframelektróda típusa és mérete:

WolframeleKroden art / Durchmesser

GyÖkkifaragás részletei / Varratfürdõ
megtámasztás:

Einzelheilen über Ausfugen / Schweisbadsicherung

E lõmelegítési hõmérséklet:

Vorwarmtemperatur

KÖzbensõ hõmérséklet:

Zwischenlagentemperatur

Hegesztés utáni hõkezelés és/vagy
nemesítés:

Warmenachbehandlung und/oder AushaÉen

ldó, hõmérséklet, módszer:

Zeit, Temperatur, Vertahren

Felmelegítési és hûtési sebesség:

Enluarmungs und Abkühlungs

Egyéb információk:
Weilere informationen

Gyártó Vizsgáló (minõsítõ) testÜlet
Hersteller PrÜfer oder Prüfsteller

A 07m2.doc

Név, dátum, aláírás
Name, Datum und Unterschift

Név, dátum, aláírás
Name, Datum und Unterschift
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tartalom-mind AZ OE'RG Kft. Technológiai l]tasításai Kiadás: A
kötet TU_A Gázelosztó vezeték létesítése Módosítás'. 2

fejezet A-o7, Acél anyagú gázelosztó vezetékek Kiadva: 2o1g.12.2o.' hegesztése

A07m3 TABLAZATOK
rÁgLÁznrox

1' táblázat

2'táblázat

3. táblázat

4. táblázat

Méret jele Méret, tûrés

p 60"r5'

c lásd a WPS lapon

b lásd a WPS lapon

''V" varrat elõkészítés méretei

s (mm) s1-s(mm) legfeljebb

3-ig

3-8

8-11

11 -25

0,7xs

0,6xs

0,4xs

5mm

l A csõ névleges

l átmérõje
Elforgatható csõhossz

(m)

(mm)

í00

150

200

250

i

DN150-DN300 1 s=10mm

100

öU

60

40

40JUU i

i400r30i

l csõ méretei Megengedhetõ hiba i

DN't50-ig s=6mm 0,8 mm 
I

I

1,2 mm I

j
:,j

: DN 300 felett :i . = 10 mm i t,e -.
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tartalom-mina Az QERG Kft. Technológiai [Jtasításai Kiadás: A
kötet TU-A Gázelosztó vezetékek létesítése Módosítás. 2

fejezel' A-08. Acélcsövekkorrõzióvédelme Kiadva: 2013.12.20.

1' Az utasítás hatálya Táblázatok:
2. A mûvelet technológiaijellemzõi 1. sz. táblázat A szigetelõ anyagok jellemzoi

2'1 FoliaÍípusú szigetelõrendszerek 2. sz' táblázat Tisztasági fokozatok
3. A mûvelet leírása

g' 1 Áttatános elõírások Egyéb ábrák:
3.2 Kézi szigetelés 4' sz' ábra Hegesztési varratok utószigetelése

4. Minõségellenorzési eloírások 5. sz' ábra lvcsÖvek szigetelése zsugorfóliával
5. A szigetelõanyagok tárolása, kezelése 6. sz' ábra Karimás kÖtések szigetelése
6. Munka- , tíiz- és környezetvédelem 7 ' sz. ábra Gyári PE bevonatok javítása

6.t Áttatános elõírások
6.2 Az alapozõkjel lemzõi
6. 3 Munkavédelmi elõírások
6.4 Tûzv édel m i elõírások
6.5 KÖrnyezetvédelmi elõírások

1. Az utasítás hatálya

Jelen utasítás a GVBSZ szerinti gázelosztõ vezetékek, egyéb acél anyagú fÖldbe fektetett
csõvezetékek fólia típusú szigetelõrendszerekkel tÖrténõ kézi szigetelésére, valamint
légvezetékek passzív korrózióvédelmének létesítésére terjed ki.

A fóliatípusú szigetelésekre vonatkozó általános elõírásokon túl tartalmazza a két
leggyakrabban használatos bevonattípus- Hungikorr és Polyken - felhordásának egyedi
elõírásait.

2. A mûvelet technológiai jellemzõi

2.1 . F õliatípusú szi getel õrendszerek

A leggyakrabban alkalmazott bevonattípusok.

. HUNGIKORR rendszer:
o alapozõ: B-20 K Butil;
o szigetelõfólia: A-25',
o védõfólia: B-45;

. POLYKEN rendszer:
o alapozõk'. 1019, 1027;
o szigetelõfólia: 980-20;
o védõfólia: 955-25.

A szigetelõanyagok jellemzõit az 1 . sz. láblázallartalmazza'

II14
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A szigetelések végzéséhez szÜkséges szerszámok, berendezések, fontosabb
szakfelszerelések:

- autódaru;
- csõemelo kÖtelek;
- csõemelõ gÖrgõk;
- csõemelõ hevederek;
- fóliavágó kések;
- drótkefék;
- lapos ecsetek;
_ oldószerek;
- zárhato oldószeres és alapozo tárolo edények.

3. A mûvelet leírása

3.1. ÁtaIános elõírások

A terepi csõszigetelés csapadékos, ködös idõben, nedves csõfelÜleten nem végezhetõ. Az
alapozot, ill. a szigetelõanyagot csak megtisztított, száraz, pormentes felÜletre lehet felvinni.

A szigetelõ anyagokat + 1o 0C környezeti hõmérséklet alatt a felhasználás elõtt legalább 24
óra hósszat fûihe1o helyen kell tárolni, kb. + 1o 0c hõmérsékleten.

Kézi szigetelési munkákat csak emelés és felszÜltség alól mentesített, nyugalmi állapotú,
elóírásszerûen ki-, ill. alátámasztott csõszakaszokon szabad végezni.

3.2 Kézi szigetelés

A kiásott árok mellett fekvõ vezetékszakaszt alálámaszra emeli, a szennyezõdésektõI
megtisztÍtja, az alapozo anyagot felhordja, szigetelõ- és védõfóliát feltekercseli'
A szigetelést ellenõrzi, kijavítja, a csõszakaszt árokba helyezi és szÜkség szerint takarja'
Az osszekÖtõ varratok elkészítése után a szabadon maradt csõfelületet szigeteli, az
ellenõrzés és esetleges javítás után a végleges takarást elvégzi.

3.2.1. A mûvelet elõkószítése

A szigetelésre kerulõ csõszakaszt teljes hosszában alátámasztókra helyezi.
A csoszakasz emelése autódarura fÜggesztett acél sodronykÖtél vagy csõemelõ hevederek
segítségével történik' Az emelés átkÖtéssel is végezhetõ.
Az alátámasztás magasságát úgy kell megválasztani, hogy a csõ alsó alkotója a talajfelszín
legmagasabb pontjától 40-60 cm távolságra legyen.
Az alátámasztások sûrûségérõl a csoportvezetõ dÖnt a csoméret és a terepviszonyok
alapján.
Nedves, ingoványos talajon figyelni kell az alátámasztások sullyedését és biztosítani kell
azok fÜggõleges helyzetét.
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3.2.2. A mûvelet végrehajtása

3.2'2.1 . A csófelÜlet elõkészítése

A_08.doc

Zsírtalanítás:

A zsír-és olajfoltokat a csõtisztítási mûvelet elott kell eltávolítani a kÖvetkezõ módon:

o á SZeflnyezõdést eloször száraz, majd oldószerrel nedvesített ronggyal eltávolítja;
. a végsõ letÖrlést tiszta oldószerrel, tiszta ronggyal elvégzi.

Zsírtalanításhoz gyorsan és maradéktalanul elpárolgó oldószerek - mosóbenzin, toluol -

alkalmazhatók.

olajtartalmú oldószerek (pl. lakkbenzin) alkalmazása tilosl
Zsírtalanítás után a csõfelÜlet feleljen meg az MSZ 1891-1 szerinti To -TX fokozatnak (4.sz'
táblázat).
A tisztítás során a csõfelületrõl el kell távolítani a rátapadt fÖldet, rozsdát, rozsdát és
hegesztési maradványokat.
Az elérendõ feluletminóség k-K2-k-K3, azMSZ 1891-1 szerint.
Amennyiben a csõfelÜlet minõsége nem megfelelõ, többszÖri mechanikus tisztítás, Vagy
rozsdamentesítõk alkalmazása válhat szükségessé. llyen esetben a vezeték tisztítására
egyedi technológiai utasítást kell készíteni'

Mechanikus tisztítás:

. A réteges rozsdát kalapáccsal vagy késsel eltávolítja.

. Alaza szennyezõdéseket kézi drótkefével eltávolítja.

. A felÜleten maradó hegesztési salakot, felfrÖccsenéseket a felÜletrõl kézi kaparóval
leveri, drótkefével lekeféli.

. A felÜletet puha ronggyal, szõrkefével portalanítja.

. A kézi tisztíto szerszámokat úgy kell használni, hogy azoka csõ felÜletén károsodást
ne okozzanak, vágást vagy barázdát ne ejthessenek'

3.2.2.2. Alapozás

. Azalapozõ anyagot zárhato edénybe kitÖlti'

. Az alapozo felhordásáig a csófelÜletet tisztán és nedvességmentesen kell tartani.

. Alapozót felhord ecsettel vagy festõhengerrel'

. Az alapozót a csõfelületen egyenletes, lassú mozdulatokkal kell szétoszlatni hossz-,
majd keresztirányú húzásokkal' A gyors ecsethúzások az alapozõban buborékok
képzõdését segítik elõ.

. Az alapozás akkor megfelelõ, ha a csõ felületén egyenletes vastagságú száraz
alapozoréteg alakul ki megfolyások, buborékok és folytonossági hiányok nélkul.

. Az alapozás befejezésekor az alapozot tartalmazo edényeket le kell zárni. Az
ecseteket vagy festõhengert a megfelelõ hígítóval, az oldószeres tisztítás után pedig
szappanos (ultrás) vízzel ki kell mosni és szárazra tÖrÖlve tárolni. Mosatlan ecseteket
vízben tárolni tilos!
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3.2.2.3' A fóliák feltekercselése

A 08.doc

A fóliákat egyenletes húzással, folyamatos spirális kÖrbetekercseléssel feltekercseli a
csõfelÜletre úgy, hogy a bevonat egyenletes, feszes, táskásodás-' ráncosodás- és
hólyagosodás nélkÜli legyen'
Az átlapolás értéke terv szerinti legyen' Elõírás hiányában a 3.sz. táblázat értékeit kell
figyelembe venni. A szigeteló- és védõfólia egymáshozviszonyított eltolódása a tekercselés
irányában megközelítõleg a szalagszéIesség fele legyen (1. sz. ábra).

cs,Ef eIü1É t

srl ' . { -* Ji .etelolol, lE:

1. sz. ábra Kézi szigetelés

Kézi szigeteléshez mindig a vezetékátmérõnél kisebb szélességû
100 alatti csõ kivételével).

3'2'2.4' SérÜlt szigetelés javítása.

Munkaárokban tÖrténõ javítás megfelelõ fejgÖdÖr kialakítása után

fóliát kell használni (DN

( a csõ megemelése
nélkÜl) készíthetõ el
Arokparton tÖrténõ javítás a vezetékszakasz megfeleló alátámasztása esetén készíthetõ el.
A szigetelt csóvezetékek alátámasztása homokzsák vagy más kellõen szilárd és plasztikus
anyag kell, hogy legyen.
Hibahely észlelésekor a szigetelõ- és védõfólián a sérÜlés szélétól a csõátmérõnek
megfelelo minimális szélességben kell a javítást elvégezni a következõképpen'

A védõfólia hibás részét a sérÜlés szélétõl számított csõátmérõ szélességben le kell
tekercselni és vágni.

A sérÜlés kÖrnyékén a szigetelõfóliát kÖrbe kell metszeni és el kell távolítani (pl.
kaparókéssel)'
A szabaddá tett csófelÜletet le kell tisztítani, a korábban leírt módon alapozõval be kell kenni
úgy, hogy a szabaddá tett szigetelófóliával is be kell kenni.
A még ''nedves'' alapozõra megfelelõ átlapolással fel kell tekercselni a szigetelõfóliát, majd a
védõfóliát úgy, hogy a csÖvÖn lévõ szigetelõ fóliát kb' 114 csõkerületnek megfelelõ
szélességben takarja.
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3.2.2'5. Hegesztési varratok szigetelése

G c*au*9ij}:ei, eiá,'q,e'szítése t{' trI apozási 5zi getE1ás
ke2rlÉ!'G

A 08.doc

A fóliával elõszigetelt csõszálak hegesztési varratainak és az összekÖtõ Varratok szigetelése
a 2. sz' ábra szerint a kÖvetkezõképpen tÖrténik:

. Ha a korábbi szigetelés széle a hegesztés során károsodott, a sérÜlt szigetelést a
csÖvÖn kÖrbe kell vágni és el kell távolítani'

. A fémfelÜletet alapozáshoz elõ kell készíteni.

. A korábbi szigetelésrõl kb. a csõátmérõnek megfelelõ, de min. 100 mm szélességben
le kell tekerni a védofóliát'

. A tiszta és szárazfelületre ecseteléssel kell az alapozót felvinni. A szabaddá tett
szigetelõfóliát is be kell kenni alapozoval.

. A még nedves alapozora kell a szigetelõfóliát felvinni úgy, hogy a tekercselést a
korábbi szi getel és l eal apozott szi getel õf óliájárõl kel l i nd ítan i.

. A korábbi szigetelés végérõl visszatekert védõfóliá|rá kell simítani az újonnan
fel hordott szi getelõfól iára.

. A védõfóliát úgy kell feltekercselni, hogy az újonnan felvitt védófólia legalább a
csõkerÜletnek megfelelõ hosszban - egy menetben - fedje a csÖvon lévo fóliát.

Az átlapolást mind a szigetelõ' mind a védõfólia esetében célszerû 55 %-nak választani, de
25 mm-nél kisebb nem lehet.

o ídI i:ík':iéa táHe rcsejÍ:dse

2' sz' ábra Hegesztési varratok szigetelése

e1tívolÍt5sa

ráhtr*n f e1vi t'.
vétlÉf,á1{g .'. '

esa:tésL woriat igka fó
É t,PIFf 61 i E
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3'2.2.6' ívek, szûkítõk, szerelvények szigetelése

Az ívek, szûkítók szigetelése megegyeztka kézi szigetelésnél leírtakkal.
Az ívek szigetelésénél a csõív külsõ oldalán a terv szerinti, a belsõ oldalon ennél nagyobb
átfedés legyen. Kisebb gyûrõdések vagy redõk elfogadhatók, ha ezek az átlapolás terÜletére

esnek.

"T" elágazások szigetelésénél a szigetelõ - és védõfóliából célszerû a megfelelõ méretû
idomokat elõre kivágni és a 3. sz. ábra szerint alkalmazni.

_-t
f','',ÍD

fl-
{.J
tÍ'

3 . .sz. ábra "T" elágazások szigetelése

A megfelelõen letisztított és lealapozotl elágazásokra felhelyezett idomokat keskeny (50 mm

széles) szigetelõ - és védófóliával kell rÖgzíteni, illetve a csó szigetelésével Összeépíteni a
javításoknál leírt módon.

4. Minõségellenõrzési elóírások

4.1. A szigetelõanyagok átvétele

A szigetelõanyagok átvétele a termékre vonatkozó mûszaki kÖvetelmény (szabvány,

mûszaki-, szállítási feltétel, stb...) alapján tÖrténik.
A felhasználás során észlelt minõségi kifogásokaI az anyagbeszerzõnek jelezni kell.

4.2. Felület eIõkészítés

A letisztított csófelÜlet el lenõrzése szemrevételezéssel tÖrténi k:

. zsírtalanítás: TO-TX fokozat;
o ffieohánikai tisztítás: k-K2-k-K3 fokozat.
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4.3. Alapozás

Az alapozást szemrevételezéssel kell ellenõrizni ' Az alapozõréteg legyen egyenletes,
mindenÜtt fedje a hegesztési varratokat

4.4. Átlapolás

A szigeteló- és védofólia átlapolását mérõszalaggal kell mérni, 1 mm pontossággal.
Az átlapolás értéke mind a szigetelõ, mind a védõfóliánál t 5 mm-rel térhet el a terven Vagy a

3. sz. táblázatban megadott értéktõl.

4.5. Tapadásvizsgálat

A kiviteli terv alapján ellenõrizni kell a szigetelõfóliának alealapozott acélfelÜlethez, illetve a
védofól i ának a szi getel õfól iáho z v alo tapadását.

A tapadás minõsítése:

. a kivágott csík roncsolás nélkül nem fejthetõ ki: kitûnõ;

. a kivágott csík úgy fejthetõ le, hogy alatta bevonat maradványok találhatók a
fémfelÜleten: megfelelõ;

. a kivágott csík úgy fejthetõ le, hogy alatta bevonat maradványok szabad szemmel
nem észlelhetõk: rossz.

A tapadásvizsgálat helyén a szigetelést ki kelljavítani a3.3'2'4. pont szerint.

4.6. Átütés vizsgálat

A szigetelési vizsgálatot az alábbi módon kell elvégezni.

4.6.1. Elõkészítés

. A vizsgálandó vezetéket a tÖbbi vezetéktól és a tartószerkezettõl galvanikusan le kell
választani. Szigeteletlen felületen, illetve vezeték és fÖld kÖzotti legkisebb távolság
250 mm lehet.

. A szigetelt csõszakasz teljes felÜletét szappanos víz és 1-2oÁ-os lúg keverékével be
kell kenni.

4'6.2. A mérés végrehajtása

. A vizsgáló mûszer egyik elektródáját a fémcsõre, másik elektródáját a lúgozott
szi getelt fel Ületre csatl akoztatjuk.

. A mûszert bekapcsoljuk.

. Ha a mûszer kijelzõje ''végtelen'' ellenállást mutat, a szigetelés megfeleló.

. Ha az ellenállás ingadozik, villamos kisülés látható vagy hallható, a szigetelési
ellenállás nem megfelelõ. A hibahelyet meg kell keresni és a szigetelést ki kelljavítani,
majd a mérést meg kell ismételni.
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4.6.3. A mérés bizonylatolása

A bizonylatolás az MU 7 '5 '2'1' eljárás 1 . sz. mellékletében megh atározotl nyomtatvány
kitöltésével tÖrténi k.

5. A szigetelõanyagok, festékek tárolása, kezelése

5.1. A fóliák tárolása, kezelése

A szigetelõ- és védõfóliát eredeti gyári kartoncsomagolásban kell tárolni szellõs, száraz
raktáiban lehetóleg +5 és +3o 0C kÖzÖtti hõmérsékleten. A tekercsek csak állítva tárolhatók.

TÖbbszÖrÖs tárolás és szállítás esetén a tekercsek max. 1 ,2 m magasságig rakhatók
egymásra' Magasabb rakat csak úgy képezhetõ, ha 1 m-enként tehermentesíto lemezeket
helyeznek el.

A tekercseket eldólés, szétgurulás ellen biztosítani kell.

Tárolási idõ:

. Hungikor fóliák: 6 hónap;

. Polyken fóliák: 1 év '

Az építési munkahelyre kiszállított, a napi szÜkségletnek megfelelõ fóliamennyiséget
csapadéktól és napsugárzástól védetten, ill. télen fûthetõ konténerben kell tárolni az elõzõek
figyelembevételével.
A csomagolás csak kÖzvetlenul a felhasználás elott távolítható el.

A tekercseket dobálni vagy gÖrgetni tilos! Ügyelni kell arra, hogy a közelÜkben éles, hegyes
tárgyak ne legyenek, azok a tekercseket ne sérthessék meg.

5'2 Festékek, alapozók és hígítók tároIása, kezelése

A festékeket, az alapozót és a hígítót szállítani és tárolni csak zárt edényben szabad.

A festékeket, alapozókat és hígítókat a gyártó cégek általában fém hordókban, dobozokban
vagy kannákban szállítják.

. A hordókat és kannákat a bennÜk lévõ anyag fqtája és tûzveszélyességi fokozaÍa
szerint csoportosítva, táblával megjelÖlve kÜlön csoportban kell tárolni, a csoportok
kÖzÖtt legalább 3 cm távolságot szabadon kell tartani.

. Az Üres hordókat és kannákat a megtÖltÖttektol kÜlÖn kell tárolni. Mind az Üres, mind a
tele hordókzárva tárolandók. A hordókat egymásra rakni tilos!

. Anyag fajtánként csak egy megkezdett fémhordót szabad a tárolótérben tartani.

A fémhordót elmozdulás ellen biztosítani kell, és zárodugõval felfelé fordítva szabad
tárolni. MegtÖltÖtt fémkannát csak zárt tÖltõcsonkkal felfelé állítva szabad tárolni, Üres

fémkanna fektetve is tárolható.

A munkahelyen csak a napi szükségletnek megfelelõ mennyiségû festék, alapozo és hígító
tárolható.

8lI4



OERG Kft A_08.doc

Az anyagokat sugárzó hõtól és napsugárzástõl védeni kell. A szabadban csak
fényvisszaveró festékkel lemázolt árnyékoló tetõszerkezet alatt tárolható'

A hordók nyitásához és zárásáhozzáro csavarkulcs használata kÖtelezo.
Felhasználás elõtt az alapozõt homogenizálni kell (a hordók tÖbbszÖri kÖrbefogatásával vagy
keveréssel). BesûrûsÖdés esetén az alapozõ a megfelelo hígítóval hígítható, de a hígítás
mértéke a 25 oÁ-ot nem haladhatja meg.

6. Munka_, tûz- és környezetvédelem

s.t Áltatanos elõírások

. A szigetelésnél dolgozókkal a munka megkezdése elott ismertetni kell a technológiai
utasítást. A dolgozókat biztonságtechnikai, egészségvédelmi és tûzvédelmi
oktatásban kell részesíteni'

. Az oktatás megtÖrténtét a dolgozok aláírásukkal igazolják' Munkát csak az azzal
megbízott és kioktatott dolgozók végezhetnek'

. Jelen technológiai utasítás alkalmazása során be kell tartani és tartatni:
o ?Z 1993. évi XClll. ''A munkavédelemról'' szóló torvény elõírásait;
o 3Z oERG Kft. vonatkozó utasításait;
o a mindenkori érvényben lévõ vállalati"TÛzvédelmi Szabályzat'' elóírásait;

. A szigetelési munkákhoz fiatalkorúak és csÖkkent munkaképességû dolgozók nem
oszthatók be.

. A segédmunkásoknak és a betanított munkásoknak kÖtÖzõi vizsgával kell
rendelkezniÜk.

. A csoportvezetõnqk érvényes munkavédelmi és tûzvédelmi szakvizsgával kell
rendelkeznie.

. Teheremeléshez csak bizonylattal ellátott, idõszakosan felÜlvizsgált, sértetlen állapotú
kÖtelek és hevederek alkalmazhatók.

6,2. Az alapozók jellemzõi

6.2.1. B-2oK Butil alapozó (Hungikorr)

összetétele:
Szár azanyag tartalom'' 20-25o/o
oldószer: toluol (56'8 %)

Zártléri lobbanáspont: 13 0C

Zárttéri l ob b an ás po ntj a a l a pj á n :''A'' lÛzv eszélyessé g i osztá l y
T úzveszélyességi fokozata: l. (MSZ 9790: 85)
Méregerosség: gyenge méreg (M-lll)
Veszélyesség: veszélyes (V-B)
Hígítható: toluollal
A toluoljellemzoi:
Forráspont: 11't 0C

Gyulladási hómérséklet: 535 0C

rúzveszélyességi osztály:''A''
T ûzv eszélyesség i fokozat. l'
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Szag küszöbérték: 0,8 mg/ml
Megengedett határértékek: (MSZ 21461-1 : 1988)
Atlagos koncentráció (AK): 100 mg/ml
Csúcskoncentráció (CK): 300 mg/ml
Méregkategória: M-lll gyenge méreg
Veszélyességi kategória: V-B veszélyes
Színtelen, alkoholhoz hasonló szagú folyadék, vízzel alig elegyedik. Konnyen párolog,
gõznyomása 2,9 kPa. A levegõhÖz viszonyított gózsûrûsége 3,18' A levegõvel 1,2-7,1

té rfo g atsz ázalékban e l e gyedve a l kot ro b ba n óké pes e l e g yet.

Egészségkárosító hatása:
Gõze nagy koncentrációban narkotikus hatásÚ, ingerli a szemet és a légutakat. KÖzvetlen
érintkezéskor a folyadék ingerli a szemet, hosszabb ideig tartó hatása esetén a bort is.

A folyadék a bõrÖn keresztül is felszívódhat'

Tünetek:
lngerhatás a légutakban. Fejfájás, szédülés, émelygés' hányás, bódultság, eszméletvesztés,
légzésbénulás' gÖrcsÖk.

- RÖvid ideig tartó hatás: 2300 mg/ml (600 ppm) 30 percen belÜl fáradtságot, Öntudatzavart,
hányingert, szédülést és fejfájást okoz.

Elsõsegély:
Amennyiben a felsorolt tÜnetek bármelyike elofordulna, a dolgozót friss levegõre kell vinni,

kényelmes helyzetbe le kellfektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. A szennyezett
ruhadarabokat, cipot, zoknit azonnal le kell húzni és el kell távolítani. A szennyezett
testrészeket bo vízzel le kell mosni. Ha az anyag a sérÜlt szemébe kerÜl, azt azonnal vízzel
10-15 percig ki kell Öblíteni.
Az orvost azonnal értesíteni kell' A sérültet ne hagyjuk lehûlni. Eszméletvesztés veszélye
esetén rÖgzített oldalfekvésbe kell elhelyezni és így szállítani.

6.2.2. POLYKEN 1019 alapozó

Csak téli idõszakban alkalmazható|
Összetétele: kõolaj-szénh idrogén
szár az anyagtartalom. 20 o/o

o l dószer. n -H eptán (kb. 7 3o/o) - l egi l lékonyabb
toluol (kb. 4 %) Összetevõ
metanol (kb.4%o)

Lobbanáspont: -12 0C

Forráspont: 93 0C

T Ûzv eszélyesség i osztály:''A''
TÛzveszélyességi fokozat: l. (MSZ 9790:85)

A n-Heptán jellemzõi:
Forráspont: 98 0C 

_

Lobbanáspont: - 4 0C

Gyulladási hõmérséklet 220 0C

T úzv eszélyesség i osztály:''A''
T ûzveszélyességi fokozat: l.
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Szag kÜszÖbérték'' 200 mg/ml

MAK-érték:
(G. Hommel: Veszélyes anyagok)
NSZK 2000 mg/ml (500 c ml/mil)
USA 1600 mg/ml (400 c ml/ml)

Színtelen, csaknem szagtalan folyadék. Yízzel nem elegyedik, a felszínén úszik. Avíz
felszíne fÖlott robbanóképes elegyet képez. Gõze igen kÖnnyen meggyullad. Gõznyomása
4,8 kPa. A folyadék nagyon gyorsan elpárolog. Gõze levegõvel robbanóképes elegyet képez.
Ennek sûrûsége nagyobb a levegonél. Forró felÜlettól, szikrától vagy nyílt lángtól
meggyullad. Már viszonylag kis energiájú elektrosztatikus szikra is meggyújthatja'

Egészségkárosító hatása:
Gõze ingerli a szemet és a légutakat' Nagy koncentrációban bódító hatású. KÖzvetlen
érintkezéskor a folyadék ingerli a szemet és bõrt.

TÜnetek:
Aluszékonyság, fejfájás, szédÜlés, gyengeség, bódultság, izgatottság, eszméletvesztés,
légzéskimaradás. RÖvid ideig tartó hatása: 4000 mgiml 6 perc alatt szédÜlést okoz, 2000
mg/ml 6 percen belul mértéktelen alkoholfogyasztásra emlékeztetõ viselkedést idéz elõ.

Elsosegély:
A toluolnál leírtak szerint kell eljárni (6'2.1)'

A toluoljellemzõi:
Lásd a 6.2.1. pontot.

A metanoljellemzõi: -

Forráspont: 64,6 0C

Zárttér:i lobbanáspont: 10 0C

Gyulladási hõmérséklet: 455 0C

T ûzv eszélyesség i osztály: "A''
T Ûzv eszélyesség i fokozat: l'

Szag küszobérték: 7 mg/ml
Megengedett határértékek: (MSZ 21461-1 : 1 98B)
Atlagos koncentráció (ÁK): mg/ml
Csúcskoncentráció (CK): 100 mg/ml
Méregkategória: M-ll méreg
Veszélyességi kategória: V-B veszélyes
Színtelen , a sellakhígítóra emlékeztetõ szagú folyadék
Mérgezõ és éghetõ' Gyorsan párolog, gõznyomása 12,8 kPa, relatív gõzsÛrûsége 1 ,1 ' Gõze
kÖnnyen meggyullad, levegóvel mérgezõ és robbanóképes elegyet képez. Vízben
tÖkéletesen oldódik és még hígítva is mérgezõ és éghetó' Avíz felszíne fÖlott robbanóképes
elegy képzódhet.

Egészségkárosító hatása.
A}olyadék és gõze károsítja a kÖzponti idegrendszert, kÜlÖnösen a látóidegeket. A folyadék
borÖn keresztÜl is felszívódhat. A Vese, a máj, a szív és egyób szervek károsodhatnak. A gõz

belégzése kevésbé veszélyes, mint az anyag lenyelése.
TÜnetek:
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Bódultság, hasgÖrcsÖk, szédÜlés, fejfájás, émelygés és hányás, gyengeségi rohamok,
késõbb látászavarok, eszméletvesztés, légzéskimaradás.

Elsõsegély:
A toluolnál leírtak szerint kell eljárni (6.2.1.).

6.2'3' POLYKEN 1027 alapozõ

Összetétele:
kóolaj-szénhidrogén
száraz anyagtartalom. 27 oÁ

oldószer: VM és P nafta (kb. 60 %) - legillékonyabb osszetevõ
(spec. benzin)
toluol (kb. 13 %)

Lobbanáspont: 10 0C

- forráspont. 1 10-136 0c

T ûzv eszélyesség i osztály:''A''
T ûzv eszélyesség i fokozat: l.

VM és P nafta (spec. benzin)jellemzõi
Forráspont: 5O-1oo 0c

Lobbanáspont: -20 0C

Gyulladási hõmérséklet: 22O-25o 0c

Tûzveszélyességi osztály :''A''
T Ûzv eszélyesség i fokozat: l.

Szag kÜszÖbérték: kb. 2000 mg/ ml (300 c ml/ml)
Megengedett határértékek: (MsZ 21461-1 :19B8, heptánra számítva)
Atlagos koncentráció (AG): 300 mg/ml
Csúcskoncentráció (CK): 800 mg/ml
Méregkategória: M-lll. gyenge méreg
Veszélyességi kategória : V-C mérsékelten veszélyes
Színtelen, jellegzetes szagú (benzinszagú), kÖnnyen párolgó, éghetõ folyadék. Gõze- kÖnnyen meggyullad' a levegõvel robbanóképes elegyet képez, ami a levegõnél nehezebb.
Forró felÜlettõl, szikrától és nyílt lángtól meggyullad.Vízzel nem elegyedik, a felszínén úszik.
Avíz felszíne fölött robbanóképes elegy képzõdik.
A levegõhÖz viszonyított gõzsûrûsége 4.

Egészségkárosító hatásával nyílt térben tÖrténõ munkavégzés esetén nem kell számolni.

A toluol jellemzoi:

Lásd a 6'2'1' pontot

A zsírtalanításhoz használt mosóbenzin jellemzõ tulajdonságai megegyeznek az elõzõekben
leírt spec. benzin tulajdonságaival, a toluol jellemzói pedig a 6'2.1 . pontban kerÜltek leírásra'

6.3. Munkavédelmi elõírások

I2I14



OERG Kft A_08.doc

A szigetelõ csoportban csak azok a dolgozók foglalkoztathatók, akik a 411981.(lll'31 .) EuM.
sz. rendelet szerint elõírt orvosi vizsgálatokon részt vettek, és ott ''alkalmas'' minõsítést
kaptak.

Az elõírt (hat havonkénti) orvosi vizsgáIatokon való részvételt biztosítani kell. Ellenkezõ
esetben az egyént a szigetelési munkáktól el kell tiltani.

Alkoholos befolyásoltság alatt álló dolgozokaz alapozási munkáknál nem foglalkoztathatók.
A dolgozóknak a biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni védõfelszerelést
biztosítani kell.

A szigetelésnél dolgozók védõfelszerelése:

. lángmentesítettmunkaruha;

. olajálló védõkesztyíi az alapozõval és fóliával dolgozóknak;
o s[CVédõ az alapozõval dolgozónak;
. lábbeli.

6.4. T ûzv édelmi elõírások

A szigetelés munkahelyének ki kell elégíteni az"A" ttszveszélyességi osztály tûzvédelmi
elõírásait.

Az alapozó és hígító felhasználásának és tárolásának helyén, valamint annak 5 m-es
kÖrzetében a nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos!
A tárolási'helyen jól láthatóan el kell helyezni a"TUZ ES ROBBANASVESZELY", valamint a
''NYlLT LANG HASZNALATA ES A DoHANYZAS TlLoS!'' feliratú táblákat.
A szigetelési munkáknál az alábbi porral oltó készÜlékeket kell készenlétben tartani a
szigetelés helyszínén:

. kézi szigetelésnél 1-1 db 6 kg-os;

. alapozó és hígító tárolási helyén 1 db 6 kg-os;

. Polyken 101 9 alapozõ használata esetén plusz 2 db 6kg-os.

A tûzoltó készÜlékek használatát' valaminttûz esetén az oltási teendõket a szigetelési
tevékenységgel foglalkozó valamennyi dolgozónak ismernie kell.

6.5. Környezetvédelmi elõírások

A munkálatok során be kell tartani az OERG Kft. KÖrnyezetvédelmi Szabályzatát'

A kifolyt alapozót és maradék szigetelofóliát Üres alapozós tároló edényekbe Össze kell
gyûjteni, ezeket az edényeket, mint veszélyes hulladékokat a vonatkozo elõírásoknak
megfelelõ ártalmatlanítási helyre kell szállítani'
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Az alapazót és az oldószert a természetes környezetbe kijuttatni, kiÖnteni tilos!

A munkavégzés során a munkaterületen keletkezett egyéb ipari és kommunális eredetû
hulladékokat Össze kell gyûjteni, hogy azok a kÖrnyezetet, talajt Vagy a légkÖrt ne
szennyezzék' Az ÖsszegyûjtÖtt anyagokat az arra kijelÖlt tároló helyre kell szállítani'

T4/T4



OERG Kft

tartalom-mind A- OERG Kft. Technológiai t]tasításai
kötet TU_A Gázelosztó vezetékek létesítése

fejezet A-08. AcéIcsövekkorrõzióvédelme

A 08 al.doc

Kiadás: A
Módosítás'' 2
Kiadva: 2013.12.20.

4.
5.
6.
7.

4

A08a1 További ábrák

sz' ábra Hegesztési varratok utószigetelése
sz. ábra lvcsÖvek szigetelése zsugorfóliával
sz. ábra Karimás kÖtések szigetelése
sz. ábra Gyári PE bevonatok javítása

sz. ábra Hegesztési varratok utószigetelése

I - Es'-rE ri-:=*i I I - : Euq a;f i:ti;t:rtJ r=e,}.tn

l:ltnsitis s7Érnn

114



OERG Kft

5. sz. ábra lvcsÖvek szigetelése zsugorfóliával

A 08 al.doc

214



OERG Kft.

6. sz. ábra Karimás kÖtések szigetelése

A 08 a1.doc

I ; .{'i'i.-- ]!itl!nr::IJtríl] t!',li |:liiL, Í]il l||rit''idr!|li

l 11ácÍ'É{ * lrT2'

314



OERG Kft.

7 . sz. ábra Gyári PE bevonatok javítása

:

A 08 a1.doc

414



OERG Kft.

tartalom-mina Az QERG Kft. Technológiai {Jtasításai
kötet TU_A Gázelosztó vezetékek létesítése

fejezet A-08. Acélcsövek korrózióvédelme

A 08 tl.doc

Kiadás: A
Módosítás'' 2
Kiadva: 2013.12.20.

A08t1 Táb|ázatok

I. sz. tábIázat: A szigetelõ anyagok jellemzõi
2. sz. táblázat: Tisztasági fokozatok
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Tisztasági

sz''!;th|,án,9tT.i1;7t9sag!fokozat9k

fokozatok kézi és kézi-gépi tisztítás után

A tisztított felület

tisztasági
fokozata

Jellemzése

k-K2 i Mérsékelte n tiszta fémfeltil et.

iAzacél felületérõl alazarevét, rozsdát nagyon gondosan eltávolították. Portalanítás

iután a matt vagy gyengén fémes alaptónusú felületen rozsdaszinú foltok vannak

i Mérsékelten rozsdás femfelület
lAzacélfelületérõl alazarevét, rozsdát nagyon gondosan eltávolították. Portalanítás

1 |után a rozsdaszinú alaptónusú felületen matt vagy fémes fényû foltok vannak

Tisztasági fokozatok SzemcseSugaras és gépi csiszoló tisztítás után

A tisztított felület

k-K3

tisztasági i
Jellemzése

fokozata I

s-KO iFémtiszta felület
revét, rozsdát telj esen eltávolították. Portalanítás után a feltiletiAz acél felületérõl alaza

iegységes fémes fényu

s-K1 lTisztafemfelület
lAz acél felületérõl a\aza revét, rozsdat o1yan mértékben eltávolították, hogy portalanítás

Mérsékelt e n ttszta fem felül et

Az acél feltileférõl alaza revét, rozsdítt nagyon gondosan eltávolították. Portalanítás után

a matt vagy gyengén fémes alaptónusú felületen rozsdaszinú foltok vannak

s-K2

Tapadõ szennyezõdések jellemzése és jelölése

i A felület tisztaságának
Ijelölése . Jellemzése

TO 1A feltileten kémhatás és és vízterulés vizsgálattal, tovább á fehér szúrõpapirral való

i áttorléssel idegen any aB nem észlelhetõ

jA felületen idegen anyag csak vízteniletvtzsgálattal észlelhetõ

A felületen idegen anyag csak kémhatásvizsgálattalészlelhetõ. (A megengedett pH-
értéket kÓzölni kell)

TZ A felületen idegen anya1 kémhatás és vizterulés vizsgálattal észlelhetõ

TG iA feltileten csak semleges kémhatásuviz észlelhetÓ.

TX
TY

i
I
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címlap_mind AZ QE'RG Kft. Technológiai lJtasításai Kiadás: A
kötet TU-A Gázelosztó vezetékek létesítése Módosítás. 2

f$ezet A-o9. Mûanyag (KPE és PE) vezetékek építési_szerelési Kiadva: 2013.12.20.
munkái

A) Bevezetés
B) Az utasítás hatálya
C) Fogalmak
D) Gázelosztó vezeték létesítésének általános elõírásai

1. A létesítés megkezdésének feltételei
Engedélyek, személyi feltételek' tárgyi feltételek

2. Gázelosztó vezeték nyomvonala
3. Gázelosztó vezeték létesítésénél felhasználható anyagok

CsÖvek, idomok, szerelvények
4' Bizonylatolás
5. Nyomáspróba
6' Nyomvonal- és tartozékjelÖlés, nyilvántartás
7. Gázelosztó vezeték tisztítása
8. A használatbavételi (üzembe helyezési) engedélykérelem

E) Leágazó vezeték létesítése PE anyagú csõvezetékbol
1. Hatálya
2' Aleágazõ vezelék jellemzoi, építésekor, szereléskor támasztott követelmények
3. Epítéskor alkalmazott anyagok, eszkÖzÖk, szerszámok
4. Menetes ÖsszekÖtó kézi tágító szerszámmal tÖrténo szerelése
5. Hegtoldatos ÖsszekÖtõ tágító szerszámmal tÖrténó szerelése
6' Kombinált szerelõ szerszámmal tÖrténõ szerelés
7 ' Leágazó vezeték építése
8. A leágazo veze|ék nyomásprõbé4a
9. Munka- és tûzvédelmi eloírások

A) BEVEZETÉS

Ez a munkautasítás egységes szerkezetbe fogja Össze a gázelosztõ vezeték létesítésével
kapcsolatos lényeges kérdéseket. Az utasítás célja a folyarnatos és biztonságos
gázszolgáltatás megkezdéséhez szÜkséges PE gázelosztó vezeték létesítésével kapcsolatos
tudnivalók Összefoglalása, mely nem mentesít a Íervezõi, kivitelezõi és beruházói felelosség
alól.

B) Az UTAsíTÁs HATÁLYA

Az utasítás hatálya kiterjed az OERG Kft' szolgáltatási terÜletén létesítendõ PE anyagú
gázelosztó vezetékekre a nyomásszabályozók kivételével, de beleértve az acél anyagú
csatlakozó vezetékek létesítését is.
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c) FoGALMAK

Az utasítás az acél és a PE anyagú gázelosztõ vezetékek létesítésével foglalkozik.

Az egyes anyagféleségekhez és a létesítés technológiájával kapcsolatos fogalma kat az acél
és a PE anyagok hegesztés technológié4ának külonbözósége miatt kÜlÖn pont alatti
hivatkozással adjuk meg'

Gázelosztó vezeték: Az a csõvezeték tartozékaival együtt, amely a gázáÍadó állomás kilépõ
oldalától indul, és a fogyasztó telekhatáránál ér véget.

PE anyagú elosztó vezeték hegesztésével kapcsolatos fogalmak:

Elektrofitting: olyan speciális tokos hegesztett kÖtés kialakítására alkalmas elem, amelynek
a csopalásttal érintkezo felÜletén ellenálláshuzal van beépítve. Az e célra alkalmazható
feszÜltségforrásra kapcsolva hegedési hõmérsékletre hevíti a hegesztendõ feluleteket, s
azok összeolvadnak.

Tokos hegesztés: a csõvég kÜlsó felÜlete és az idom belsõ felulete kÖzott létrejovõ
hegesztett kÖtés

Tompa hegesztés: csÖvek és/vagy idomok sík, párhuzamos homokfelületei közott létrejÖvõ
hegesztett kÖtés.

Nyeregidom hegesztés: a PE anyagú csõ palástja és nyeregidom belsõ felulete kÖzött
létrejÖvõ hegesztett kÖtés, mely elsõsorban leágazások készítésére alkalmas.

D) GÁzELoszTÓ VEzE.TÉK lÉresírÉsÉruer ÁlrnlÁruos ELÕíRÁsnl

1. A létesítés megkezdésének feltételei

PE vezetékek építése, javítása során az elvégzendõ hegesztési munkákat a kovetkezókben
felsorolt személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ cégnél kell megrendelni'

1.1. Engedélyek

Gázelosztó vezeték létesítésének (kivitelezésének) megkezdéséhez az 5312012' (lll. 28.)

Korm. rendelet a bányafelÜgyelet hatáskÖrébe tartozó egyes sajátos építményekre
vonatkozó építésÜgyi hatósági eljárások szabályairól elõírásainak megfelelõen kell
beszerezni a szükséges engedélyeket.

1.2. Személyi feltételek

1.2.1. Acél anyagú gázeIosztó vezeték létesítése esetén

Gázeloszt o hálozaton acél anyagÚ elosztóvezetéket csakis minõsített hegesztó szakmunkás
kivitelezhet a felelõs személy irányítása mellett.

1.2.2. PE anyagú gázelosztõ vezeték létesítése esetén:
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PE anyagú csõvezeték hegesztését csakis minõsített hegesztõ szakmunkás kivitelezhet a
felelõs személy irányítása mellett.

PE-acél sajtolt menetes ÖsszekÖtõ idom beépítését az a gázvezeték és készÜlékszerelõ
bizonyÍtvánnyal rendelkezo szakmunkás végezheti, aki a technológiai szerelésból vizsgát
tett.

A PE vezetékfektetési munkában résztvevõ, és az azt'irányítÓ mûszaki ellenõrÖknek PE
vezetéképítési mûszaki szakemberképzõ tanfolyami képzésben kell részt venni, ill. e tárgyú
igazolt képesítéssel kell rendelkezni.

1.3. Tárgyi feltételek

1.3.1. PE anyagú gázelosztõ vezeték Iétesítése esetén

a./ Tompahegesztõ berendezés

- hagyományos tompahegesztõ berendezés alkalmazható:
a 110 <= DN <= 315 csõméretek esetén;

- CNC vezérlésû tompahegesztõ berendezés alkalmazható:
a 90 <= DN <= 315 csõméretek esetén, de DN 90 esetén csak P-1O-es
nyomások ozatú csõ l ehet.

b.l P olifÚziós (tokos-dugós) hegeszto berendezés alkalmazható:
a DN <= 110 csõméretek esetén;

c./ Elektrofitting hegeszto berendezés alkalmazható:
a DN <= 315 csõméretek esetén;

d./ Nyeregidom-hegesztó berendezés alkalmazható:
a DN >= 90 csõméretek esetén.

A hegesztõ berendezések kezelésére, karbantartására vonatkozó elõírásaikat gépkÖnyveik
tarÍalmazzák'

Valamennyi hegeszto berendezés hegesztési varratok készítésére csakis évenként és
minden javítást kÖvetõen, megismételt minõsítõ vizsgálaton való megfelelõsége esetén
alkalmazható.

A PE vezeték hegesztések létesítés elõtt és folyamán történõ ellenõrzése,
minõségvizsgálata:

Minden csõfektetési munka megkezdése elõtt, a helyszínen és a létesítendõ vezeték
anyagából, az alkalmazolt hegesztõ berendezéssel próbahegesztést kell készíteni. Ezen ún.

technológiai próba minõségvizsgálatát az illetékes anyag- és minõségvizsgáló szervezettel el
kell végeztetni. Az ellenorzõ roncsolásos vizsgálatnak a legalább hajlító-, szakító- és
makrocs iszo l at-vizs gál atot kel l tartal m aznia'

Elektrofitting kÖtés esetén a próbavarrat vizsgálatot helyettesíteni lehet a helyszínen készÜlt
elsõ kötés roncsolásmentes (rÖntgen) vizsgálatával.

Tokos hegesztésnél - megfelelõ próbahegesztés után _ a munkát irányító mûszaki vezetõ
szemrevételezésével a kÖtések legalább 20 o/o-át ellenõrizni kell (ez esetben a
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roncsolásmentes ellenõrzés bizonylata az ellenõrzés megtÖrténtét igazolõ nyilatkozattal vagy
rájegyzéssel helyettesíthetõ).

Tompa hegesztésnél - a megfelelõ próbahegesztés után - az alábbi mértékben kell
roncsolásmentes vizsgálatot végezni:

100 % -os arányban

. a PMS = 6 bar nyomásra készÜlõ vezeték tompa varratait;

. a védõcsõbe kerülõ varratokat;

. a kivágott varratok helyett újonnan készülõ varratokat;
r á SZeÍT'|revételezéssel nem megfelelõnek látszó, az adott méretarányoknál nagyobb

méret- és alakeltérést mutató varratokat'

Legalább 10 %-os arányban

o áZ elõzõleg fel nem sorolt varratokat;
. o CSõbehúzási eljárásnál a behúzandó varratokat;
o ?Z elõgyártás során készÜlõ varratokat;
. a fektetés elõtti, az árok mentén készÜlt Összekötéseket (duplázás, triplázás).

olyan CNC vezérlésû és a hegesztési paramétereket bizonylatoló hegesztõgépek esetén,
amelyekre a MBH típusengedély erre felmentést adott, a helyszíni roncsolásmentes
vizsgálatot nem szükséges elvégezni.

Elektrofitting kÖtések készítésénél a csõszálak ÖsszekÖtésére szolgáló, valamint a
leágazásokra, vagy irányváltásokra szolgáló kÖtések esetében, a kÖtések számától függõen
5-10 o/o-ban kell roncsolásmentes (rÖntgen) vizsgálatot végezni'

Nemleges eredményû próbahegesztés-vizsgálatot kÖvetõen a technológiai és a személyi
feltételeket felÜl kell vizsgálni és a próbahegesztést meg kell ismételni. Ugyanígy kell eljárni,
ha a helyszíni roncsolásmentes vizsgálat ismétlõdõen rossz eredményt ad'

2. Gázelosztó vezeték nyomvonala

Gázelosztó vezeték nyomvonalának kijelÖlése tervezõi feladat. PE anyagú gázelosztõ
vezeték nyomvonalának meghatározásánál figyelemmel kell lenni az alábbi kikÖtésekre,
mely szerint nem alkalmazható:

. légvezetékként;

. alagútban;

. kÖzúti- és vasúti hídon;

. ha1ozható álló- és folyóvízben;

. 30'C-nál magasabb hõmérsékletû talajban;

. minden olyan helyen, ahol -10 "C alatti hõhatás érheti a csÖveket'

. ahol érvényben lévõ elõírások szerint egyébként sem szabad.

3' Gázelosztó vezeték létesítésénél felhasznáIható anyagok
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Gázelosztó Vezetékek Biztonsági SzabályzaÍaközzétételérõl rendelkezései azirányadok. Az
általános mûszaki elóírásokat a ll: fejezeltartalmazza:

3.1. Gsövek

A csÖveknek ki kell elégíteni azMSZ EN 1555 szabvány elõírásait.

3.1.1. Gázvezeték céIjára alkalmazott PE csövek és idomok anyagminõség és méret
szerinti megkülönböztetése, jelöIése és kezelése

Meg kell külÖnbÖztetni az PE 80 és az PE 100 szilárdsági osztályú alapanyagokból készÜlt
csÖveket és idomokat' Ezeket kÜlÖn kell nyilvántartani, készletezni, ill' betervezni, rendelni és
alkalmazni.

MRs 6.2 értékû anyagból készÜlt csõ gázvezeték céljára nem alkalmazhatõ'

A PE csÖvek specifikáciõjánál, rendelésénél, ill. jelÖlésénél a szabvány szerinti jelÖlési és
méretmegadási rendszert kell alkalmazni' Ez vonatkozik a csÖvek raktári nyilvántartására,
költségezésére' ill. a megépÜlt vezetékek tervtári- és vagyon-nyilvántartására is.

Tompahegesztésnél minden esetben meg kell gyõzõdni az alkalmazott csÖvek és idomok
egymással való hegeszthetõségérol, amely tÖrténhet a csõanyagok azonosításával gyári
mûbizonylat alapján, ill. szÜkség esetén hegeszthetõségi vizsgálattal.

3.1.2. Csövek alkalmazhatósága anyagminõség szerint

A PE csõ alapanyag Szempontjából csak akkor fogadható el, ha a gyártó annak EN szerinti,
MSZ szerinti minõsítését"és paramétereit igazolta, lll. azokat megfelelõ szakintézménnyel
bevizsgáltatta.

PE csóanyagból készült vezeték nem alkalmazhatõ ott (fÖldi vezetékként sem), ahol:

. -5'C-nál alacsonyabb hõfok;

. 20'C-ot meghaladó hõfok;

. bármely szórt sugárzás (nap, egyéb fény' UV, radioaktív mikrohullámú) érheti.

Az alkalmazás egyéb (biztonságtechnikai, technológiai) korlátaira nézve a mûszaki-
technológiai elóírások vagy a tervezõ konkrét helyre vonatkozó indokolt elõírásai az
érvényesek.

3.1.3. Gsövek és idomokgázvezeték_nyomásfokozat, méretcsoport és kötési mód
szerinti alkalmazása

Földi gázvezeték céljára alkalmazható csõméretek

1 i sDR 17,6 .l DR 11 i

DN id. [mm] i e' [mm] l szálban tekercsben i e" [mm] 1 szálban i tetercsben j
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dn = 1 1O-ig elõnyben kell részesíteni a tekercsben való alkalmazást és csak az alkalmazás
által indokolt esetekre kell szálcsõ kivitelben rendelni.

Rendelhetõ szálcsõ méretek:

. 6,0 m;

. 12,O m;

. 18,0 m.

A PE csövek alkalmazható szabványos méretaránya: SDR 17,6 és SDR 1 1.

3.1.4. A csövek és idomok aIkalmazása szilárdsági osztály szerint:

Lakott szol gáltatási területre :

. PE 80 szilárdsági osztályú anyagból készÜlt csÖvek és idomok PMS = 4 bar
megengedett legnagyobb Üzemi nyomásig alkalmazhatók.

. PE 100 szilárdsági osztályú alapanyagból készÜlt csÖvek és idomok PMS = 8 bar
megengedett legnagyobb üzemi nyomásig alkalmazhatók.

Az elõzõ PMS értékek c=3 biztonsági tényezõvel vannak figyelembe véve. A vezetéken
a l kal mazható próbanyomás c=2 biztonság i tényezõ fi gyel em bevéte lével :

. PE 80 esetén 6 bar;

. PE 100 esetén 12 bar'

Lakott (lakható) területen kívüli (pl. célvezeték vagy primer ellátást szolgáló nagykÖzép
nyomású vezeték) gázvezeték MRS 10 szilárdsági osztályú anyagból PMS = 10 bar Üzemi
nyomásig létesíthetõ.

Az SDR 17,6 ill. SDR 1 1 méretcsoportú csÖvek kÖzÖtt vezeték nyomásfokozat szempontjából
csak a tervezõ által kÜlÖn elõírt esetben; ill' a kÖtési mód szerint kell kÜlÖnbséget tenni'

. SDR 11 méretosztályu csõ alkalmazhato _ az MRS szerinti nyomásfokozatig -
tompahegesztéssel ddn = 160-tól .a dn = 3'1S_ig; kivéve a PMS 4,0 bar feletti
vezetéket.

. dn = 1 1O-ig csak tokos' illetve elektrofitting kÖtés alkalmazható. PMS = 6,0 bar-ig
alkalmazható vezetéknél csak tokos ( E dn = 11O-ig), illetve elektrofitting (bármely
méretnél) kÖtés alkalmazható.
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. A cNC vezérlésúi tompahegesztõ gépek alkalmazása esetén dn = 90 és 1 10 méretre
is használhatóak.

,Méret i tompa ,tokos:elektrofitt i

PMS = 6 bar-ig, a4.4 szerinti kivitelnél PMS = 10 bar-ig.

3.2. ldomok

Az idomoknak ki kell elégíteni az MSZ EN 1555 szabvány elõírásait.

3.2.1 . Hegesztésre vonat kozõ el õírások

PE anyagú csÖvek és idomok hegesztésére vonatkozoan az alábbi elõírásokat kell
alkalmazni.

. DN 1 10 mm méretig a csÖvek polifúziós hegesztéssel hegeszthetõk

. DN 1 10 mm csÖvek esetében kézi-, illetve CNC vezérlésû hegesztés alkalmazható

. DN 90 mm csÖvek esetében megengedett a CNC vezérlésû hegesztés (de a csõ csak
sDR 11 méretosztályu lehet)

Elektrofittingeket megkÖtés nélkÜl lehet alkalmazni.
Nyeregidomos leágazás (MNY idomok) esetén a PE csÖvek g DN 90 mm elosztóvezetékrõl
tÖrténõ leágazás esetén csakis SDR 11 méretosztályúak lehetnek.

3.3. Gázelosztó vezetékbe építhetõ szerelvények

Legalább az alábbi helyeken kell elzáró szerelvényeket beépíteni a gázelosztõ vezetékbe:

a./ a csõvezeték és a folyók, vasútvonalak keresztezésénél',
b'/ a csõvezeték technológiai létesítményei elott és után (pl.

gázny omás sza bál yozó ) ;

c. l gázellátás i körzete k f Ü g g etl e n ítésére (lezár ásár a) .

A gázelosltõ vezelék és technológiai tartozékainak szerelvényei, mûszerei ki kell, hogy
elégítsék a vonatkozo elõírások (nyomásfokozat, anyag, hidegÜtõ-munka, hegesztési
varratok stb. ) kÖvetel ményeit.

A szerelvények elhelyezésére vonatkozóan két lehetoség kínálkozik:

(1 ) A fÖldbefektetett gázelosztó vezeték elzárõ szerelvényeit aknában kell elhelyezni, kivéve
a PE anyagú, típusengedély szerint is földtakarással elhelyezhetõ elzáro szerelvényeket.
(2)Az elzárõ szerelvényeket (tolózár stb.. ' ) elhelyezésére szolgáló aknák, ki kell elégítsék az
alábbi kÖvetel ményeket:
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a

a

A gázeloszÍõ vezeÍék leágazásába építendo elsõ elzáró szerelvény beépítési helyénekmeghatározásakor figyelembe kellvenni az érvélnyes szabványorát ilvlsz 7048és Msz EN
1 227 9 :2002, Msz EN 1 227 g :2OOO t A1: 2006 cazál ato re n dsz-e rek' b aznyo másszabályozók a csatlakozovezetékben' Mûszaki követelmenyet 1 tiemelt figyelemmel arra,hogy az elsõ elzáró szerelvények kezelése és karbantartása, ill. azok rendszeres ellenõrzésea gázszolgáltató feladata, ezérl lehetõleg rozterútáien, kÖzterÜletrol kezelhetõen, esetlegtelekhatáron belÜl max' 1 m-re kerüUon ötrretyezosrá.

3'3.1. Tolózárak

Gázelosztó vezetékbe oválish ázu éKtolõzár beépítése javasolt acélontvénybõl az MSZ2886:1978 szabvány szerint hegeszthetõ toldatos acélkarimák felhasználásával, belÜlelhelyezett orsó menettel. A gumizárásu tolõzár vasántvénybõl elõírásait azMSZ 2887-2' 1 986 szabvány Íartalmazzá.

A Íolózár ak rendeltetése:

' " 9ázvezeték hálõzaÍ szakaszolása, elhatárolása kis-, kÖzép- és nagykÖzép nyomásúgázv ezetékek leágazása i nak fu ggeil en ítése ;
' termelõ, szolgáltatoés fogyasztó berendezések kiiktatása a karbantartás idejére.

3.3.2. Csapok

A csapok beépítését kerülni kell, kivétel^e^z_lol aleágazoelosztóvezetékbe tÖrténõ beépítés,ahol DN 20 PE vezetékbe 3/4''-os, DN 32 PE vezeté[o" t'' AHA-MoÉÉM gombcsapalkalmazható.

3.3.3. Rugós gömbszelepek

A rugós gÖmbszelepekre vonatkozó elõírásoka t a Gázelosztáshoz tartozoberendezésekRugós gÖmbszelep c' MSZ 11414t4-8O' szabvánv iartarm azza. Az elosztó-vezetéki elzároszerelvény ek tipizáIása érdekében beép ítését reiut ni ket l.

3.3.4. IsG _ UN|BALL gömbcsapok

Készülnek hegesztheto toldatos és karimás kivitelben. Beépítésük esetén figyelemmel kelllenni az alsó zárási nyomásértékre. Elosztóhálõzatbavaló beépítésÜket kerÜlni kell.

3.3.5. Tömítõanyagok

Gázelosztó vezetékbe oldható kÖtése-k esetén (karimák, menetek, tÖmítóelemek) kizárólagpentánálló anyagú tÖmítések használhatók

az akna belsõ tere vízmentes kell, hogy legyen;
az akna oldalfal és'a szerelvények kÖzÖtt, á szerelvények kezeléséhez,
ellenõrzéséhez és karbantartásához.sz.Ükseges szabad távolságot biztosítani kell;az aknák megfelelõ lejárási lehetõségét biztósítani kell (vaslétra vagy hágcsó);az akna kellõ szilárdságú zárhatoságát oiztosítani kell.

a

a

8/12



OERG Kft.

3.3'6. Védõcsövek

A védõcsövet

A 09.doc

a. részben a dinamikai terhelés felvételére, részben a gázelosztó vezetékbol esetleg
szivárgó gáz elvezetésének biztosítására kell méretezni és tervezni;

b. ú9y kell lezárni, hogy abba se víz' se egyéb korróziós hatást kiváltó anyag ne jusson;
c. amennyiben természetes szellõzése nem biztosított, a kÖrnyezet veszélyeztetése

ellen kellõen védett szaglócsõvel kell ellátni.

Az acél védõcsõ korrózió elleni védelmét biztosítani kell.
Aktív korrozió elleni védelem esetén a védõ- és haszoncsõ kÖzÖtt fémes kapcsolat nem
lehet.

Ha a gázelosztó vezeték

a. bármely vízvezeték vagy csatorna alatt halad;
b' csatornán, aknán vagy Üregen halad át;

c. beépített területen kívüli úttestet, vasúti- vagy villamos vágányt keresztez;
d' olyan fát, növényzetet vagy mûtárgyat kÖzelít meg 2 m-nél jobban, amelynek

védelme indokolt vagy kÖtelezõ (elõírás stb. alapján)

a csõvezetéket megfelelõ (acél, beton mûanyag stb.)védõcsõben kell elhelyezni.
A védócsõ
a.l vasúti és villamos vágányok alatti átvezetését a vonatkozõ szabvány (MSZ 7552-62)
szerint kell kivitelezni;
b.l egyéb esetekben legalább 1 m-rel kell, hogy hosszabb legyen, mint a nyomvonalas
létesítmény Vagy alépítmények érintó síkja.

A védõcsõ alkalmazásánál gondoskodni kell arról, hogy a csõvezeték a védõcsóbol legalább
az egyik irányban kihúzható legyen.
Ha az acél védõcsÖvet átsajtolással építik be, a védõcsõ
(a) külso szigetelése helyett, a számított csõfal-vastagságot kell megnÖvelni,
(b) belso felületét kelló hatékonyságú, korroziõt gátló csõfestékkel kell bevonni.

A védõcsÖvek belso átmérójét az alábbiak szerint kell megválasztani:

. DN 100 csõvezeték méretig 50 mm-rel nagyobb;

. DN '100-300-ig min. 50 mm-rel nagyobb;

. DN 300 felett min. 100 mm-rel nagyobb.

legyen a védócsõ átmérõje, mint a beépítésre kerülõ csõvezeték szigetelõréteggel nÖvelt
kÜlsó átmérõje.

A védõcsõ és a haszoncsõ nem lehet azonos anyagú, de folyamatosnak és gáztÖmÖrnek kell
lennie.

A nem kifejezetten mechanikai védelemÜl szolgáló védocsõ esetén a haszoncsõ és a
védocsõvég kÖzti gáztÖmÖr lezáráson túl 5 m-ig 1 db, > 5 m hosszú védõcsõ esetén 2 db
szaglócsÖvet kell elhelyezni.
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A szaglócsövek mérete 1'' méretû legyen.
Védocsõre való rákÖtése ne oldható kÖtéssel torténjen.

KözterÜleten történó elhelyezés esetén csapszekrénybe kell felvezetni 2 x 45", vagy 2 x 90"-
os elhúzással annak érdekében, hogy a szaglócsõ fÜggõleges irányú terhelés esetén ne
tudja a haszoncsÖvet megsérteni.

A szaglócsõ talajszintre felhozott végét gáztÖmÖren lezárni tilos! A haszoncsó esetleges
sérülésébõl adódó gázszivárgást csakis így tudja jelezni.

Elektromos kábel és gázelosztõ vezeték keresztezésnél a fokozott biztonság érdekében
azbesztcement védocso el helyezése aj án lott.

Védõcsõben a haszoncsÖvet kÖzpontosító betétek alkalmazásával kell elhelyezni. A
kÖzpontosító gyûrûket 2 m-enként kell elhelyezni, úgy, hogy a védõcsõ két végétol befelé
100 mm-re legyen 1-1 db.

A szaglócsÖvek elhelyezésénél a csovég-lezárásra és az elsõ kÖzpontosító betét helyére
figyelemmel kell lenni.

A csõvég lezárás legmegbízhatóbb módja a Raychem típusú zsugorodó fólia alkalmazása'

4. Bizonylatolás

A gázelosztõ vezetékbe csak a rendeltetési célnak és a technika általánosan elismert
szabályainak megfelelo termék építhetõ be.

A nyomással igénybe vett részek anyaga rendelkezzen az elõre várható üzemelési és
valamennyi vizsgálati feltétel teljesítéséhez szÜkséges tulajdonsággal, külÖnÖs tekintettel a
megfelelõ képlékenységre és szívósságra, a ridegtÖrés megelõzésére és a vegyi hatásokkal
szembeni ellenálló képességre.

A gázelosztó rendszer tÖmÖrségére, nyomásállóságára, gázzal szembeni ellenállására
hatással lévõ, a gázzal érintkezõ termék a rendszerbe csak akkor építhetõ be, ha az a
felsorolt tulajdonságokat a tervezetthez képest kedvezõtlenÜl nem változtaÍ1a meg és a
rendeltetési célra való megfelelõségÜket a gyártó igazol)a.

A megfelelõséget a termékkel azonosítható, legalább a gyártó által elvégzett specifikus
ellenõrzéssel, illetve az ellenõrzés (vizsgálat) eredményeit tartalmazó minõségi
bizonyítvánnyal kell igazolni. A terméken olyan idóálló jelÖlést kell elhelyezni, amely alapján
a termék és a minõségi bizonyítvány kapcsolata nyomon kÖvethetõ.

A segédanyagként felhasznált anyagok megfelelóségét legalább a gyártó által elvégzett
nem specifikus ellenõrzés és vizsgálat alapján kiállított dokumentummal kell igazolni.

A termékek kÖtelezõ alkalmassági idejét és a gyártástól a beépítésig megszabott legnagyobb
idotartamot a terméken, a csomagoláson, a használati-kezelési útmutatóban Vagy a
megfelelõséget igazolo dokumentumban fel kell tüntetni.A szerelvényeknek minden esetben
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azonos íthatóknak kel l l en n i a múbizonyl atokka l.

5. Nyomáspróba

Gázelosztó vezeték nyomáspr obájála GVBSZ (Gázelosztó Vezetékek Biztonsági
Szabályzata) Vll. fejezet2' pont1a eloírásainak figyelembevételével, az Msz 1141311-77.
gáztömiirség és vizsgálata - Altalános elõírások, valamint az MSZ 1141315-81.
Gáztömörség és vizsgálata _ Gázelosztõ vezetékek tárgyú szabványok szerint kell
végezni.

A nyomáspróba végrehajtásához azMSZ 1141315-81. GáztÖmÖrség és vizsgálata címû
szabványban leírt eszkÖzÖkÖn kívÜl alkalmazható más típusú, olyan elektronikus mérõ és
kiértékelõ mûszer is, amely rendelkezik a méréshez szukséges engedélyekkel (MBH,
MKEH). Ha a készÚlék a nyomáspróbát kiértékeli, és arrõl a GVBSZ elõírásainak megfelelõ
jegyzõkÖnyvet készít, akkor ezen kívÜl más jegyzókÖnyvet nem kell felvenni.

A nyomáspróba végzése során az oERG Kft TU-A-10 jelû technológiai utasítás eloírásait
kell betartani.

6. Nyomvonal_ és tartozékjelölés' nyilvántaÉás

6.1. Nyomvonal- és tartozékjelölés belterületen

A gázelosztó vezelék nyomvonalát csak lakott terÜleten kívül kell megjelÖlni.

A gázelosztõ vezeték tartozékát a gázszolgáltatónak lakott terÜleten belÜl meg kell jelÖlni az
épÜlet falára, vagy más alkalmas helyre erõsített jelzõtáblával. A tartozékoknak a
jelzõtáblától mért meroleges és oldaltávolságát a táblán fel kell tüntetni.

A jelzõtáblán alkalm azhaÍo a vezeték nyomásfokozatára utaló színjelÖlés is.

6.2. Nyomvonal és tartozék nyilvántartás

. A gázelosztó vezeték nyomvonalát a fÖldmérési és térképészeti tevékenységrõl szolõ
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen kell nyilvántartani.

. A nyilvántartásnak olyannak kell lennie, hogy a vezeték hossz-szelvénye abból
szerkeszthetõ legyen.

. A gázszolgáltató a gázelosztó vezeték nyilvántartására illetékességi területérol
helyszínraj zokat készít belterÜleten 1 :500, kÜlterÜleten legalább 1 : 1 000
méretarányban.

. A gázelosztó vezeték jellegét, nyomvonalát, nyomásfokozatát, anyagát, átmérõjét,
tartozékait, jellemzõ pontjainak a telekhatártól, illetoleg épÜlettõl mért távolságát és
magassági elhelyezkedését (bemérési adatait), a csatlakozo vezeték fÖldbefektetett
szakaszát és azok átmérõjét - a megvalósulási terv alapján - a gázszolgáltatõ szakági
helyszínrajzain (térképszelvényein) legkésóbb az Üzembe helyezéstõl számított 30
napon belül kell feltünteti.

7. Gázelosztó vezeték tisztítása
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A tisztítás célja a csõvezetékbõl az építés során bekerult por, szennyezõdés eltávolítása
sûrített levegõvel tÖrténõ kifúvatással, a nyomáspróbát megelózõen.

A tisztító lefÚvatás végzése során az oERG Kft TU-A-1O jelû technológiai utasítás
elõÍrásait kell betartani.

8. A használatbavételi (üzembe helyezési) engedélykérelem

A gázeloszto vezeték létesítése során a használatbavételi (Üzembe helyezési) engedély
megkéréséhez szÜkséges dokumentációknak a kivitelezési munkák elõrehaladásával, az
elvárható mûszaki tartalomnak megfelelõen, naprakésznek kell lenniÜk.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a. a létesítmény megnevezését, helyét, rendeltetésének meghatározását',
b. a létesítési engedély számát és keltét;

- c. az Üzemeltetõ vállalat megnevezését, címét;
d. az Územeltetés biztonsági szempontból fóbb jellemzõit, továbbá - szÜkség szerint -

javaslatot az Üzemeltetés külÖnÖs, a hatályos eloírásokon túlmeno feltételeire (pl.

személyi kÖvetel mények, fokozott el lenõrzés) ;

e' javaslatot a helyszíni szemle idõpontjára.

A kérelemhez egy-egy példányban mellékelni kell:

a. a kivitelezõ nyilatkozatát arról, hogy a munkát a létesítési engedélyben foglaltaknak
megfeleloen végezte-e el;

b. az engedélyezett és kivitelezett állapot kozÖtti eltérést feltÜntetõ általános elrendezési
tervet (helyszínra1zol) és mûszaki terveket, továbbá azok indokait, ha az eltérésre
egyébként nem kellett engedélyt kérni;

c. Összefoglaló jelentést az esetleges próbaÜzemeltetés tapasztalatairól ;

d. a létesítményben folytatni kívánt tevékenységre vonalkozõ - a biztonsági
szabályzatokban bányahatóságijóváhagyásra eloirt - technológiai utasítások
tervezeteit;

e. a szakhatóságok hozzájárulásait a használatbavételhez, ha az szÜkséges;
f a létesítési engedélyben elõírt vizsgálatok bizonylatait, jegyzõkÖnyveit;
g az územeltetónek az Üzembe helyezésre vonatkozó egyetértó nyilatkozatát;
h. a közmûveknek az Üzembe helyezéssel kapcsolatos nyilatkozatát, ha a kivitelezés

során a létesítési engedélyben foglaltaktól a kÖzmûveket is érintõ módon eltértek.
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alfejezet A-09E.PE anyagú leágazo vezeték létesítése

Hatálya
Aleágazo vezeték jellemzõi; építésekor, szereléskor támasztott kÖvetelmények
Építéskor alkalmazott anyagok, eszkÖzök, szerszámok
Menetes ÖsszekÖtõ kézi tágíto szerszámmal tÖrténõ szerelése
Hegtoldatos ÖsszekÖtõ tágító szerszámmal tÖrténõ szerelése
Kombinált szerelõ szerszámmal tÖrténõ szerelés
Leágazo vezeték építése
A leágazõ vezeték nyomáspr õbája
Munka- és tûzvédelmi eloírások

1. Hatálya

Ezen mûszaki-szolgálati utasítás hatálya kiterjed az oERG Kft. szolgáltatási terÜletén létesítésre
kerÜlõ kis-, kÖzép-, és nagyközép nyomású elosztóvezetékekrõl lecsatlakozó D2o, D32, D40 és
D63 mm-es PE (keménypolietilén) anyagú, feszítõkúpos technológiával készÜlo leágazõ
vezetékek építésére és a gerincvezetékre hegesztett leágazó idomok szerelésére'

2. A leágazo vezeték jellemzói, építésekor és szereIéskor támasztott követelmények

2.'l. Leágazõ vezeÍék építébét csak gázvezeték- és készÜlékszerelõ bizonyítvánnyal rendelkezó
dolgozó végezhet, aki a szerelési technológiából vizsgát tett. Csak gázvezeték- és
készülékszerelõ bizonyítvánnyal rendelkezõ dolgozó PE hegesztést nem végezhet. A szerelés
végzóséhez2fõ szükséges, ebbõl 1fõ szakképzett kell, hogy legyen.

2.2. Agerincvezetékrõl történó lecsatlakozást nem figyelembe véve aleágazo vezeték csak D20,
D32, D4o vagy D63-as méretben PE anyagból SDR 1 1-es méretarányú csõbõl készülhet.

2.3. PE csõ acél csõhÖz és szerelvényhez tÖrténõ csatlakoztatása, helyszínen szerelhetõ
elõfeszített belsõ rézhÜvelyû ÖsszekÖtovel tÖrténhet, amellyel így oldhatatlan kötést hoz létre. A
PE-acél ÖsszekÖtõk típusai a kÖvetkezõk.

. Menetes;

. Hegtoldatos;

. karimás.

2.4. Aleágazo vezetéken kÖtés csak térszint felett, a kiviteli terven elõre meghatározott, jól

látható helyeken lehet' A PE csÖvet terepszint fÖlé kell kivezetni.

2.5. Aleágazõ vezetéken - a gázelosztó vezetékre való rácsatlakozás kivételével - hegesztés
nincs. Ezalol kivótelt képez, amikor acél anyagú elosztó vezetékrõl készítÜnk leágazást, ilyenkor
hegtoldatos PE-acél ÖsszekÖtõt kell használni. Ennek az acél részét hegesztéssel csatlakoztatjuk
az acél leágazásh oz (1-2 ábra). A fÖldbe kerÜlõ acél vezetékszakaszt korrózió ellen védeni kell a
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2. ábra

2.6. A vízszintes szakaszokon a talajban, az egyenetlen
talajterhelések ellen a PE csõ védelmét homokágy
segítségével kell megoldani. A homokágynak

0, 1 m + haszoncsõ átmérõ +0,1 m

vastagságúnak kell lenni. A munkaárok minimális széle:

haszoncsõ átmérõ +0,3 m.

Kialakítása keresztmetszetben a 3. ábrán látható.

3. ábra

2.7. Afali, illetve elõkerti felállásoknál a PE
segítségével kell megoldani. A dréncsõ fÖld

csõ védelmét PVc dréncsõ és acél védõcsó
alatt lévõ végének vízszintesen legalább 0,2 m-re
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kell beérnie a homokágyba, a másik végét fali felállás esetén 0,35 m hosszan a védõcsõ végére
kell felhúzni úgy, hogy a dréncsõ 0,05 m-re nyúljon a talajszint fÖlé (4. ábra).

A védõcsõ kizárõlag varratnélkÜli acélcsõbõl készülhet. Mindkét végén belÜl legyen lerézselve,
lesorjázva, kívul_belÜl korrózióvédelemmel ellátva' ÖsszekÖto-része fészek kialakítással
készÜljÖn.

2.8. A felállások elkészítésénél a PE SDR 11 méretarányú csõ minimális hajlítási sugara a
kÖvetkezõ (4. ábra):

. D20-nál R = 400 mm;

. D32-nél R = 640 mm;

. D40-nél R = 800 mm;

. D63-nál R = 1260 mm'

4. ábra

2.9. A leágazó vezeték rendszer építésekor a helyszínen csak az elõre gyártott elemek
Összeszerelése, illetve beépítése tÖrténhet. A kÜlÖnbÖzõ egyedileg megmunkált, illetve
hegesztett kÖzdarabok beépítése nem megengedett.

3' Építéskor alkalmazott anyagok, eszközök, szerszámok

3.1. A gázvezeÍék építésekor felhasználható SDR 11 PE csÖvek geometriai méretei az MSZ
7 908-2 elõírásainak megfelelõen a kÖvetkezok:

. dn20 en=3,0mm

. dn32 en=3,0mm

. dn 40 en= 3,7 mm

. dn 63 en= 5,8 mm

en+ ty = 3,5 mm;
en+ ty = 3,5 mm,
en* ty = 4,3 mm,
on+ ty = 6,5 mm.

3.2. A leágazo vezeték építéseko r alkalmazott KÖGÁZ által kifejlesztett ÖsszekÖtõk típusai:

o rT]efietescsatlakozás:

D20 R1 l2"-os csatlakozó menet;
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D32 R1 ''-os csatlakozó menet;
D40 Gsl4''-os csatlakozó menet'
D63 Rsi4"-os csatlakozó menet]

hegtoldatos:

D20 1 12" -os csatlakozó acélcsõvég;
D321 ''-os csatlakozó acélcsõvég;
D40 51 4" -os csatlakozó acélcsovég;
D63 2''-os csatlakozó acélcsõvég;

karimás:

D63 csatlakozó karima: DN50, PN 40.

3.3. Nyomás alatti rákÖtés acélcsore utólagos leágazo építése esetén:

. elektromoshegesztõgép;

. áramfejlesztõ);

. golyós megfúrócsonk (5' ábra);

. me$fúrókészÜlék;

. leágazásnak megfelelõ
hegtoldatos PE-acél ÖsszekÖtó;

. lánghegesztõkészÜlék.

3.4.Nyomás alatti rákÖtés PE csõre utólagos

. leágazásnakmegfelelõ
megfÚróidom (6.ábra);

. csõhántoló (rongy, denaturált
szesz);

. rugósszoríÍo',

. csõmegfúró (megfúró idomnak
megfelelõ racsnis kulcs);

. a használatos megfúróidomhoz
al kal mas elektrofitti ng
hegesztõgép;

. áramfejlesztõ'

5. ábra
leágazõ építése esetén :

3'5' Atmoszférikus nyomáson való rákÖtés acélcsõre:

. acélcsõ ív, vagy golyós megfúrócsonk;

. rne9fúró készÜlék;

. lánghegesztõkészÜlék;

A O9E.doc
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. leágazásnak megfelelõ hegtoldatos PE-acél ÖsszekÖtõ'

3.6. Atmoszférikus nyomáson való rákötés PE-csore leágazásnak megfelelo nyeregidom (7.

ábra) Vagy megfúróidom:

o flle[eQidomhoz:

- hegesztõ profilpár;

_ hegeszto készÜlék + csomegfúró;

. megfúróidomhoz.

- rugós szorító;

- csõmegfúró;

- megfúróidomnak megfelelõ racsnis kulcs;

- leágazásnak megfelelõ karmantyú vagy elektrofitting;

- karmantyú hegesztéséhez használatos profilpór;

- el ektrofitti ng heges ztéshez használ atos hegesztõgép;

- hevítõtükÖr;

- áramfejlesztõ;

- csohántoló (rongy, denaturált szesz).

3.7. Menetes ÖsszekÖtõ szerelése D20-as és D32-es PE csõhöz:

a

a

menetes ÖsszekÖtõ (8. ábra);
tágító szerszám (9. ábra) vagy kombinált szerelõ
szerszámkészlet;
PE csõvágó;
kerepes hajtószár: - dugókulcs Lt = 13 mm (D20);
dugókulcs Lt = 17 mm (D32);
vízpumpafogó (250 mm);
a PE csõ méretének megfelelõ csõkalibráló (10. ábra);
jelzõfilc.

7. ábra

sl16
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9. ábra 10.ábra

3.8..Hegtoldatos ÖsszekÖtõ szerelése D20 és D32-es PE csõhÖz

. hegtoldatos ÖsszekÖtõ (11, ábra);

. tágító szerszám (12' ábra) vagy kombinált szerelõ szerszámkészlet;

. PE csõvágó;

. Jelzõfilc;

. dugókulcs Lt = 17 mm (D32);

. vízpumpafogó (250 mm);

. a PE csõ méretének megfeleló csõkalibráló.

11. ábra

'l2. ábra
3.9. A D40-es és D63-as ÖsszekÖtõk szereléséhez''

. PE-acél ÖsszekÖtõ (a 13. ábrán D63 karimás

A*09E doc

ÖsszekÖtõ látlható);
kombi nált szerelõ szerszámkészlet;

PE csóvágó;
Jelzõfilc.

--tt--i
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3.10. PE csõ profilfúziós hegesztéséhez

. csóvégmaró;

. csohántoló (rongy, denaturált szesz);

. megfelelõ méretû profilpór;

. áramfejlesztõ;

. hevítõtÜkÖr.

3.11. PE csõ elektrofittinggel történõ hegesztéséhez.

. csõvé$maró;

. hegesztõgép;

. áramíejlesztõ.

4. Menetes összekötõ kézi tágító szerszámmaI történõ szerelése (méret:. D2o, D32)

4.1. Aszerelés megkezdése elõtt a tágító szerszám átmérojét idõszakonként ellenõrizni kell.
Amennyiben a kÚp átmérõjének kopása a 0,05 mm-t meghaladja, ki kell azt cserélni. Szerelés
megkezdése elõtt tágító szerszám menetét a szennyezõdéstõl meg kell tisztítani és orsóolajjal
bekenni.

4.2. A PE csó palástján annak végétõl a rézhüvely segítségével pozicionáló jelet kell húzni' (14.

ábra)

14. ábra

C
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Ellenõrizni kell a rézhüvely segítségével, hogy az kÖnnyen, eroltetés nélkÜl becsúsztatható-e a
PE csõbe' Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a PE cso belsõ átmérõjét csõkalibrálóval (10.

ábra) kalibrálni kell.

4.3. A tágítókúpot minden szerelés elott teflonzsírral be kell kenni.

4.4. Atágító szerszám talpcsapágyára Ültetve az összekotõ testet - belehelyezve a rézhÜvelyt - a
tágítókúp felhajtásával állítjuk Össze a szerszámot'

4'5' A tágító szerszámmal Összeállított ÖsszekÖtõt a 14. ábra alapján rátoljuk a PE csõre.

4.6. Az ÖsszekÖtõt elfordulás ellen vízpumpafogóval megfogva - Lt = 13 mm, vagy Lt = 17 mm-es
dugókulcsot alkalmazva - a kerepes hajtószár forgatásával a tágítókúp a rézhüvelyben haladva
oldhatatlan kÖtést hoz létre a PE cso és az ÖsszekÖtó kÖzott' A mûvelet befejezését kÖvetoen a
tágító szerszám az összekÖtõbol kiemelhetõ.

4.7. Amegszerelt ÖsszekÖtõt a védõcsõ felsó végébe úgy helyezzük be, hogy az Összekötõ válla
és a védõcsõ kozÖtt 5 - 10 mm hézag legyen.

4.8. A megszerelt menetes PE-acél ÖsszekÖto védõcsõben a 15. ábrán látható.

Részei a kÖvetkezõk

i:
t,
I

t.
v\.

'l' : PE-acél ÖsszekÖt õ acélháza

2' rézhÜvely

3 PE csó

4 védocsõ

15. ábra
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5.Hegtoldatos összekötõ tágító szerszámmal történõ
szerelése (Méret: D20, D32|

5.1. A hegtoldatos ÖsszekÖtó szerelésélaz 5.1. - 5.6.
pontokban leírtak alapján kell végrehajtani, azzal a
kÜlÖnbséggel, hogy a mûvelet a9. ábrán látható
szerszámmal kell elvégezni.

5.2. A 16. ábrán a megszerelt hegtoldatos PE-acél
ÖsszekÖtõ látható, védõcsõben.

Részei a kÖvetkezõk:

. 1. PE-acél ÖsszekÖtõ;

. 2 rézhÜvely;

. 3. PE cso;

. 4' védocso'

5.3. A PE-acél kÖtés létrehozását kÖvetõen az acél
csÖvet az ÖsszekÖtõhÖz kell hegeszheni' Hegesztés
során a PE csÖvet láng, vagy káros hõhatás nem érheti.
A hegesztés idejére a PE-acél kÖtést be kell csavarni
vizes ruhával.

A O9E.doc

16. ábra
6. Kombinált szerelõ szerszámmal történõ szerelés:

A kombinált szerelõszerszám segítségével tetszõleges helyzetben és tetszõleges helyen
(árokpart) végezhetõ a szerelés. A tágítás egy hidraulikus munkahenger segítségével történik,
mely egy nagynyomású tÖmlõvel - aminek hossza 1 ,5 m - csatlakozlk a szivattyúhoz.

Használatos méretek:

o rT]eÍ]etes: D32' D40,
. hegtoldatos: D32, D4'1, D63;
. karimás: D63.

(Bõvebben lásd: a kombinált szerelõ szerszám gépkÖnyvében leírtak alapján!)
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7. Leágazó vezeték építése:

A Technológiai Utasítás lartalmazza a kÜlÖnbözõ anyagú csÖvek nyomás alatti és túlnyomás
né l kÜ l i ( atmoszféri kus) szere lésé t a leágazástol az épÜ l eti g.

7. 1 . Gerincvezetékrõl leágazás létesítése

Sikeres nyomáspróbával rendelkezõ, illetve üzembe helyezet
gázelosztó vezetékre rákötést

csak a gázszolgáltató szakemberei végezhetn ek!

7.1.1. Új gerincvezeték építés esetén:

. PE anyagú gerincvezetékre megfúróidom (17. ábra) Vagy nyeregidom (18. ábra)
felhegesztésével;

. áCél anyagú gerincvezetékre acél ív + hegtoldatos Összekotõ felhegesztésével (19.ábra).

17. ábra
18. ábra

-f:A'il

19. ábra 20. ábra

7 .1 .2. Nyomás al atti geri ncvezetékr õl leágazás készítése:

. PE anyagú gerincvezetékre fûtõbetéttel ellátott idom felhegesztésével (17. ábra) Ebben az
esetben az idomot a gerincvezetékre fel kell hegeszteni. Az idomot a leágazõ vezetékhez
tokos kÖtéssel kell hegeszteni.

o Ezt a kÖtést lehetõleg elektrofittinggel kell elvégezni, a gyártó elõírása szerint.
o A haszoncsõ megfúrása a nyomáspróbát kÖvetõen tÖrténhet.

. áCél anyagú gerincvezetékre golyós megfúróidon + hegtoldatos ÖsszekÖtõ
felhegesztésével. Golyós megfúróidom ott alkalmazható, ahol az eloszlõhálozat
Üzemnyomása nagyobb, mint 1 bar (20. ábra).

" Ebben az esetben a golyós megfúróidomot a gerincvezetékre ívhegesztéssel kell
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felhegeszteni. A PE leágazó vezetékre felszerelt hegtoldatos ÖsszekÖtõt a golyós
megfúróidommal lánghegesztéssel kell Összehegeszteni.

7.2. Fali felállás létesítése D20, vagy D32-es PE csõvel

7.2.1. Épulet falára 0,4 m és 1,6 m kÖzÖtti magasságban gÖmbcsap, vagy 1,5 m magasságban
szerelõlap elhelyezése az 5. pontban leírt szerelési technológia szerint menetes ÖsszekÖtõvel
(21-22. ábra).
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7 '2.2. ÉpÜlet falára O,4 m magasságban hegtoldatos ÖsszekÖtõ alkalmazása, ha az épÜlet
falsíkján hegesztett kÖtéssel csatlakozunkaz acél vezetékhez(23-24. ábra).

Elóicru ho:.r güznyon'.úslzabál].Lti íllull iü5
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23. ábra
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24. ábra

7.2.3. Elõkertben elhelyezhetõházi gáznyomás szabályozó állomás és fali felállás hegtoldatos
véggel (23-24. ábra).

A be- és kilépõ csatlakozáS szereléséhez menetes ÖSszekÖtõt, az épÜlet falára tÖrténõ felállásnál
hegtoldatos ÖsszekÖtõt kell alkalmazni.

Az elõkerti felállás és az ellátandó épÜlet közt a fÖld alá csak PE SDR 1 1 anyagminõségû
Vezetéket lehet építeni.
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7.3. Fali felállás létesítése D40, vagy D63-as PE csõvel

7.3.1. ÉpÜlet falára min. O,4 m magasságban elzáro szerelvény elhelyezése a 3. pontban leírt
szerelési technológia szerint menetes, illetve karimás osszekÖtõvel (25. ábra a D40-es; 26. ábra
a D63-es PE csõvel való feli felállást mutatja)'
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25. ábra

Flli iclirllüs men,:tr* l}6'l i HÁÍíl lr,rri;rrís l]ltE _;lc{l rnÍIeliotfrl+l

ril

l-*
..............ffi-'-Exw"?Er'.' -i:{hr'- il+i.: - .l//is

!

'. r 
'.'nl 

{ód q#a|.iilEr
L-, 

-

ruiiilE .---\
7-'ú AafrBnp
FrrltAi msdr
mE!ró4{ min:4ÍI.l

I

E tiFDclla/
I

I

I

&! fPE#

26. ábra

7.3.2. ÉpÜlet faláraO,4 m magasságban hegtoldatos Összekötó alkalmazása. ebben az esetben
hegesztett kÖtéssel csatlakozunk az acél vezetékhez.

7.4.VédõcsÖvet és PE csÖVet az engedélyezett terv szerint kell elhelyezni a nyomvonalon. A
gázszivárgás miatt a fold felszíne alaÍtvízszintesen beépíthetõ védõcsõ anyaga: períorálatlan
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dréncsõ. Ez esetben a homokágyban lévõ végét tÖmíteni kell' Szellõzése a PE-acél ÖsszekÖtõnél
tÖrténik.

7.4.1. A PE csõre elõszÖr a dréncsÖvet, utána az acél védõcsÖvet kell húzni.

7.4.2. D20-as PE csonél az1"-os védõcsõ végére egy védõkarmantyút kell elhelyezni (27-28.
ábra). A períorált dréncsÖvet a védocsõ alsó végére 35 cm hosszban fel kell húzni.

27. ábra

28. ábra

OERG Kft.
a

7.4.3. A védõcsÖvet úgy kell elhelyezni. hogy a
dréncsõ kb. 50 mm-rel nyúljon a talaj fÖlé (29. ábra).
Az acél védõcsõ vége 300 mm mélyen legyen a fÖld
alatt.

7.4.4. Az épület falán elhelyezésre kerÜlo
védõcsovet - annak hosszától fÜggõen - egy, illetve
két fali bilinccsel kell rÖgzíteni. A 600 mm-nél
hosszabbakat kettõvel, melynél az elsõ bilincset
kÖzvetlenÜl az ÖsszekÖtõ fészek alá, a másodikat a
talajszinttõl 200 mm-re kell elhelyezni (29. ábra). A
600 mm hosszú, illetve azannál rÖvidebb
méretûeket egy bilinccsel, a védõcsõ felsó végétõl H

100 mm-re kell rÖgzíteni. A megfelelõ méretû
védõcsÖvet az 1 sz. táblázat alapján választhatjuk !iki: '+

A O9E.doc
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PE csõ
átmérõje Smin

D20
D20
D20
D32
D32
D32

A*09E doc

2,5 27 560

Védõcsó
Db"l"õ.'in Hossz

Dréncsõ
V.karm. Átmérõ Hossz

x NM 50 1700
x NM 50 1700
x NM 50 1700
- NM 50 1700
- NM 50 1700
- NM 50 1700

1 100
1760

1 100
1760

Tágítás
X
X
X
X
X
X

2,5
2,5

27
27

2,5 35 560
2,5 35
2,5 35

D40 2,5 51 min. 600 NM 50 2500
D63 2,5 81 min. 750 NM 100 2500

A védõcsovÖn az osszekÖtõ részére kialakított fészek excentricitása max. 0,1 m lehet.

1. sz. táblázat

8' A leágazõ vezeték nyomáspróbája

8.1. Nyomáspróba elvégzése:

Gerincvezetékkel egyÜtt épÜlõ, vagy 25 m hosszat meghalad o leágazõ vezeték nyomásprobflár
a gerincvezetékre (MSZ 1141315) vonatkozó elõírások szerint kell végezni. Együttes építés
esetén aleágazõ vezetéket a gerincvezetékre rá kell kötni, azzal kell nyomáspróbázni.

Abban az esetben, ha csak leágazo vezelék épÜl és a hossza nem haladja meg a 25 m-t a
próbanyomás értéke a rendeltetés szerinti üzemnyomás 1,S-szerese, de min. 3 bar.

A mérési idõszak elõtt legalább 1 óráig próbanyomáson kell tartani a PE csoveÍ - az esetleges
alakváltozás miatt. Próbanyomás idõtartama 15 perc. Ellenõrzéséhez legalább 1,6
osztálypontosságú, érvényes oMH hitelesítéssel rendelkezõ nyomásmérõt, vagy
differenciálmanométert kell használni. A megfigyelési idõ alatt szivárgás, illetve kimutatható
nyomáscsÖkkenés nem léphet fel.

A kÖtéseket szappanos vízzel ellenórizni kell. Ekkor a fali, illetve elõkerti felállásnál a golyóscsap
után lévõ csatlakozó (hollandi) csonkba kelÜl a zárodugo (tÖmítõgyûrûvel), Vagy a
nyomásprobázõ csonk.

A kisnyomású vezeték nyomáspróbája:

A mennyiben lehetõség van rá - aleágazõ vezeték és a foldalatti kisnyomású vezeték
nyomáspróbáját egyÜttesen lehet végrehajtani, a leágazõ vezetékre elõírt értéken. Ebben az
esetben a szabályozó, illetve a mérõ helyére megfeleló áthidaló csonkot kell betenni.

Aleágazó gázelosztõ vezeték sikeres nyomáspróbájárol azMF 8.2.2.jelû eljárás 822m6.
melléklete szerinti egyszerûsített jegyzõkÖnyvet kell felvenni. A csatlakozo vezeték sikeres
nyomásprõba)át a ''Mûszaki ellenõrzési bizonylat és Üzembe helyezési engedély'' nyomtatványon
kell dokumentálni.
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Sikeres nyomáspróba után az acél anyagú leágazo idomot, illetve vezetéket le kell szigetelni'

9.Munka_ és ttjzvédelmi elõírások

9.1' A leágazovezeték építése során az OERG Kft. TU_A jelri Technológiai utasítás vonatkozó
munka- és tûzvédelmi elóírásait kell betartani.

9.2.Nyomás alatti vezetékre való rákÖtés esetén az OERG Kft. TU-A jelû Technológiai Utasítás
gázveszélyes munkák végzésére vonatkozó munka- és tûzvédelmi utasításait kell megtartani'
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Kiadás:

Módosítás:
Kiadva: 2013.12.20.

tartalom-mina AZ
kötet TU-A

fejezet A_10.

1 0.1 Gázelosztó Vezeték tisztítása
10.2 Nyomáspróba'1 MPa Üzemeltetési nyomás alatti gázeloszto vezetéken

'lo.1 . Gázelosztó vezeték t|sztítása

Gázelosztó vezeték létesítésekor a nyomáspróbát megelõzõen el kell végezni a vezeték
belsó terének tisztítását. A tisztítás cél1a a csõvezetékbõl az építés során bekerÜlt por,

szennyezõdés eltávolítása kifúvatással, sûrített levegõvel.

A mûvelet végrehajtása

Az elkészÜlt csõvezeték egyik végére feltÖltõ csonkot, ellentétes végére lefúvató csonkot kell
szerelni, melynek átmérõje az elosztõ vezeték átmérójének 1/3-ad része, de minimum NA50
legyen. A vezeték kÖrnyezetének figyelembe vételével a csonkra egy fÜggõleges csõvéggel
rendelkezõ lefúvató vezetéket kell kiépíteni.

A vezetéket levegovel fel kell tÖlteni az Üzemi nyomásnak megfelelõ próbanyomás értékére.
A lefúvató csore szerelt elzáró teljes kinyitásával a levegõt le kell fúvatni.

A lefúvatás által létrehozott áramlási sebességnek nagyobbnak kell lenni' mint a vezetékben
Üzemszerûen elõforduló várható maximális gázsebesség.

Kis térfogatú vezetékek esetében a lefúvatás beindítását kÖvetõen a túlnyomás expandálása
hamar bekÖvetkezik, így a levegõ kiáramlási sebessége azidõ fÜggvényében egyre
csÖkken, ezért nagyobb mennyiségû szennyezõanyag kiáramlása azidõ múlásával nem
várható, ezérI a lefúvatást kezdeti kiáramló szennyezõdés fÜggvényében esetleg tÖbbszÖr
meg kell ismételni.

A vezeték Üzembe helyezésekor a légtelenítést kÖvetoen Üzemi nyomású haszongázzal
végzett folyamatos lefúvatással - az Územeltetõ által meghatározott ideig - kell meggyõzõdni
a levegõvel végzett tisztítás hatékonyságárol'

A lefúvatások megtÖrténtét és lefolyását, eredményét nyilatkozatban kell rogzíteni.

2. Nyomáspróba í MPa üzemnyomás alatti gázelosztó vezetékeken.

Gázelosztó vezeték nyomásprobflát a 80/2005' (X 11.) GKM rendelet a gázelosztõ
vezetékek biztonsági kÖvetelményeirõl és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata
közzétételérõl Vll. fejezet 2. pont1a elóírásainak figyelembevételével, az MSZ '1 1413-1'1977.
GáztÖmÖrség és vizsgálata _ Altalános elõírások, valamint azMSZ 11413-5''1981.
GáztÖmÖrség és vizsgálata - Gázelosztó vezetékek tárgyú szabványok szerint kell végezni.

OERG Kft. Technológiai l]tasításai
Gázelosztó vezetékek létesítése
Vezetékek tisztítása, nyomáspróba

A
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A nyomáspróbák értékeit atervezõ állapítja meg.

A létesítés során a szolgáltatói szakvéleménnyel, ill. jogerõs létesítési engedéllyel
rendelkezõ kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelõen kell eljárni.

Amennyiben a sikeres nyomáspróbát kÖvetõen a gáze|osztó vezeték

. hat hónapon belÜl nem kerÜlt Üzembe helyezésre, akkor használatbavétel elõtt a
tömÖrség i nyomáspróbát;

. egY éven belül nem került Üzembe helyezésre, akkor mindkét nyomáspróbát meg kell
ismételni.

Elókészítés

A nyomáspróba megkezdése elõtt meg kell gyõzõdni arról, hogy a vezetéképítés, szerelés
az engedélyezett térvdokumentáció szerint a szabványok és eloírások betartásával történt.

Gondoskodni kell a nyomáspróbára kerÜlõ vezetékszakaszok Üzemeltetési állapotnak
megfelelõ helyzetben tÖrténõ rÖgzítésérõl, leterhelésérõl.

Az árokban elhelyezett vezetéket fÖldtakarással kell ellátni'

Biztosítani kell a hegesztési varratok azonosíthatóságát a hegesztési napló alapján.

A nyomáspróbára kerÜlõ vezetéket tÖmÖren és a tervezett legnagyobb nyomásnak megfelelõ
nyomásfokozatú karimákKal vagy egyéb alkalmas szerelvényekkel kell lezárni. Gondoskodni
kell arról, hogy a beépített szerelvények egyoldali nyomása azok megengedett névleges
nyomásánál nagyobb értéket ne érjen el'

A nyomáspróbáknál alkalmazott záro szerelvényeket az elosztóvezetéktól olyan távolságra
kell elhelyezni, hogy rendellenesség esetén a nyomás alatt álló elosztóvezeték szakasz a
kezelõszemé lyzetet ne veszélyeztesse'

Szi lárdsági nyomáspróba

A szilárdsági nyomáspróba kÖzege: levegõ. Csak visszatemetett vezeték vizsgálható.
A szi|árdsági próbanyomás értéke azMSZ 1141315-81 2.1.2. pontja szerint általában.

Pp = 1,25 x DP bar

A tervezo által meghatározott értékû nyomáspróba alkalmával a csõ falában a számított
feszÜltség nem haladhatja meg a csõ anyagára jellemzõ folyáshatárérték 95 o/o-át'

Az elosztóvezetékbe és tartozékába beépített nyomástartó edények, mûszerek,
szerelvények, készÜlékek a rendszerbe beépítve akkor helyezhetõkazzal együttesen
nyomásprõba alá, amennyiben ezek számítással vagy gyártómûvi aláírással igazoltan, a
tervezett nyomás károsodás nélküli elviselésére tartósan alkalmasak.
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A nyomáspróba megkezdése elótt legalább 24 orával fel kell tÖlteni a vizsgálandó
berendezéseket, hogy a hõmérsékleti kiegyenlítõdés megtörténhessen.

Talajszint felett végzett nyomásprõbánál ez az érték a hómérséklet kiegyenlítõdés
idõtartamái g csÖkkenthetõ.

A szilárdsági nyomáspróba idõtartama: Tp - 6 óra

A nyomáspróba ideje alatt rÖgzíteni kell az alábbi adatokat:

o Q Y€Z?tékben lévõ nyomás értékét;
. a kÖrnyezet hõmérsékletét;
. a kÖzeg hõmérsékletét.

A nyomáspróbázott gázelosztó vezeték akkor megfelelõ, ha idõtartama alatt szivárgás nem
tapasztalható, illetve a nyomásváltozás nem nagyobb a hõmérsékletváltozásból
számíthatónál.

Ha a nyomáspróba eredménytelen, azt ahlbák kijavítása után meg kell ismételni.

Tisztítás után a gázeloszÍõ vezetéket azMSZ 1141315-81 3.4. pontja szerint kell az elõírt
próbanyomás értékre feltÖlteni.

A nyomáspróba megkezdése elott legalább 24 õrával fel kell tÖlteni a rendszert az elõírt
nyomásértékre, hogy a hõmérsékleti kiegyenlítõdés megtÖrténhessen.

Tömörségi nyomáspróba

A tÖmÖrségi nyomáspróuat az elosztóvezeték Üzemeltetésre alkalmas állapotában kell
elvégezni, a sikeres szilárdsági nyomáspróbát kÖvetõen.
A tÖmÖrségi próbanyomás értéke:

Ppt = MOP bar
A tÖmÖrségi nyomáspróbához felhasznált közeg: levegõ' illetve haszongáz.

A tÖmÖrségi nyomáspróba idotartama: min. 2 ora'

A nyomáspróba megkezdése elõtt legalább 24 orával fel kell tÖlteni a rendszert az elõírt
nyomásértékre, hogy a hõmérsékleti kiegyenlítõdés megtörténhessen.

A nyomáspróba ideje alatt rÖgzíteni kell az alábbi adatokat:

C ?YaZatékben lévó nyomás értékét;
. a kÖrnyezet homérsékletét;
l aközeg hõmérsékletét.

A nyomáspróbázott gázelosztõ vezeték akkor megfelelõ, ha idõtartama alatt szivárgás nem
tapasztalható, illetve a nyomásváltozás nem nagyobb a hõmérsékletváltozásból
számíthatónál.
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tartalom-mind AZ OERG Kft. TechnoIõgiai Ijtasításai Kiadás: A
kötet TU_A Gázelosztó vezetékek létesítése Módosítás'. 2

Íejezet A_10. Gázelosztó vezetékek tisztítása Kiadva: 2013J220.

A10m1 Vezetéktisztításinyilatkozat
f-

VF,ZETEK TI S ZTIT AS I NYILATKO Z AT

tár wí gázellátás kivitelezé s i munkáira

Vezeték helye:

T isztított v e zeték adataí:

.....és. .....szelvényszámközött

.....és. .....szelvényszámközótt

'....és. .....szelvényszámkõzótt

megépült gázelosztõ vezeték(ek)ttsztításaaz OERG Kft '' TU-A: Gázelosztõ
vezetékek létesítése / A 10: Vezetékek tísztítása, nyomáspróba '' címú utasítása

szerint megtörtént.

A kivitelezõ részérõl kijelentem, hogy a gázvezetékben nincs szennyezõdés, a
v ezeték me gfele 1 az uzemb e helyeáetõ s é g feltétel einek.

Kelt: . . . . év . . . .hó. . . . nap

Kivitelezõ képviselõj e:

olvasható név

aláírás, bélyegzõ

Kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõje

olvasható név
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tartalom-mina Az QERG Kft. Technológiai ljtasításai Kiadás: A
kötet TU-A Gázelosztó vezetékek létesítése Módosítás'. 2

fejezet A-11. Munka_ és tûzvédelmi e!õírások Kiadva: 2013J220'

Gázelosztó vezeték építését csak munkavédelmi oktatásban részesÜlt dolgozó végezheti.

Gázelosztó vezeték építésénél munkavédelmi szempontból be kell tartani az egyes
fejezetekben felsorolt munkavédelmi elõírásokat, továbbá az oERG Kft. Munkavédelmi
Utas ításának és Tûzvédel m i Szabályzatának e l õ írásait.

Azon tevékenységeket, amelyeket a 4512011. (Xll. 7.) BM rendelet a tûzvédelmi
szakvizsgára kotelezett foglalkozási ágakról, munkakÖrökrõl, atûzvédelmi szakvizsgával
Összefüggõ oktatásszervezésrõl és a tûzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól rendelet
tûzvédelmi szakvizsgához kÖt, csak érvényes szakvizsgával rendelkezõ személy végezhet.

A munka- és tûzvédelemmel kapcsolatos elõírásokat az engedélyes tervdokumentációnak
tartalmaznia kell.
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tartalom-mind AZ QERG Kft. Technológiai lJtasításai Kiadás: A
kötet TU-A Gázelosztó vezetékek létesítése Módosítás. 2

fejezet A-12. Környezetvédelmi elõírások Kiadva: 2013J2'20

1. Veszélyes hulladékok

Csõ elõkészítési munkálatoknál:

. csõtisztításra használt folyadékok maradékai és gÖngyÖlegei, festékek maradékai és
gÖngyÖlegei, a festékes rongy, valamint hígítók maradékai és gÖngyÖlegei.

Szigetelési munkálatoknál :

. alapozó maradékai és göngyÖlegei.

A veszélyes hulladékok keletkezését és azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet
a 9812001' (Vl.05.) ,,A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésének
feltételeirõI'' címû Korm. rendelet és a72l2o13' (Vlll. 27 ')vM rendelet a hulladékjegyzékrõl"
határozza meg.

A veszélyes hulladékok gyûjtését, tárolását és azok nyilvántartását az aktuális vállalati
kÖrnyezetvédel m i e l õírások részl etesen tartal m a zzák.

2. Za1védelem

Az építési helyeken gondoskodni kell az építési tevékenység során a munkahely
kÖrnyezetében a28412007. (lX.29'),,A kÖrnyezeti za1és rezgés elleni védelem" címû Korm.
rendelet elõírásainak betartásáról.

Amennyiben várható a megengedett zajszint túllépése, úgy az építési munkák megkezdése
elõtt a kÖrnyezetvédelmi hatóságoktól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni.

Azon tevékenységek kÖrét, melyekre kÖrnyezetvédelmi hatásvizsgálatot kell készíteni,
valamint az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás szabályait a 15112009. (Vll.23.) Korm.
rendelettel módosított314l20o5. (Xll.25.),,A kÖrnyezeti hatásvizsgálatról és egységes
kÖrnyezethasználati engedélyezési eljárásról" címû Korm. rendelet tartalmazza részletesen.

3. Egyebek

Egyéb kÖrnyezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az1995. évi LlIl. törvény ''A
környezet védelmének általános szabályairó!", valamint a2o12. évi cLXxxV. törvény

a hulladékról '' elõírásai azirányadõak'
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